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1. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano uzsakovas: Atnaujinkime miestg, V3|.
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2021 m. rugséjo 8 d. Nr. CPO179078.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy plano rengimo tvarkos apra3Sas; Namy valdos techninés apskaitos byla 1968 m. vasario 20 d.;

V] "Registry centras" duomeny banko israsas.
Investicijy planas atitinka bendragjj plang, patvirtintg Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu 2007 m. vasario 14 d.

Nr. 1-1519.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apZitry aktai: Nr. DA199957 2019 m. rugséjo 20 d.
Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitros ir natGriniy matavimy atlikimo aktai:
- vizualiné apZidra Nr.1 2021 m. lapkricio 5 d.

- natdriniai matavimai ~ Nr. 1 2021 m. lapkricio 5 d.

Investicijy plane skaiciavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy del Siy priezasciy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicijy plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujangiomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos.

2. Energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar silumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-
¢iy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasciy.

3. Skelbiant darby atlikimo konkursg, statybos darbus vykdancios jmonés objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patiks-
lintus) skaiciavimus.

4. Daugiabu€io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminaris ir jokiais bQ-
dais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi bti tikslinami bei papildomi projekto rengimo metu.

5. Priemoniy jkainiai paimti iS CPO.LT katalogo.

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibiidinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas: Gelzbetonio plokstés
1.2. Auksty skaicius: 5

1.3. Statybos metai: 1968

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klaseé: F

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00590
1.4.2. Sertifikato iSdavimo data: 2021-11-05

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 1870,61 m?

1.4.4, Energijos sanaudos pastato ildymui nurodytos sertifikate: 218,67 kWh/m?/metus
1.4.5. pagrindinis pastato ildymui naudojamas Silumos 3altinis: Centrinis Sildymas
1.5. Uistatytas plotas: 478,00 m?

1.6. Priskirto Zemés sklypo plotas:

1.7. Atkuriamoji namo verte (V| Registry centro duomenimis): 452 EUR.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
2 Bendrieji rodikliai
2.1.1.  |buty skaicius vnt. 30
2.1.2. |buty naudingasis plotas m? 1715,75
2:1.3; namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 0
skaicius*
2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0
bendrasis (naudingasis) plotas
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2.1.5. namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 1715,75
(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)
22, Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1. [iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity an- m? 1916,4 |Gelibetonio plokstés
gy plotg), jskaitant angokraitius
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficien- W/m2K 1,27
tas
2.2.3. |cokolio plotas m? 200,0 AntZzeminé dalis 128,7 m?
PoZeminé dalis 71,3 m?
2.2.4. |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 6,67
23 Stogas (nurodyti konstrukcija)
231, stogo dangos plotas m? 510,0 Sutapdintas, ruloniné danga
2.3.2. |stogo ar perdangos pastogéje silumos perdavi- W/m2K 0,85
mo koeficientas
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaitius, i jy: vnt. 110
2.4.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidu- vnt. 102
mo langus, skaitius
2.4.2. |langy plotas, i3 jy: m? 286,20
2.4.2.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidu- m? 265,28
mo langus, plotas
2.4.3. balkony (lodZiju) dury skaitius, is jy: vnt. 40
2.4.3.1. |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio vnt. 36
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. |balkony (lodZijy) dury plotas, i ju: m? 70,40
2.4.4.1. |balkony (lodzijy) dury, pakeisty | maZesnio m? 63,36
Silumos pralaidumo duris, plotas
2.5, Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rdsiy, Silumos punkty ir kity)
langai ir lauko durys
2.5.1. langy skaicius, i3 jy: vnt. 167
2.5.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt. 144
langus, skaifius
2.5.2. |langy plotas, i§ jy: m? 32,24
2.5.2.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo m? 23,04
langus, plotas
2.5.3. lauko dury skai€ius vnt. 4
2.5.4. |lauko dury plotas m? 8,00
2.6. Rasys
2.6.1. [risio perdangos plotas m? 344,90
2.6.2. risio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m2K 0,71
cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esanéios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy
ir negyvenamuyjy patalpy plotg, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

ploto sgvoka).
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

Eiles Nr.

Vertinimo objektas

Bendras
jvertini-
mas*

ISsamus biklés aprasymas (defek-
tai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai (kasmetiniy
ir neeiliniy apzidry, statybiniy ty-
rinejimy ir vizualinés apZitros ak-
ty datos, registracijos numeriai,
vykdytojai)

3.1

sienos (fasadinés)

3

Sidliy tarp sieniniy ploksciy cementi-
nis skiedinys vietomis iStrupéjes, sid-
lés sutrikinéjusios.

Kasmetiniy apzilry aktai; vizuali-
nés apZidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiidros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

Byl

pamatai ir nuogrindos

Cementinis skiedinys tarp cokoliniy
ploks¢iy vietomis iStrupéjes.
Nuogrinda vietomis jdubusi, apaugu-
si Zzole, vietomis jos néra.

Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZitros aktas Nr. DA199557
2019-09-20

3.3.

stogas

Stogo danga vietomis pisléta, kana-
lizacijos alsuokliai nuriidije, parapety

apskardinimas su priesingu nuolydZiu.

Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZitros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

3.4.

langai ir balkony du-
rys butuose ir kitose
patalpose

8 vnt. buty langy ir 4 vnt. balkono
dury yra seni, nepakeisti.

Kasmetiniy apzilry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiitros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

3.5.

balkony ar lodZijy lai-
kancios konstrukcijos

Kai kuriy balkony briaunos aptrupéje,
matosi atvira armatdra. Virdutiniy
balkony stogeliai nesandards.

Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nes apZitros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZidros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

3.6.

rdsio perdanga

Trakumy nepastebéta.

Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-

nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiilros aktas Nr. DA199957
2019-09-20 4

3.7.

langai ir lauko durys
laiptinése ir kitose
bendrojo naudojimo
patalpose

Rusio langai nepakeisti.
Rasio, laiptiniy durys pakeistos.
Tambiry durys nepakeistos.

Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZidros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

3.8.

gildymo inZinerinés
sistemos

Vamzdyny baklé patenkinama, néra
balansiniy ventiliy. Silumos punktas
nerenovuotas ir neautomatizuotas.

Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apzidros aktas Nr. DA199957
2015-09-20

3.9,

karsto vandens inZine-
rinés sistemos

Vamazdiiai seni, paZeisti korozijos, izo-
liacija sena.

Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
nés apZitros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZidros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

3.10.

vandentiekio inZineri-
nes sistemos

VamzdZiai seni, paZeisti korozijos,
neizoliuoti,

Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nés apZitros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apZidros aktas Nr. DA199957
2019-09-20

341,

nuoteky $alinimo inZi-
nerinés sistemos

Vamzdyny biklé patenkinama.
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2019-09-20

apiilros aktas Nr. DA199957

3.12. védinimo inZinerinés 3 Nevalyti ventiliacijos kanalai.

sistemos

2019-09-20

Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nes apZidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiitros aktas Nr. DA199957

3.13. elektros bendrosios 3 Patenkinamas stovis.

inZinerinés sistemos

2019-09-20

Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
nés apzidros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiitros aktas Nr. DA199957

3.14. liftai (jei yra) 3 Lifty néra.

2019-09-20

Kasmetiniy apzitry aktai; vizuali-
nés apzitros aktas Nr. 1 2021-11-05;
apiidros aktas Nr. DA199957

* Jvertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 - labai blogas
(bQtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy

pastato paZeidimy).
4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2020 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eiles Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. [Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos kWh/metus 409046
sgnaudos patalpy sildymui pagal energinio kWh/m?/metus 218,67
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2, Namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo kWh/metus 215994
patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m?/metus 115,47
ty iki projekto rengimo mety
4.1.4. |4.1.3. punkte nurodyty Sildymo sezony viduti- dienolaipsnis 3104,0
nis dienolaipsniy skaicius
4.1.5, Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildy- kWh/dienolaipsniui 69,59
mui vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,0525
4.2. Pagrindinés 3ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-
menis:
silumos nuostoliai per pastato sienas 96,34 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato stoga 22,01 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 24,16 kWh/m?/metus;
%ilumos nuostoliai per pastato langus 38,39 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 26,3 kWh/m?/metus;
silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy riisiy 10,85 kWh/m?/metus.
Investiciju plano rengimo
vadovas
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-
5.1 lentelé

tymas

1 PAKETAS

Eilés Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama pa-
détis

Planuoja-

ma

2

3

4

5

bl

Pastato energinio naudingumo klasé

klase

F

C

6.2.

Skaitiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui ir karstam vandeniui ruosti, i$ jy pagal energija
taupancias priemones:

6.2.1.

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar-
kymas arba individualiy katily ir (ar) kar3to vandens ruo-
Simo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nanciy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.2.

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir {ar) vamzdyny keiti-
mas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas

6.2.3.

karito vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4.

atsinaujinanciy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés
ar aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.5.

vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai-
tant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos(reku-

peracijos) funkcija jrengimas

6.2.6.

stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogeé-
je) irengimas (jskaitant kopétias | pastoge), apsiltinant jj
arba perdangg pastogéje

6.2.7.

iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sie-
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdZiy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos {cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma

6.2.8.

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta

6.2.9.

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma-

Zesnio Silumos pralaidumo langus

6.2.10.

bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-

kony, risio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskai-

tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas

kWh/m?/metus
kWh/metus

Investiciju plano rengimo

vadovas

—  Vytautas Valeika

249,04
465856,71

75,73
141661,30

218,67

52,37

218,67

52,37

30,37

23,36

160,42

52,53

26,30

18,09

22,01

2,85

96,34

7,04

38,39

12,92

38,39

12,98

0,62

0,43
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ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

6.3.

Skai€iuojamuyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy $il-
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padéties duome-

nimis

procentais

69,6

6.4.

Ismetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas

tony/metus

75,54

2 PAKETAS

5.2 lentelé

Eilés Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

Esama pa-
détis

Planuoja-
ma

2

3

4

5

6.1.

Pastato energinio naudingumo klasé

klasé

F

B

6.2.

Skaitiuojamosios siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui ir karStam vandeniui ruosti, i$ jy pagal energijg

taupancias priemones:

6.2.1.

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar-
kymas arba individualiy katily ir (ar) kar3to vandens ruo-
simo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nantiy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.2

ildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keiti-
mas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy $ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas

6.2.3.

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

6.2.4.

atsinaujinanéiy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés
ar aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.5.

védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai-
tant mechaninio védinimo sistemos su Silumogragzos(reku-

peracijos) funkcija jrengimas

6.2.6.

stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy 5alinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogé-
je) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj
arba perdangg pastogéje

6.2.7.

iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie-
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos su-

tvarkyma

6.2.8.

balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

6.2.9.

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma-

Zesnio Silumos pralaidumo langus

kWh/m?/metus
kWh/metus

Investicijy plano rengimo

vadovas

Vytautas Valeika

249,04
465856,71

67,40
126078,11

218,67

44,04

218,67

44,04

30,37

23,36

160,42

47,90

26,30

12,18

22,01

2,56

96,34

5,99

38,39

12,44

38,39

12,44
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6.2.10. |bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir 0,62 0,41
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, bal-
kony, rOsio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.3. Skaitiuojamuyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sil- procentais 72,9
dymui sumazéjimas palyginti su esamos padeéties duome-
nimis
6.4. I5metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 79,17
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
1 PAKETAE_ 7.1 lentelé
Preliminari | Santykiné
Eiles Nr. 1$laidy pavadinimas kaina, kaina,
EUR EUR/m?
2 3 4
8.1. Statybos darbai, i$ viso: 559229,62 325,94
8.1.1. 15 jy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinanéioms priemonéms 533570,36 310,98
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir projekto jgyvendinimo 39146,07 22,82
priezidrg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priefidra 11184,59 6,52
8.4. Projekto administravimas 7266,20 4,235
Galutiné kaina: 616826,48 | 359,52
2 PAKETAS 7.2 lentelé
Preliminari | Santykine
Eiles Nr. I5laidy pavadinimas kaina, kaina,
EUR EUR/m?
2 3 4
8.1. Statybos darbai, i5 viso: 673381,86 392,47
811 |Bju
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinanéioms priemonéms 636588,74 371,03
8.2, Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bltina, ir projekto jgyvendinimo 47136,73 27,47
prieZidra, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitra 13467,64 7,85
8.4, Projekto administravimas 7266,20 4,235
Galutiné kaina: 741252,43 1 432,03

Investicijy plano rengimo
vadovas

—  Vytautas Valcika
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

1 PAKETAS 8.1 lentelé
Rodiklio
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. reiksme Pastabos
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 32,86
9.1.2. atémus valstybés parama metais 22,97
9.2. Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 31,35
9.2.2. atémus valstybés parama metais 21,46
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai
EEAKETAS 8.2 lentelé
Rodiklio
Eiles Nr. Rodikliai Mato vnt. reikSme Pastabos
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. |pagal suvestine kaina metais 37,75
9.1.2. |atémus valstybés parama metais 26,58
9.2, Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 35,69
9.2.2. atemus valstybés parama metais 24,52

Investicijy plano rengimo
vadovas

Vytautas Valcika
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Priedas Nr. 1: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00590

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-8020-5018

Pastato adresas: Zirmany g. 116, LT-09125 Vilnius, Vilniaus m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis:- Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1870.61
Viso pastato gildomas plotas, m% 1870.61

Nustatyta pastato (jo dalies)

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas | klases*; energinio naudingumo
klase:

* A++ klase yra laikoma auké&giausia, ji nurodo energijos beveik nevartojanij pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) sildomo ploto:

Nea(si';{'a-ﬁlinan(‘.ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 195.92
Atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai); 160.42
Melini atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 092
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: !
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m* metai): 218,67
Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh{(m* metai): 0.56
Silumigﬂ?_s_ g-snergi]'os sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/{m? metai): 30.37
Suminés elektros energijos sanaudos, kKWh/(m?* metai): 18.05
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap&vietimui, kWh/(m?* metai): 1.35 L
Pastato | aplinka iSmelamas COz kiekis, kgCOz/(m* metai): 32.48
o~ - A
P Sertl_fikawma eksperto pastabos: -
O sertifikato i§davimé data : 2021-11-05 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-11-05
o
o Serlifikatyg isdave S ’ Atestato
ekspertas (L{f@ Vytautas Valeika Nr.0393
o
r//

Investiciju plano rengimo

KOPIJA THKRA vadovas
: _“ i Vytautas Valeika
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00530
2 lapas / 2 lapy
Paslato (jo dalies} unikalus pastalo numeris: 1096-8020-5018
Paslato adrésas: Zirminy g. 116, LT-09125 Vilnius, Vilniaus m. sav,
Pastato (jo dalies) paskirlis: Kili gyvenamieli pastatai (namai)
Pasiéto (jo dalies) sildomas plotas, 61‘: 1.8.70?61 h
Viso pastato sidomas plotas, m*: 187061
o Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METR_UI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato ] dalles] pirmrnés energucm sqnaudos

Normings nealsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kth(rn’ malai):: . 21470
Alskaitinés neatsinaujinanéios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m?-metal): 289.48
Skaitiuojamosios neatsinaujinantios pirmings energijos sgnaudos, KWhi{m® melai): 195.92
Skaléiuojamosios atsinaujinantios pirmines energijos sanaudos, kKWh/(m* metai): 160.42
Skaigiuojamuyjy metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 0..92.
nealsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verieé, vnl.:
Energijos sqnauclos pastatm {jo daIlai] sildyti Normlnés Alskaitings | Sk'aFCluoiamosios
Neatsinaujinandios pirmines energiios, kWh/(m*metai:  80.95 12098 13557
. Alsmau;rnaném pirm _energqos kWh.F(m' melal); - - 137.76
Siluminés energijos, KWh/(m*metai): 69.96 9235 218,67
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésintl: Mormings Alskaitines Skaléluqamosnus
' Neatsmaujma.néics plrmlnes energijos, kWh-'(m’ rnslai): 0 0 0.46 .
Nsmaujlnanérus pirmings energqos kth(m melal):_ S g 016
Silumines energl]os KWh/(m?-metai): 0 0 Ji 056
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruoéti: Norminés : Alskaltings 'Skaicluojémoéioé '
Neatsinaujinancios pirminés energljos, KWh/(m? metai): 54.74 99.49 18.83
Atsinaujfﬁanéios' pirrﬁinés energijos, kth(m"-mel'aj'): T e ) . ' 1913
Siluminés energijos, kWhi(m* melai); 421 64.61 30.37
Elektros energijos sgnaudos pastate (jo dalyje): Marmings Alskaitings . Skaitivojamosios
Nealsinaujinantios pirminégs energijos sumingés sanaudos, kWhi{m*-melai): 69.00 £9.00 : 41.51
Alsinaujinancios pirminés energuos sumines sanaudos kWh.*(m’ rnela‘): - - ' 3.53
Elekiros energl;os sumings sqnaudos kWh.i(m‘ metal}: 3000 i 30.00 18.05
' Elektros energucs sanaudos palalpq apé\rlahrnul kth(m’ meial): 13.50 13.50 1.35
Pastatui [ja daIIaL] s||dyt| naudojami ilumos altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami: . MR S
Silumos $alliniai: Sildomi plotai, m:
Sil.sallinis_1: Silumas (inkial + pastato Silumos punklas 1870.61
Pastatul [jo dallai] véslntl naudojamy orq Saldantiy jrengmiq f.ipai ir Sildomi plotai, kurivose jie naudojami:
Orq saldan(‘.lu irenglnlu tlpas Sildomi plotai, mt:
Pastatui {jo dallaij veédinti naudojémq védinimo sistemy tlpal ir Sildomi plotai, kuriuose jcs naudojamas ' '
Vedinimo sistemos fipas: o S"lldomi'plo!ai m?;
Pastate UD dalyse) karétam buitiniam vandeniul ruoti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotal, kurivose jie naudojami:
Karéto buitinio vandens ruodimo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m#:
&il.3altinis_1: Silumos tinklal + pastato &ilumos punklas 1870.61
Pastalo| aplinkg idmetamas CO: kiekis (kgCOz/(m™ melal): 32.48
Pastato {jo dalies) sandarumo skaitiavimo duumenys, karlai per valanda; 3.59
Muocrodos issamesnei informacijai gauli apie pastato (jo dalies) weav.belall.it;
ekonomiskai efeklywvy energinio naudingumo gerinima:' www.stnaujinkbusta. It
! www_gna.ll
" Serlifikalo idavimo data: 2021-11-05 Serlifikalo galiofimo terminas: 2031-11-05
Setifikaly iSdave =il Vytautas Valeika meus:lj%l;

eksperias (.{ % f

Investiciju plano rengimo
vadovas

- Vytautas Valeika

KOPIJA TIKRA
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Eil.
Nr.

4.1
42
43
4.4
4.5
4.6
4.7

13.

14.

15.
16.
17.

Pastato energijos sgnaudy skaic¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590

Energijos sanaudy apibldinimas Skaiciuojamosios energijos

sgnaudos kvadratiniame metre

Silumos'nuostoliai per pastato sienas*

Silumos nuostoliai per pastato stogg*

; Sllumos nuosloliai per pastato perdangas kurios ribojasi su | igore”

: Sllumos nuostoliai per ahtvaras kurios ribojasi su gruntu

- per grindis ant grunto*

- per horizontaliai pakrasﬁluose apﬁlltmlas grlnd|s ant grunto®

- per vertikaliai pakraséiuose apéiltintas grindis ant grunto®

- per vertikaliai ir horizonlaliai pakra&Giuose apSiltintas grindis ant grunto”

- per éildorrlb riisio alil{;aras, kurios ribojasi su gruntu*

" per grindis vird vedin'arnq pogr'i'ndziq‘

- per grindis vir3 neéﬂdomq védmamq rasiy*

&ilumos nuostoliai per pastato Iangus sloglanglus éweslanglus irkitas
skaidrias atltvaras*

3|Iumos nuosloha{ per pastatu lsannes duris ir varlus nejskaitant nuoslollq
dél dury varstymo®

* Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius®

" ilumos nuostoliai del pastato vedinimo®

Silumos nuostoliai dél virénormines isorés dro infiltracijos*®
Sl[umos pritekejimai |s isorés pastato (jo dalies) Sildymo la|kotarp1u
Vidiniai Silumos Iésnskyrlmal pastalu (jo dalies) Sildymo Ialknlarplu

Silumos nuosloliai, kuriuos pastato (jo dalies) ildymo laikolarpiu
kompensuoja $ilumos pritekéjimai i§ iSores ir vidiniai Silumos i§siskyrimai

Suminés elektros energijos sanaudos pasiate

Elektros ehergijos sgnaudos palalpy apdvietimui .
Silumines energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosli
Silumines energijos sgnaudos pastalui Sildyti

Silumihés energijos sgnaudos pastatui vésinti

* Siluminés energijds. sunaudotos pastatui 3ildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo 2
sertifikavimo ekspertas Vikitzs Valeha
e ] Investicijy plano rengimo
- ™ Wiy ¥ 4 (=}
KOPIJA TIKRHA vadovas

- Vytautas Valeika

pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?*metai)

96.34
" 22.01
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56"
10.85
38.39

0.62

24.16

' 26.30
0.00
56.25
29.24
55.72

18.05
135
30.37
218.67
0.56

Atestato
Nr.0393
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590

Eil. Priemones pastato (jo dalies) energiniam Silumines energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) Sildomo
ploto kvadratiniame
metre per metus,
jdiegus priemone,
kWhi/{m?-metal)

1. Paétafo éi‘enu apsiltinimas, kad visy sieny &ilumos perdavimo 86.24
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

2. Paslato stogy apéiltinimas, kad visy stogy $ilumos perdavima 19.34
koeficientas alitikty reikalavimus C kiases pastatui

3. Pastato perdangy, kunos I'IbOJElSI su |50re apsuhmmas kad visy - 0.00
- perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo !
koeficientas alitikty reikalavimus C klases pastatui

4. Pastato grindy ant grunto apiltinimas, kad jy &ilumos 0.00
perdavimo koeficientas atitikiy reikalavimus C klasés pastatui

5. Horizontaliai pakrasélubse apsiltinty grindy ant grunto 0.00
apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klaseés pastatui

6. Vertikaliai pakragﬁluose apélrhntq grindy ant gruh(o abéiilininﬁa-s,‘ 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C :
klaseés pastatui .

7. Vertikaliai it horizonlaliai pakraiéiuose apéilliniu grindy ant - 0.00

grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
alitikty reikalavimus C klasés pastatui

8. Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, : 0.00

kad juy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

9. Grindy virs védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy &ilumos 0.00
- perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

10. Gnndq \nré ne§1ldomu vedinamy rdsiy apﬁilllnlmas kad j ju 7.01
Silumos perdavimo koeficientas atitikly reikalavimus C klasés

pastatui
11. Pastato langy keitimas langais, atitinkanéiais reikalavimus C : 15.23
klasés pastatw :
12. Paslato i8oriniy jéjimo dury keilimas ; dunmis atitinkangiomis 0.33
reikalavimus C klasés pastatui
13. Pastalo karsto buitinio vandens ruodimo sistemos 0.00

-rekonsiravimas, kad $ilumines energijos sanaudos karstam
vandeniui ruosti alitlktq reikalavimus C klasés pastatm

14. Energijoa sanaudq sudymm sutaupymas jei paslalo s[ldymo T 26.24
sistema bty jrengta pagal relkalawmus C klasés pastatui

15. Mlnlmalus Silumines energuos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 148,70
- pastatas atitikty C energinio naudingumo kiase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui

PaSIatu energinio naudingumo ) ;
sertifikavimo ekspertas ;. s
i
7

Investicijy plano rengimo
vadovas
e Vytautas Valeika

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemong

039
0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03
0.07
0.00
0.00

068

Alestalo
Nr.0393
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Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590
( neprivalomas )

Pastate (jo daly]e) naudojama atsinaujinanti energija

Alsinaujinantios energijos tipas, panaudojimo bildas ir &allinis nflfg;:';sa ziﬁisaﬂmzh:u;f::;ja

n/d

0.00

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

_ Atestato
Vylautas Valeika Nr.0393

[nvesticiju plano renguno
radovas

L Vytautas Valeika
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Priedas Nr. 2: Panaudota literatura ir dokumentai

1. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m,
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitros taisyklés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m. gruod?io 16 d. Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr, 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugsejo 30 d. Nr. 1040).

4. STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5.5TR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys",

7. STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai".

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés",

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) jkainiai, skelbiami CPO internetinéje
svetainéje, adresu http://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytoju-demesiui/.

Investicijy plano rengimo
vadovas
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Priedas Nr. 3: Individualios investicijos

1. Buty ir kity patalpy keic¢iami langai ir balkony durys

|ISmatavimai, m

Langai

BD

VISO

2,30x1,45

1,50x1,45

0,80x2,20

Plotas, m?

3,34

2,18

1,76

Vnt. kaina, EUR

907,70

592,45

478,31

vnt.

EUR.

Butas Nr. 1

Butas Nr. 2

Butas Nr. 3

Butas Nr. 4

Butas Nr. 5

Butas Nr. 6

9,46

2570,91

Butas Nr. 7

3,94

1070,76

Butas Nr. 8

Butas Nr. 9

Butas Nr. 10

Butas Nr. 11

3,94

1070,76

Butas Nr. 12

Butas Nr. 13

Butas Nr. 14

Butas Nr. 15

Butas Nr. 16

Butas Nr. 17

Butas Nr. 18

Butas Nr. 19

3,34

907,70

Butas Nr. 20

Butas Nr. 21

Butas Nr. 22

Butas Nr. 23

Butas Nr. 24

Butas Nr. 25

Butas Nr. 26

Butas Nr. 27

11,22

3049,22

Butas Nr. 28

Butas Nr. 29

Butas Nr. 30

VISO:

14

31,90

8669,35

—

Investicijy plano rengimo
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2. Buty ir kity patalpy balkony jstiklinimas

Ismatavimai (m) 2,70x1,60 | 3,00x1,60 VISO:
Plotas, m? 4,32 4,80
Vnt. kaina, EUR 917,32 1019,25 vnt. m? EUR.
Butas Nr. 1 1 1 4,80 1018,25
Butas Nr. 2 2 2 8,64 1834,64
Butas Nr. 3 1 1 4,80 1015,25
Butas Nr. 4 1 1 4,80 1019,25
Butas Nr. 5 2 2 8,64 1834,64
Butas Nr. 6 1 1 4,80 10159,25
Butas Nr. 7 1 1 4,80 1019,25
Butas Nr. 8 2 2 8,64 1834,64
Butas Nr. 9 1 4,80 1019,25
Butas Nr. 10 1 4,80 1019,25
Butas Nr. 11 2 2 8,64 1834,64
Butas Nr. 12 1 4,80 1015,25
Butas Nr. 13 1 4,80 1015,25
Butas Nr. 14 2 2 8,64 1834,64
Butas Nr. 15 1 1 4,80 1019,25
Butas Nr. 16 1 1 2 9,12 1936,57
Butas Nr. 17
Butas Nr. 18 2 9,12 1936,57
Butas Nr. 19 2 9,12 1936,57
Butas Nr, 20
Butas Nr. 21 1 9.32 1936,57
Butas Nr. 22 1 9,12 1936,57
Butas Nr. 23
Butas Nr. 24 1 1 2 9,12 1936,57
Butas Nr. 25 1 1 2 8,12 1936,57
Butas Nr. 26
Butas Nr. 27 9,12 1936,57
Butas Nr, 28 9,12 1936,57
Butas Nr. 29
Butas Nr. 30 1 1 2 2 2 7 1936,57
VISO: 20 20 40 182,40 38731,40

Investiciju plano rengimo
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3. Minirekuperatoriai

Mato Vnt. kaina VISO
vnt. Kiekis EUR. EUR.
Butas Nr. 1 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 2 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 3 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 4 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 5 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 6 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 7 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 8 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 9 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 10 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 11 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 12 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 13 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 14 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr, 15 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 16 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 17 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 18 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 19 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 20 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 21 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 22 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 23 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 24 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 25 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 26 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 27 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 28 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 29 kompl. 1 1798,91 1798,91
Butas Nr. 30 kompl. 1 1798,91 1798,91
VISO: kompl. 30 53967,30

-

Investicijy plano rengimo

vadovas

Vytautas Valeika

34/36



Priedas Nr. 4: Cokolio ir iSoriniy sieny Siltinimo priemoniy reikalavimas

"I3oriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje verti-
kaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir pazenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) 3is rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netai-
koma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudéti-
néms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus."

LR Aplinkos ministro jsakymas 2019 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-775 "Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
2009 m. lapkricio 10 d. jsakymo Nr. D1-677 "Dél daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano

rengimo tvarkos apraso patvirtinimo" pakeitimo.

[nvesticiju plano rengimo
vadovas
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Priedas Nr. 5: DidZiausia leistina ménesiné jmoka

Didziausia leistina ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto

investicijy apmokeéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany) jgyvendinus daugiabucio namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1m?,
atémus teikiamga valstybés parama, tenkancig daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) investi-
cijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinancioms priemonéms, neturi biti didesné (i§skyrus at-
vejus, kai didesnei jmokai raStu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotajg pagal formu-
le:

I=(Ee-Ep)xKe /12 xKx Kp x Ka, kur:

| - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);

Ee - skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie$ daugiabuéio namo at-
naujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m? per metus);

Ep - skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio na-
mo atnaujinimo (modernizavimo) projektg (kWh/m? per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas - 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvumg didinanc¢iomis
priemonémis, atsizvelgiant j Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabuéiy namy atnauji-
nimo (modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektq jrengiami atsinaujinantys energijos 3al-
tiniai (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pan.) - 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy ismokéji-
mo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

1 PAKETAS

| = (249,04 - 75,73) x 0,0525/12 x 1,2 x 2,2 x 1,3 = 2,60 Eur/m?/meén.

2 PAKETAS
1=(249,04 -67,40) x 0,0525/12 x 1,2 x 2,2 x 1,3 = 2,73 Eur/m?%/mén.
Investiciju plano rengimo
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NATURINIY MATAVIMY ATLIKIMO AKTAS

2021-11-05 Nr. 1
Vilnius

Statinio adresas: Zirmiiny g. 116, Vilnius.

Natdrinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté:
Investicijy plano rengéjas: Vytautas VALEIKA

Kiekis
Eil. Mato Pagrindiniai Planuojami darby
Nr. Pavadinimas vnt. daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus
vietoje
1 2 3 4 5
. |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty m? 1916,4 1916,4
pasalinimg
2. |Cokolio sieny 3iltinimas, jskaitant cokolio sieny konstrukcijos de- m? AntZeminé d. 128,7 m* | AntZfeminé d. 128,7 m?
fekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkymq PoZeminé d. 71,3 m? Poieminé d. 71,3 m?
3. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo m? 510,0 510,0
jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengimag) ir (ar) perdangos
po veédinama slaitinio stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty | sta-
tomo naujo 5laitinio stogo pastoge jrengimas energinj efektyvumg
didinandiy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje mon-
tuojami energinj efektyvumgq didinanciy priemoniy elementai
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose keitimas j ma- m? 31,90 31,90
Zesnio Silumos pralaidumo langus
5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos laikanciosios m? 182,40 182,40
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
jrengimg pagal vieng projektq
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant susijusius m? 4,82 4,82
apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir pritaikymg nejgaliyjy
poreikiams
Risio perdangos Siltinimas m? 344,90 344,90
vnt. 30 30

8. |Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar

jrengimas

9. |Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:

Investiciju plano rengimo
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9.1. |Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karSto vandens vnt. 1 1
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinauji-
nandiy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, bio-
kuro ir panasiai) jrengimas
9.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 24 24
9.3. |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m 190,0 190,0
9.4. |3ildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas vnt. (m) 114/970 114/970
9.5. |individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir vnt. 0/114 0/114
(ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
9.6. |karsto vandens vamzdyny keitimas m 490,0 490,0
10. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) - jy keitimas techniniu ener- vnt. 0 0
giniu poZidriu efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie lifto
pritaikymg nejgaliyjy poreikiams
11. |Elektros bendrosios inZinerinés sistemos laiptinés 2 2
Il. [KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONES
12. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m 210,0 210,0
13. |Nuoteky salinimo inZinerinés sistemos m 295,0 295,0
14. |PrieSgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m 0,0 0,0
15. |DrenaZo inZinerinés sistemos m 0,0 0,0

Natdrinius matavimus atliko:

Investicijy plano rengéjas 8
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Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitiros

AKTAS
2021 m. lapkric¢io 5d. Nr. 1
Vilnius

Vadovaujantis 2021 m. rugséjo 8 d. sutartimi Nr. CPO179078, a3, investicijy plano rengéjas
Vytautas VALEIKA, vizualiai apZitréjau pastatg, esantj Zirmiiny g. 116, Vilnius ir nustadiau:

1. PAMATAI - cementinis skiedinys tarp cokoliniy plok3¢iy vietomis istrupéjes.

2. NUOGRINDA - vietomis jdubusi, apaugusi Zole, vietomis jos néra.
3. FASADINES SIENOS - siiiliy tarp sieniniy plok$¢iy cementinis skiedinys vietomis istrupéjes, sidlés
sutrukinéjusios.

4. STOGAS - stogo danga vietomis pasléta, kanalizacijos alsuokliai nuriidije, parapety apskardinimas
su prieSingu nuolydZiu.

5. LANGAI IR BALKONUY DURYS - 8 vnt. buty langy ir 4 vnt. balkony dury nepakeisti.

6. BALKONY LAIKANCIOS KONSTRUKCUOS - kai kuriy balkony briaunos aptrupéje, matosi atvira ar-
matdara. VirSutiniy balkony stogeliai nesandaris.

7. RUSIO PERDANGA - triilkumy nepastebéta.

8. LAUKO DURYS - tambiiry durys nepakeistos.

9. BENDROJO NAUDOJIMO PATALPY LANGAI - risio langai nepakeisti.

10. SILDYMO SISTEMA - néra balansiniy ventiliy, biklé patenkinama.Silumos punktas nerenovuotas
ir neautomatizuotas.

Investiciju plano rengimo
vadovas
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11. KARSTO VANDENS SISTEMA - vamzd?iai seni, paZeisti korozijos, sena ilumos izoliacija.
12. GERIAMOJO VANDENS SISTEMA - vamzdZiai seni, paZeisti korozijos, neizoliuoti.

13. NUOTEKU SALINIMO SISTEMA - biiklé patenkinama.

14. VEDINIMO SISTEMA - nevalyti ventiliacijos kanalai.

15. BENDRIEJI ELEKTROS IR APSVIETIMO IRENGINIAI - patenkinamas stovis.

16. LIFTAI - biklé patenkinama.

Investicijy plano rengéjas Vytautas VALEIKA



Investicijy plano rengéjas
Vytautas Valeika; Algirdo g. 9-15, Vilnius; el. p.: vytautas810@gmail.com; tel.: 8-655 17326
Individualios veiklos vykdymo paZyma Nr. 487897

PAZYMA
DEL PANDUSO JRENGIMO NEJGALIESIEMS
2021 m. lapkri¢io 5 d. Nr. 42/2021

Apzilréjus daugiabutj gyvenamajj nama, esantj Zirmiiny g. 116, Vilnius nustatyta, kad jrengti
ijvaZiavima nejgaliesiems j laiptine néra galimybiy.

Investicijy plano rengéjas Vytautas VALEIKA



] 2 Tl Pl | - ¥R E ST i
oI Spsiaee, P BAI9[BA sepneifp _ VHEMIL VPidOM
HALTTOL t SEAOPEA
- - e, . X .
W ooy S sl apopearar | ounsuar ouejd hionsaauj
. NI b SN » L
'~
TOL g 6 ogiog 'sniugs 1007 seSRIpY .
T g 65 7 Al SV T U BOVEIA
© 30 SFIALEIA DMLSDES i GHLBVEYH
DLHNL OFOFYTONINEIN O LM HI S3NgE
E
"
—o — = 1 ] f—] = Ea=rd 1 [ ey E 1 | |
: p 2 z e 20 #27 [| =s# x/ vsy _
B F £Er ey s EF 7eE e i !
OE i EF
. ol 5 g 2 =7y s | o =
Eem N La seF irw i 2z o . = %r F. G )
Iz NIZEa ol FEw D W pa& o awy 8 3 g T H b . 7 >
i 5 o =l b 3 ¥ y
=l T 2z IS e s ; i
1 el e el 00 0 F SR 1| lewe - " — . : . + " = i | ;
T sa f f 5 ' > A 2 w2 I
5 W.,m = ® i =5 \R -2 o M BE-H [ Fzs I m o8w > W S
| | g b e  EEF o o) * . 5 oZre W =
| R L i N B SZF or n E5L o ! i
, TNesoy EFP H s 22 _ N o “ ”
%o 687 B 0 gz " T i N } !
Y ckod = i i = 4 fers & & S N v G |
& > il T ee M 244 i m ..\JMW .w. y N — M . SHF 5 E ”m 1
= & . 4
| N L2 g .ﬂ“. i = 527 22E - /._.w\ N e L7 7y B
i A — P 5 i 2
V57 &F 7 wgevy o sy caci o5g 4 3 By *%. £ & N "
; i o 4 -1 S e i ™ -+ For PEY oy -9
] ._m” 1Py I ? !
Ed b s | —_— 1 X! i
— ] . osF OHE B ; = \=r e Cro g ‘o soF PoE S Wl %]
beew | sew ofjpre L oo ax I Y - o T adE “
1 B - E&s N e e 2 . " ] b
Yy By 5% o £¥g 2% i sor & il i
i . : 77wl m Y v W == LR 7 8 T T e i : ;
E B M 5 [ ~ - 3
N 9 3 e szl 2
Z5y orr ® U i = & , i
L U g T {I 1 i i
) RS
FE Ll Y " i |
[ ey 3 N __p.. b
4 3 < u % e :
3 u 4 - 1
o - sor i = roE N 2e% seE N ser n® soE ot 'y
j=— | =  S— |
Qo F @5z L8 S5
— i
SEEs

senuao hisibay | el
e

9 ‘enfl elidoy :siupjs
82:¥E:91 91-8D- 120 :¥)
ANTIISNVHIN

V1l ssessed nge.
niuiuoJae. Bluswny



LGN L

ﬁ;%min&\ W\w\ | e
anonin ] ¥ T
S .
1«1..;%{3?&.&.__\ Foih ﬁ
5T LA pedh o Je i Fo

mﬁm_ 7 > o s
_ e?ﬁ%.grqruﬁf.. Yot L] g B e
! Sy v a . : :

3 SR e ) B
[t SRR 4 7] S

/=&

w v sREALE

OLHNL OTTMvi

- ; : z!f./

gaf

i Evmu ehdoy

Lo [l I F =1 e :
._ . - e : PEE
Fots i .h_.mmt.wﬂwh..- -
| = 2 : :
gEg - x
| TE
i
'
i |
| 1
w ' b
A E
: e
3. 1 e o
k. I
¥
AX
| mnxx. ¥ |
| R ..
. . Fder Fowg
e Y = %
; P i >
N Rl b
[ ot |
I
3 A
_ | J
! % » r
b n. . . ‘ |
i o ; :
: i
K ‘ iy :
i
: : w




N
@)}
(&)

8

™M
N

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00590

1lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-8020-5018

Pastato adresas: Zirmany g. 116, LT-09125 Vilnius, Vilniaus m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1870.61

Viso pastato Sildomas plotas, m? 1870.61

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas | klases*:

* A++ klase yra laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastaig,
G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasé:

3

Skai¢iucjamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Sertifikalg isdave ' 7o : A
ekspertas &{: ./ Vytautas Valeika
. s -
/

s

Meatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 195.92
Atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai); 160.42 i
Metiniy atsinaujinan_éios_ pirmir_‘:es epergijos sana_t_,ldu santykio su meﬁinémis 092
neatsinaujinanéios pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.: !
Silumines energijos sanaudos pastatui sildyti, kWh/(m?metai): 218.67
Silumines energiios sgnaudos pastatui vesinti, KWh!(m?-metai): 0.56
Siluminés energijos sqnaudc:_§ karStam buitiniam vandeniui ruosti, KWh/{m? -metai): 30.37
Suminés elektros energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): 18.05
Elektros energijos sanaudos patalpy apvietimui, kwh/(m?-metai): 1.35
Pastato j aplinka iSmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m?-metai): 32.48
Seitifikavinio ekspertn pasi.sbqs-:' _
Sertifikato i§davimo data : 2021-11-05 Seriifikato galiojimo terrinas: 2031-11-05
Atestato
Nr.0393



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00590

2 lapas /2 lapy
Pas(alo (o dafles) un:kalus pastato numerls 1096 3020 5013

Pastato adresas: Z!rmunug 116, LT- 09125 Vllnlus Vlinrausm sa\r R -

Pastato (jo daitgs_}_ paskirtis: Kiti gyvenamigji pastatai {nam_al)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m*: 1870.61
Viso p_astal_o §_i_Jd_omas plotas, m* 1870.61

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase:

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) 5ILDOMO PLOTO:

Pastato (Jo dalies) pirminés energijos sanaudos

Normineés naatsmauunanﬁi.é.s pirminéé e'nergijos sanaud.oé. kWh!(rhz'metai):

Atskaitines neatsinaujinancios pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m* metai):
Skaiciucjamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kKWh/(m#* metai):
Skaiciuojamosios atsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m*: melal):'
Skaléruqaml.uq metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis -

neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verté, vnt.:

Energijos sgnaudos pastatui Uo daliai) Sildyti: Norminés
- o Neatsmauynanélos ermmes energuos kWh!(m‘ metal): 9095
Atsmaupnanéms pirminés energijos, kth{l‘l‘lz metzn): T
Silumines energijos, k‘u"u’ha’(mz metai):  69.96
Energuos sgnaudos pastatul (jo dallal] vésinti: Normines
""" Neatsmaupnanéms pirminés energuos kWhJ(mz rnetaJ): 0
' Atsmau;mancms pirminés energijos, kWh!(m’ metal):: . "
Silumines energuos kWh/(m?* metai): 0
Energijos sanaudos kar$tam buitiniam vandeniur ruosti: ‘Norminés
Nealsmauunanélos p!rmlnes energljos ](Whi(m2 metai): 5474 i
Atsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m? metal):' e
Silumings energijos, kWh/(m*: metai): 42.11
Elektros energijos sqnaudos pastate (jo dalyje): Normines
Neatsinaujinangios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m? metai): 69.00
Alsmaulmandlos plrmmes energuos suminés sanaudos kWhI(m‘ metai): -
. Elekiros energijos suminés sanaudos, kWh/(m=metai): 130.00
Elektros energijos sqnaudos patafpu apswellrnm k\}"u'hluf(m2 metaj) 1350

Pastatui (jo daliai) élldytl I"IaUdOJal'l'll sdumos Saltinai ir Sildomi plotai, kurluosejle naudojaml
Silumos 3altiniai:
Sil §altinis_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora Saldanéiy irenginiq tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Org éaldanélq |rengm|q tipas:

Pastatm Ua dallal} véd:ntl naudojamq vedmrmo mstemq tipai ir srldoml plotal kurluose jos naudojamos:

‘Vedinimo sistemos tipas:

Atskaitings
120.98

Atskaitinés

0
0
Atskaitines
99.49

64.61
Alskaitinés
69.00

214.70
289.48
195,92
160.42
0,92

Skaiciucjamosios

:’218_67"

' Skaiéiuojamosios
- 0.46
ey
- 0.56

Skaigiuojamosios
18.83

S
30.37

'Ska'icfuojamosios
41.51

Sildomi plotai, m=:

1870 61
Sildomi plotai, m*

Sildomi plotai, m#*

Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruoéti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Sildomi plotai, m2

Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tipas:

Si'l.éal't'ihis_t Silumos tinklai + pastato Silumos punkias 1870.61
Pastato j aplinkg iSmetamas COz kiekis (kgCO2/(m* metal) 32.48
' Pastato (jo danes) sandarumo skaiiavimo duomenys kartai per vaianda 3.59
Nuorodos issamesnei mformau:ual gauti apie paslalo (jo dalies) www.betalt It
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima; www.alnaujinkbusta.it;
; www.ena It
Sertifikato iSdavimo data: 2021-11-05 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-11-05
Sertifikatg i¥dave = . Atestato
ekspertas ﬁ Vitautas Valaka Nr.0393
Cgs
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Pastato energijos sgnaudy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590

Eil. Energijos sanaudy apibddinimas Skai¢iuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m=-metai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* 96.34
2. Silumos nuostoliai per pastato stogg* 22.01
3. Silumos huostoliai per pastato perdangaé. kurios ribojasi su isore* 0.00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribcj”asi su gruntu*: "
41 per grindis ant grunto* 0.00
4.2 o bér horizdhtéliai pakrauééiuos'e'abéiltintas griﬁd'ié';nt' grunto* - 000
4.3 - per vertikaliai pakrassiuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apéiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.5 - per slldomo rdsio atitvaras, kurios r:b01a5| su gruntu 0.00
4.6 L o= per grlndls virs vedrnamq pogrlndzxu 0.00
47 | - per grindis virs nesﬂdomu védmamu rasiy* 10.85
5. Silumos nuostoliai per pastato Iangus stoglanglus svreslanglus irkitas 38.39
. skaidrias atitvaras*
6. méi'lumuo'é-hUé'stol'iai"ber p'astat'o isorines duris ir vartus, nejskaitént nubstoliu 0.62
del dury varstymo*
YORN Srlumos nuostoliai per pastato ilginius sﬂumlmus t:ltellus 24.16
8. _ Silumos nuostoliai del pastato vedmrmo 2630
9. Silumos nuostoliai dél virSnorminés i$orés oro infiltracijos* 0.00
10.  Silumos pritekejimai i$ iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu 56.25
ik’ : Vidiniai $ilumos issiskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu 29.24
12.  Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) &ildymo laikotarpiu 55.72
- kompensuoja Silumos priteké&jimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos i§siskyrimai
13. Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 18.05
14. Elektros ene'rgijos sgnaudos patalbq apsvietimui 1.35
15. Silumings energijos sanaudos karitam vandeniui ruoéti 30.37
16, éf‘:iluminés énergijus sgnaudos pastatui Sildyti _ - 21867
1”7 ﬁ Silumines energijos sgnaudos pastatui veésinti 056 o
|!um|nes energuos sunaudotos pastatm srldytl ‘nuostoliai.
Pastaty energinio naudingumo Vytautas Valeika Qtreggegg

sertifikavimo ekspertas




Eil. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Silumines energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) Sildomo
ploto kvadratiniame
metre per metus,
idiegus priemone,
KWh/(m? metai)
1. Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo 86.24
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
2. Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy silumos perdavimo 19.34
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
3. Pastato perdangq. kurios 'ribc'rjés"i 's'd"is'.ore, apsiltinimas, kad'vi"sq | 000
perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
- koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
5. Horizontaliai pakraséiuose apéiltinty grindy ant grunto 0.00
apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui
6. Vertikaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, 000
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui
7. Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant 0.00
grunto apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui
8. Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
9. Grindy vir§ vedinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy ilumos 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
10. ' Grindy virs nesildomy vedinamy rasiy apsiltinimas, kad jy 7.01
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés
- pastatui
11. ' Pastato langy keitimas langais, atitinkaniais reikalavimus C 1533
klases pastatui
12. Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas | durimis, atitinkangiomis 0.33
- reikalavimus C klasés pastatui
13. Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos 0.00
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos kar§tam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui
14. Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 2624
-sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
15.  Minimalus iluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 148.70
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastaty energinio naudingumo = Vytautas Valeika
sertifikavimo ekspertas @ /

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu

metu pastato

(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.07

0.00

Hi e

e

Atestato
Nr.0393



Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00590
( neprivalomas )
Pastate (jo dalyje) naudq_jamg at_sil_jaujinan_t_i _gng!-g_i_ja

G : s . . . Sildomas plotas (m2), kuriame
Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo bidas ir $altinis ' naudojama atsinaujinanti energija

n/d ' 000

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

Vytautas Valeika

Pastaty energinio naudingumo @ ) Atestato

sertifikavimo ekspertas Nr.0393

/



