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I. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato, Naugarduko g. 55, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tikslinimas
parengtas pagal 2021 m. rugséjo mén. 27 d. sutart] Nr. 04-22-306. Prie investicijy plano pridétas pastato
energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0505-00216, pastato energinio naudingumo klasé - F.

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uZdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés biiklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrjsti namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma, investicijy dydj ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés uzduoties sglygas kitoms
projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir
gavus preliminary finansuotojo sutikima dél Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto
dalys rengiamos vadovaujantis Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 11 priedo nuostatomis.

Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato
matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skaiiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy
deél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dél skirtingy atnaujinimo
priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius
biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

Ivesticiju plano kainodara paremta rinkos kainomis.

1.1 Priemoniy paketai 2, I ir II.

1.2 Statinio projektas: Netipinis.

1.3 Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apZitiry aktai:

Kasmetinés apziiiros akto Nr. _ _, Data 2021-04-15.

1.4 Investicijy plano rengéjo vizualinés apZiliros ar natiiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualinés apziiiros akto Nr. PEK-VA-21-08-11/3, data 2021-08-11,

Natiiriniy matavimy aktas Nr. PEK-MA-21-08-11/3, data 2021-08-11.

1.5 Investicinio plano rengimo vadovas: Rimvydas Puzas kvalif. atestato nr. INV 0073 / 2016-05-26,

El p. info@pekas.lt,

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — G/B paneliy;

1.2. auksty skaicius — 5;

1.3. statybos metai — 1961.

1.4. namo energinio naudingumo klasé F, sertifikato Nr. KG-0505-00216, iSdavimo data 2021-08-21;
1.5. namui priskirto zemes sklypo plotas - ;

1.6 atkuriamoji namo verté,  tukst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ;
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

bendrasis plotas

1 lentelé

Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos

Nr. vnt.

1 2 3 4 5
- 62 Nustatytas remiantis UZsakovo pateiktu
2.1.1. | buty skaiius vt Registry centro patalpy saras$u pastate.
2.1.2. | buty naudingasis plotas m? 2871,78
513, | namonegyvenamosios paskirties patalpy Vit
skaiCius*

214, |Dnamo negyvenamosios paskirties patalpy m?

namo buty ir kity patalpy naudingasis
bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity

Nustatytas remiantis UZsakovo pateiktu
Registry centro patalpy sa

Pastato konstrukcijosti G/B pael.

22.1. sty plota), jskaint angakeaing m 1672,14 | U = 1,27 W/mzK. Sieny Siluminé varza
’ netenkina Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Horiniy sieny Slumas perdavitg Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
222 : W/m?K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . L
sertifikavimas®.
Cokolio tipas — G/B panelés. AntZzeminés
. g dalis — 175,04 m2; PoZeminé dalis — 169,39
223, | eladlis plos i 3443 | 15 U=0,42 Wim:K. Sieny Siluminé varza
netenkina $iuolaikiniy normy reikalavimy.
Remiantis STR 2.01.02:2016 , Pastaty
2.2.4. | cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,42 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Stogas sutapdintas, rilydoma danga.
Stogo varza U = 0,85 W/m2K. Stogo

perdavimo koeficientas

9 2
431« | stago dangoes plotas m 752,00 Siluminé varza netenkina §iuolaikiniy
normy reikalavimy.
T — oy m— Remiantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
2.3.2, & P £0S pastoge) W/m?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas  ir

sertifikavimas®.

MaZesnioji dalis seni mediniai su dviem
stiklais nesandarlis, fiziskai susidevéje,

25.1.

24.4.1.

| Silumos pralaidumo duris, plotas

Iangq saé, iy

24.1 | langy skaifius, & i vnt. 95 | atle Slomel i Yleiw, Likusi dalis
plastikiniai su stiklo paketais.
Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
langy, pakeisty j mazesnio §ilumos energinis naudingumas. Energinio
2.4.1.1. : - vnt. 169 ? ; o - :
pralaidumo langus, skai¢ius naudingumo sertifikavimas”, langy $ilumos
perdavimo koeficientas 1,7 W/m2K.
2.4.2. | langy plotas, i$ ju: m? 392,73
2491, Lang};, pakeisty | mazesnio $ilumos m? 340,99
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. | balkony (lodzijy) dury skai&ius, i§ jy: vnt 48
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio energinio naudingumo projektavimas ir
2431 | . : - vnt. 41 SIo - nau . .
Silumos pralaidumo duris,skaigius sertifikavimas®. langy $ilumos perdavimo
koeficientas 1,7 W/mz2K.
2.4.4. | balkony (lodZijy) dury plotas, i3 ju: m? 84,48
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio - 716

2.5:1.1,

langy, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo
langus, skaiCius
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Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vnt
1 2 3 4 5
2.5.2 - | langy plotas, i3 jy: m? 37,47
2521, langy, pakeisty i maZesnio §ilumos laidumo m? 16,24
langus, plotas
2.5.3. lauko dury skaiius, & jy vt 9 Kelclfnnos_senos laiptinés, riisio bei
tambiiro diirys.
dury, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo
2.5.3.1. | duris, skaiéius vnt 0
2.5.4. | lauko dury plotas, i3 jy m? 20,75
2541, durg, pakeisty | maZesnio §ilumos laidumo - 0
duris, plotas
2.6.1. | riisio perdangos plotas m? 619,77 Neapsiltinta riisio perdanga.
riisio perdaneos Silumos perdavimo Remiantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
2.6.2. K P & p W/m2K 0,71 energinio naudingumo projektavimas ir
oeficientas . o
sertifikavimas®.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy
(buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms
patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

3. Namo Kkonstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. Vertinimo N [§samus biiklés apradymas [vertinimo pagrindai
objektas g 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
5 E apziiiry, statybos tyrinéjimy
5 E ir vizualinés apZiiiros akty
& 2 datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Fasadinés sienos G/B paneliy, matosi jtrikimy ir
iStrupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
3.1. iSorinés sienos 3 drékinamos. Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Cokolis G/B paneliy. Vietomis nuogrindos nuolydis
3.2 pamatai 3 i pastato puse, drégmé patenka j pamatg. Neatitinka
STR 2.01.02:2016
— Stogo danga sena, pusléta. Ventiliaciniai kaminai
3.3. g 3 prastos  biikles. Papildomas termoizoliacinis L . o
sluoksnis nejrengtas. Neatitinka STR 2.01.02:2016 | Statinio vizualinés apZitiros
Didzioji dalis langy butuose pakeisti naujais, aktas Nr.
buty ir kity maZesnio §ilumos pralaidumo PVC langais. Dalis | PEK-VA-21-08-11/3, 2021-
3.4. patalpy langai ir 3 langy mediniai (seni) su dviem stiklais, langy rémai | 08-11, apZitiros vadovas
balkony durys fiziSkai  susidévéje,  konstrukcija  nesandari. Rimvydas Puzas
Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,
Istiklinta dalis balkony plastikiniais langais. Kiti
balkony ar balkonai dini . ba ISV tiklinti
Todiy alkonai mediniy rémy arba iSvis nestiklinti.
3.5. . = 2-3 | Aptvérimai prastos biiklés. Neatitinka STR
laikanciosios 2.01.02:2016
konstrukcijos o
Fiziné biuklé patenkinama, tadiau papildomas
36 risio perdanga 3 termoizoliacinis  sluoksnis nejrengtas. Silumos
e laidumo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016
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Eil. Nr. Vertinimo N I§samus biiklés apra§ymas [vertinimo pagrindai
objektas 2 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
E S apZziiiry, statybos tyrinéjimy
2 = ir vizualinés apZitiros akty
-3 datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
. Laiptiniy langai pakeisti, vienos laiptinés - seni.
bendrojo isio | . iniai. Bikle bl i
naudajime Rusio langai seni, mediniai. Biikle bloga. Laukinés,
3.7. atalpu laneai ir 3 riisio ir tambiiro durys senos. Neatitinka STR
Sk 2.01.02:2016  ,Pastaty energinio naudingumo
lauko durys . ) . . .o
projektavimas ir sertifikavimas®.
Vidaus Sildymo sistema vienvamzdé, paskirstymo
boklé nepatenkinama, $ilumos punktas senas,
automatizuotas, taciau reguliavimas nepatikimas,
néra balansiniy ventiliy, sistema nesubalansuota,
3.8. Sildymo sistema | 2-3 | reikalingas atnaujinimas. Sildymo prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny izoliacija  pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas" reikalavimy.
KarSto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi, neatitinka "STR 2.09.02:2005
kar$to vandens Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas" | Statinio vizualinés apZiiros
3.9. ; 2-3 ; : g P -
sistema reikalavimy. Karsto vandentiekio sistema su atskirais aktas Nr.
cirkuliacijos stovais, gyvatukai seni. Balansiniai PEK-VA-21-08-11/3, 2021-
ventiliai ant stovy nejrengti, sistema nesubalansuota. 08-11, apziiiros vadovas
Surtidije, nesandariis 3alto vandvens vandentiekio Rimvydas PuZas
sistemos vamzdynai, neapsiltinti. Salto vandentiekio
3.10. vandentiekis 2-3 | sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis
ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai".
Seni, nesandarlis buities nuoteky sistemos
muteky vamzdynai. Nuoteky S$alinimo sistema neatitinka
3.11. . ) 2-3 | "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky
alinimo sistema o e L .
falintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai" .
o — San. mazgai ir virtuvés védinami per ventiliacijos
3.12. < 2-3 | kanalus. Védinimas nepakankamas. Stogo védinimo
sistema B =
Sachtos prastos buklés.
bendrieji Elektros skydai ir jy instaliacija pasene, neatitinka
elektros ir reikalavimy. Kabeliai maZo skerspjiivio, izoliacija
3.13. o e 2-3 L Y 2. . .
apSvietimo prastos buklés. Rusio patalpy 3viestuvai seni.
jrenginiai Zaibosauga nejrengta.

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Silumineés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2018-2020 metai.

Namo esamos buklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikata Nr. KG-0505-00216, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Namas atitinka F energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo
Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 122,46
kWh/m?*metus.

3 lentel¢je pateikiamos faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui, pagal
paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo $iluminés
energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m* namo naudingojo ploto/metus. Taip pat
pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaidius (3altinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sanaudos vienam dienolaipsniui.
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3 lentele

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. skaiéigojamoslios n?gno §iluminels energijos KWh/metus 351678
sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio r————
nqaudingulflo seli—tqiﬁkazlo duolingnis ® eWhio/matus 122,46
4.1.2. namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki k&%s 3;%2816 67
projekto rengimo mety vidurkj ) ’
4.1.4. nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3586
skaiCius
4.1.5. Silumineés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 85.02
vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

. Skai¢iuojamosios
Eil. L L e
Nr Energijos sanaudy apibtidinimas energijos sanaudos
. kWh/(m2 xmetai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 45,30
2. Silumos nuostoliai per pastato stoga 15,03
3. - per grindis vir§ nesildomy védinamy riisiy 7,96
4. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 22,99
5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 12,32
6. Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo 18,44
7. Suminés elektros energijos sanaudos pastate 31,29
8. Siluminés energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti 55,91
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas
nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas". I§metamo §iltnamio efekta
sukelian¢iy dujy (toliau — (SESD) (CO2) kiekio sumazéjimas apskaitiuojamas pagal Tvarkos apraso 2 priede
pateikta metodika.

5 lentelé
. Mato Kiekis
Eil. Rodikliai Tofiemon on]
Nr. - Bsarns padstis priemoniy II priemoniy
paketas paketas
1 2 3 4 5 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | pastato energinio naudingumo klasé klasé F B C
skaiciuojamosios Siluminés energijos KWh/metus 512239 205074 214953
6.2. | sanaudos patalpy Sildymui ir kar§tam
KWh/m2/metus 178,37 71,41 74,85

vandeniui ruosti

IS jy pagal energija taupancias priemones:
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo §laitinio stogo jrengimas (i§skyrus
6.2.1. | patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) 15,03 1,67 1,75
perdangos po védinama §laitinio stogo
pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) kWh/m?/metus
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir 45,3 4,04 4,25
nuogrindos sutvarkyma.
6.23. But}; ir klt‘l’.} patalpy langq keitimas j 22.99 10,74 113
mazesnio Silumos pralaidumo langus.
Sllumlgeg energijos sanaudos kartam 5591 36,01 36,01
vandeniui ruo$ti
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3, | Sanaudy patalpy Sildymui ir karStam procentais - 59,97 58,04
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis

6.2.2.

6.2.4.

g4, |SusEmnSESD(COR) kickis tony/metus - 71,57 69,27
sumazéjimas
e B klasé bus pasiekta atlikus namo sandarumo bandymg. Rodiklis maZesnis 1,5.
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7.1 lentelé
I PRIEMONIU PAKETAS
Eil. Klaidu pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. up Eur Eur/m?
1 2 3 4

8.1. |statybos darbai, i§ viso: 1508647,48 525,34
8.1.1 |i§ juy:

statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 142014925 494,52
8.2. prOJektq _parengimas (1sk'a1tant ekspemz¢, jei bitina, ir projekto 100045,55 34 84

igyvendinimo prieziiirg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. [statybos techniné prieZitira 30172,95 10,51
8.4. |projekto administravimas 17721,75 6,171

I§ viso: 1656587,74 576,85
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas /{/,_f'—? 13
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7.2 lentelé

II PRIEMONIU PAKETAS
I13113 Talaidy pavadinimas Prelimi]r;il;i kaina, Sant}ékui?/ém lgaina,
1 2 3 4

8.1. |statybos darbai, i$ viso: 1479832,18 515,30
. ;i;tuy.bos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinancioms priemonéms LADSRHERE 489,92
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei butina, ir projekto

igyvendinimo priezilira, kurig vykdo Projekto vadovas) R A .14
8.3. |statybos techniné prieZifira 29596,64 10,31
8.4. |projekto administravimas 17721,75 6,171

I§ viso: 1625179,06 565,91

9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo atsipirkimo laika
pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto jgyvendinimo i$laidas,
tenkanCias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés paramg. Taip pat jvertinamas
1gyvendinamy energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato I priemoniy II priemoniy Pastabos
Nr. vnt. paketas paketas
1 2 3 4 5 6
9.1, investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 61 47
9.2 atémus valstybés parama metais 52 41
9.2. energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 47 38
9.2.2. atémus valstybés paramg metais 28 23

Pastaba. Atsipirkimo laikas skai¢iuojamas naudojant pastato naudinga plotg ir skai€iuojamajj energijos sutaupyma pagal
energinio sertifikato duomenis.

I paketas II paketas
g £
§ 120,00 g 120,00
= 100,00 X 100,00
8 8
£ 8000 £ s
£ 6000 £ 6000
2 S
35 40,00 3 40,00
w w
w d
S 20,00 ]
g A g 20,00
& 000 _ ' F 000
Pries Modernizavus Pries Modernizavus
modernizacijq modernizacija
mSildymas  m Investicijy ismokéjimas mSildymas  mInvesticijy ismokéjimas

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés energijos
sanaudy pokydius iki ir po projekto jgyvendinimo.
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11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentelé

IPAKETAS
Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo Visos sumos
%
1. 2 3 4 5
11.1. |planuejami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 [buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é$os
11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é3o0s ’ Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
" 1508647,48 91,07% paliikanomis, paskola 20 mety
11.1.3 |valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo o
administravimo ir statybos techninés WER0A0,26 §,33%
prieZitiros i§laidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1éSos)
IS viso:| 1656587,74 100,00%
11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,| 590908,58 35,70%
igyvendinus projekta, i ju:
11.2.1. |projekto parengimo i§laidy kompensavimas 100045,55 100,00%
11.2.2. |statybos techninés prieZifiros i§laidy 30172.95 100.00%
kompensavimas ’ £E0
11.2.3. |projekto jgyvendinimo administravimo 17721.75 100.00%
i§laidy kompensavimas ’ R
11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinancioms priemonéms
11.2.4.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés Paéama teikiama l(;ai
X: < : e pasiekiama C energinio naudingumo
terleamény Vyljla.usyl?fs nusm.tytoms. energim; 426044,79 30,00% klasé ir skaitiuojamosios Siluminés
efektyvumg didinancioms priemonéms energijos sanaudos sumazinamos ne
maZiau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projektg daugiabu¢iame name
’ 1' " |irengiamas atskiras ar modernizuojamas 1916,64 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keic¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitose
"o 7" | patalpose jrengiant individualios §ilumos 15006,90 10,00%
2 patalp g
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius.
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas /{/:.. 15




10.2 lentelé

II PAKETAS

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas

Suma, Eur Procentiné dalis-

nuo visos sumos
0/

1. 2 3 4 5

11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu

11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis

11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos
! 1479832,18 91,06% paliikanomis, paskola 20 mety

11.1.3 |valstybés paramos l€Sos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo o
administravimo ir statybos techninés 143346, 88 B4
priezitiros ilaidas

11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1éSos)

IS viso:| 1625179,06 100,00%

11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas,| 58435332 36,00%

igyvendinus projekta, i$ ju:

11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 98028,49 100,00%

11.2.2. |statybos technmes prieZitros islaidy 29596,64 100,00%
kompensavimas

11.2.3. |projekto jgyvendinimo administravimo 1772175 100,00%

i§laidy kompensavimas

11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés parama teikiama kai
pasiekiama C energinio naudingumo

& i : tal inj
tenkanciy Vyltla_usyt\’l?s nus _tytoms_ cnergin) 422082,90 30,00% klasé ir skaifiuojamosios Siluminés
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms energijos sanaudos sumazinamos ne
maZiau kaip 40 %

11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos

valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuéiame name

11'21'4'2' jrengiamas atskiras ar modernizuojamas 1916,64 10,00%
esamas neautomatizuotas §ilumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keiéiama $ildymo sistema, butuose ir kitose
' 2 " | patalpose jrengiant individualios $ilumos 15006,90 10,00%

apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius ventilius.

Pastaba: | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto

igyvendinimu.

Ay
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13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesines jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
igyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 3,64 Eur/m2/mén.

I paketas:
I=((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka = ((178,37-71,41)x0,1189/12)x2,2x1,2x1,3 = 3,64 Eur/m*mén;

13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
igyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 3,52 Eur/m2/mén.,

IT paketas:
I=((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka = ((178,37-74,85)x0,1189/12)x2,2x1,2x1,3 = 3,52 Eur/m?mén;

I - didZiausia daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m-
2 per meénesj);

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaifiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabuéio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m-2 per metus);

Ke - silumines energijos kainos tarifas, fiksuotas konkregioje vietovéje Investicijy plano rengimo diena
(Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky€io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupandiomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsiZvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos $altiniai
(saules, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i$mokéjimo

laikotarpiui (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety (240 mén).
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17. Literatiiros sgrasas

1. Lietuvos Respublikos valstybés paramos bustui jsigyti ar iSsinuomoti ir daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin.,1992,Nr.14-378;2000,Nr.56-1639:2002,Nr.116- 5188; 2010, Nr.
125-6378);

2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin.,l996,Nr.32-788;2000,Nr.84-2533;2001,Nr.101-3597
Nr. XII-2573, 2016-06-30);

3. Daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.1213 (Zin.,2004,Nr.143-5232;2005,Nr.78- 2839; 2008, Nr.
36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

4. Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin.,2009,Nr. 156-7024);
5. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Jsakymu Nr. D1-677 (Zin,.2009,Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365, Nr. D1-620; 2016, Suvestiné redakcija nuo 2017-11-01 Isakymas
paskelbtas: Zin. 2009, Nr. 136-5963);

7.STR 1.14.01:2014 ,,Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka“

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754
(/sakymas paskelbtas: TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27896);

9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy techniniy
dydziy deklaruojamosios ir projektines vertés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003
m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 372 (Zin., 2003, Nr 80- 3670);

10. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir vie$ojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr.V-1081;
11. Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos II (pagal 2022 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas), UAB ,,Sistela;

12. Kiti susije teisés aktai.
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai I paketas

PRIEMONE Priemonés apraSymas Mato vnt Kiekis Ikziengvlr:‘r:"’ S;:n]f\i‘j[r’
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Stogas su parapetais m2 705 170 145018,50
$laitinio stogo jrengimas (i§skyrus patalpy .
pastogéje jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama Balkeny stygslidl i 42 130 6606,60
§laitinio stogo pastoge Siltinimas. Stogeliy vir§ j¢jimy remontas m2 5 150 907,50
Balkony vidaus §iltinimas m2 428 128 66288,64
Sienos su angokra3¢iais
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, ventiliuojamas m2 lo2d 173 343246,75
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty Cokolis po Zeme m2 170 136 27975.20
. . - . d t k 2
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma Cokolis vir§ Zemés m2 176 192 40888,32
Nuogrindos sutvarkymas m2 85 43 4422.55
. Lai_ptiniq la.l.lkq dury ir.tambﬁro dur_t}_l_(eitim?s, Metalinés durys m2 12,61 590 9002,28
jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams Plastikinés durys m2 8,14 480 4727,71
Saulés elektrinés Fotovoltiniai saulés moduliai kW 4 2850 13794,00
Buty langy keitimas j rlx;zrilzeus;no $ilumos pralaidumo Plastikiniai buto langai ir durys m2 195,23 302,00 71340,95
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZjy konstrukeijos sustiprinima ir (ar) | pp. curiniai todzify blokai 647,04 | 237 | 185551.66
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal m2
viena projekta
Kity patalpy langy l.(emmas | mazesnio Silumos Plastlklma_x vienos lfluptmes ir m2 21,23 465 11945,06
pralaidumo langus risio langai
Silumos punktas Silumos punktas kW 360 44 19166,40
Balansiniai ventiliai vnt 42 310 15754,20
SS Uzdaromoji armatiira vnt 84 70 7114,80
Nauji radiatoriai su termostatais vnt 198 80 19166,40
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Daliklin¢ sistema vnt 195 170 40111,50
Sildymo magistralés m 304 31 11403,04
Sildymo stovai m 1557 30 56519,10
Suma: 150069,04
Kar3to vandens magistralés m 202 40 9776,80
Kar$to vandens stovai m 384 75 34848,00
. . Termobalansiniai ventiliai vnt 12 310 4501,20
Kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Rank3luoséiy dZiovintuvai vnt 60 120 8712,00
KV UZdaromoji armatiira vnt 24 70 2032,80
Suma: 59870,80
Rlsio lubos Rosio luby Siltinimas ), 620 52 39010,40
termoizoliacinémis plok§témis
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Ventiliacijos valymas butas 60 72,3333 5251,40
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. Rekuperatoriai ir kanaly valymas butas 62 1950 146289,00
Elektra butams butas 62 460 34509,20
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinése ];?ligtt;f: 15 540 9801,00
Elektra riisyje m2 620 21 15754,20
Furkit - i Nuoteky magistralés m 111 70 9401,70
t t t s
Hitini ftoteky sistemos keitimas Nuoteky stovai m 228 60 16552,80
Pandusas Panduso 1m2 m2 24 300 8712,00
DrenaZo sistema Drenazas m 172 75 15609,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas Salto vandens magistralés m 101 41 5010,61
ar pertvarkymas. Salto vandens stovai m 192 65 15100,80
Laiptiniy sienos m2 656 18 14287,68
o i Laiptiniy lubos m2 210 16 4065,60
aiptiniy remontas ——
P Laiptiniy grindys m2 210 24 6098 40
Turéklai m2 98 20 2371,60
Viso: | 1508647,48

* Ikainiai pagal apva.lt 2022 m. balandZio mén. rangos darby techninés specifikacijos ir jkainiai. Taip pat naudoti jkainiai esamy

pirkimy

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas
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Priedas Nr. 2 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai II paketas

PRIEMONE Priemonés apra§ymas Mato vnt Kiekis Ikzi:gvilf, S:f;v%\‘/]{r’
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Stogas su parapetais m2 705 170 145018,50
$laitinio stogo jrengimas (i§skyrus patalpy pastogéje —
jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama $laitinio Balkony stogeliai m2 42 130 6606,60
stogo pastoge Siltinimas. Stogeliy vir§ j&jimy remontas m2 5 150 907,50
Balkony plok3&iy remontas m2 236 250 71390,00
Balkony vidaus iltinimas m2 428 128 66288,64
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, Sienos su ?mg_okraééiais m2 1621 175 343246,75
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty vent1¥1u0]a€nas
pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma Cokolis po Zeme m2 170 136 27975,20
Cokolis vir§ zemés m2 176 192 40888,32
Balkony tvorelés remontas m2 130 300 47190,00
Nuogrindos sutvarkymas m2 85 43 4422,55
Laiptiniy lauko dury ir tambdaro dury keitimas, Metalinés durys m2 12,61 590 9002.28
jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty ’
remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams Plastikinés durys m2 8,14 480 4727,71
Saulés elektrinés Fotovoltiniai saulés moduliai kW 4 2850 13794,00
Jouig langy keitimas § T Silumos pralaidumo | py.ciiiniai buto langai irdurys | m2 | 19523 | 302,00 | 71340,95
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos _
balkony ar lodZijy konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) Plastikiniai lodijy blokai 323,52 237 92775,83
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal m2
viena projekta
Kity patalpy langy keitimas j maZesnio 3ilumos Plastikiniai vienos laiptinés ir
pralaidumo langus risio langai m2 21,23 465 11545,06
Silumos punktas Silumos punktas kW 360 44 19166,40
Balansiniai ventiliai vt 42 310 '15754,20
SS Uzdaromoji armatiira vnt 84 70 7114,80
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Nauji radiatoriai su termostatais vnt 198 80 19166,40
Dalikliné sistema vnt 195 170 40111,50
Sildymo magistralés m 304 - 31 11403.04
Sildymo stovai m 1557 30 56519,10
. Suma: 150069,04
Karsto vandens magistralés m 202 40 9776,80
Karsto vandens stovai m 384 75 34848,00
Karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas Termobalansiniai ventiliai vnt 12 310 4501,20
Ranksluoseiy dziovintuvai vnt 60 120 8712,00
KV UZdaromoji armatiira vnt 24 70 2032,80
Suma: 59870,80
o G Ventiliacijos valymas butas 60 72,3333 5251,40
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Rek torial ir kanal :
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. e uPcrja?;;ﬁ;;r analy butas 62 1950 146289,00
Elektra butams butas 62 460 34509,20
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinése I;Slgttg:: 15 540 9801,00
Elektra rasyje m2 620 21 15754,20
Buitini teku sistemos keitim Nuoteky magistralés m 111 70 9401,70
aitinty nuoteky sistemo as Nuoteky stovai m 228 60 16552,80
Pandusas Panduso 1m2 m2 24 300 8712,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar Salto vandens magistralés m 101 41 5010,61
pertvarkymas. Salto vandens stovai m 192 65 15100,80
Laiptiniy sienos m2 656 18 14287,68
Laiptiniu remontas Laiptiniy lubos m2 210 16 4065,60
PR Laiptiniy grindys m2 210 24 6098,40
Turéklai m2 98 20 2371,60
Viso: | 1479832,18
* Jkainiai pagal 2021 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas, UAB ,,Sistela ir
CPO.LT Rangos darby technines specifikacijas 2019 07 02
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_Priedas Nr. 3 Energinio naudingumo sertifikatas prie§ modernizavima

- PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0505-00216

1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-1021-1015
Pastato adresas: Naugarduko g. 55, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalles) Sildomas plotas, m* 3080.94 Pastato statybos metai: 1961
Viso pastato Siildomas piotas, m* 3080.94 Pastato modemizavimo metal: -
Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas j klases™ energinio naudingumo

Kiase:

* A++ klase yra laikoma auk§Ciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojant] pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

~ Skaitluojamosios metinés rodikiiy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato {jo dalies) sildomo ploto:
Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai);  reikalavimas netaikomas
Skaitiuojamosios pirmings energijos sgnaudos, KWh/(m?-metai): 302.87
Metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis

neatsinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.. 114
Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti, KWh/(m?-metai): 122,48
Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti, KWh/{m* metai): 3.62
Silumines energijos sanaudos kartam buitiniam vandeniui ruodti, KWh/(m?-metai): 55.91
Suminés elekiros energijos sgnaudos, kWh/{(m? metai): 31.29
Elekiros energijos sanaudos patalpy apSvietimui, KWh/(m? metai): 13.50
o Putam! aplinka iSmetamas COz kigkis, kgCO2/(m* metai): 30.08
Q) Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansucjama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sgjungos
p~ biudZeto léSomis: ne
:3 Sertifikavimo eksperto pastabos: Investicinio plano parengimui,
O\ Sertifikato iSdavimo data : 2021-08-21 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-08-21
| Selflatnlsde e Rimiydas Putas o Noss
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0505-00216

2 lapas / 2 lapy
Pastata (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1096-1021-1015
Pastato adresas: Naugarduko g. 55, Vilnius, Vilnlaus m. sav.
Pastato {jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato {jo dalies) $ildomas plotas, m* 3080.94
Viso pastato Sildomas plotas, m*: 3080.94
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Normings pinminés energljos sanaudos, KWh/{m*-metal): (1.00)
Skaitiucjamosios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m* metai): 302.87
Skaitiuojamosios neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudos, KWhi{m=-metai): 182.56
Skaltiucjamosios atsinaujinantios pirminés energijos sgnaudos, KWhi(m* metai): 120.31
Skaitiucjamuyjy metiniy atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudy saniykio su metinémis 1,14
neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudomis verta, vnt.:
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normineés Alskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m? metai): 53.05 80.31 75.93
Atsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m*metai): - - 77145
Siluminas enargijos, kWh/(m* metai): 40.80 61.30 122.48
Energljos sanaudos pastatul {jo dalial) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaitiucjamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, KWh/(m?> metai): 0 0 2.97
Aisinaujinantios pirmingés energijos, kWh/(m? metai); - - 0.26
Silumings energijos, KWh/(m* metai): 0 0 362
Energijos sgnaudos karsStam buitiniam vandeniui ruosth: Norminés Alskaitinés Skal¢iuojamosios
Neatsinaujinandios pirmings energijos, KWh/(m*-metai): 50.44 89.65 34.67
Atsinaujinantios pirmineés energijos, KWh/(m?* metai): - - 36.90
Siluminés energijos, KWh/(m*melai); 38,80 58.22 55.91
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaiines  SkaiSiuofamosios
Neatsinaujinantios pirmineés energijos suminés sanaudos, kWh/(m* meta). 89.00 69.00 71.97
Atsinaufinantios pirminés energijos suminés sanaudos, KWh/(m®-metal): - - 626
Elektros energijos suminés sanaudes, kWhi{m* metai). 30.00 30.00 31.28
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m? metai): 13.50 13.50 13.50
Pastatu (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Ealtiniai: Sildomi plotai, m%
Silirenginys_1: Stlumos tinklal + pastato Silumos punktas 3080.94
Pastatui (jo dallai) vésint! naudojamy org Saldanély Jrenginiy tipal ir Sildomi plotal, kuriuose jie naudojami: '
Ora aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sigtemy tipai ir Sildomi plotal, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m*
Pastate {jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruoéti naudojamos jrangos tipal ir §ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Kar$to buitinio vandens ruo§imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m*:
Sitjrenginys_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas 3080.94
Pastato | aplinkg Bmetamas COz kiekis (kgCO2/{m*metai): 30.98
Pastato (jo delies) sendarumo skaitiavimo duomenys, kartal per valendg: 3.03
Nuorodos i8samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) vaww batait it
ekonomiskai efektywy energinio naudingumo gerinima; www atnaufinkbusta.it,
waw.ena it
Sertifikato iEdavimo data: 2021-08-21 Sertifikato galigfimo terminas: 2031-08-21

Sertifikaty iidave e : 1 Atestato
ekspertas M Rimvydas Putas Nr.0505

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas %ﬁ:,_;
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Eil.
Nr.

fa. N o

4.2
43
4.4
4.5
46
4.7

10.
1.
12.

13.
14.
18.
16.
17.

Pastato energijos sgnaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00216

Energijos sgnaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas”
Silumos nuostoliai per pastato stoga”
Silumos nuostaliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®™:
~ per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakra3ciuose apSiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakrag€iuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasGiuose apSiltintas grindis ant grunto®
- per Sildomo rusio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®
- per grindis vir§ védinamy pogrindZiy*
- per grindis vir§ nedildomy védinamy risiy*

$Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras”

Silumos nuostoliai per pastato iorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
dél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai de! pastato vedinima*

Silumos nuostoliai dél virSnorminés iSorés oro infiltracijos®
Silumos pritekéjimai i iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai

Suminés elektros energijos sanaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui
Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruodti
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti
Silumings energijos sgnaudos pastatui vésinti

* ilumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo W%MMM:D : .
sertifikavimo ekspertas Rimnvydas Pucns

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas T S

Skaitiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m* metai)
45,30
15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.96
22.99

0.43

12.32
18.44
0.00

55.89
52.12
67.78

31.29

13.50

55.91

122,46
3.82

Atestato
Nr.0505
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00216

Eil, Priemonés pastato (jo dalies) energiniam

Nr. naudingumui gerinti

1. Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

2. Paslato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

5. Horizontaliai pakras€iuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
relkalavimus C klasés pastatui

6. Vertikalial pakrasZiuose apéiltinty grindy ant grunto apéiltinimas,
kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad Jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

8. Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

9. Grindy virs védinamy pogrindZiy apsiltinimas, kad ju Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

10. Grindy virS nesildomy védinamy rdsiy ap3iltinimas, kad ju
Silumos perdavimo koeficientas atitikiy reikalavimus C klases
pastatui

11. Pastato langy keitimas langais, atifinkan&iais reikalavimus G
klasés pastatui

12. Pastato iSoriniy jgjimo dury keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C kiasés pastatui

13. Pastato karito buitinio vandens ruogimo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos karitam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

14. Energijos sanaudy sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistera bity jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

15. Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo Klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas

Silumines energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
(jo dalies) sildomo

ploto kvadratiniame
metre per metus,
idiegus priemone,

KWhf(m* metai)

40.23
13.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.00

0.00

5.21

11.34

0.21

17.11

0.00

81.66

sertifikavimo ekspertas > _Riffivydas Putas

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(io dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig

galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.33
0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.08

0.00

0.14

0.00

0.67

Atestato
Nr.0505
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Priedas Nr. 4 Statinio apZitiros aktas

UAB ,, Mano Biistas Vilnius*
(uZ statinio prieZiurg atsakinga vardas, p d¢, organizacijos pavadinimas)
STATINIO APZIUROS AKTAS

2021 0415 Nr._
Sudarymo vieta:
Vilntus

Statinio adresas: Naugarduko g. 55, Vilnius

Apziiiros tikslas: kasmetiné pastato, atskiry jo konstrukeijy ir inZinerinés jrangos ap¥iiira

EiL Ap#Ziiiros objektai Pastebéti defektai, Rekomendizojami darbai
Nr. (sistemos) deformacijos, gedimai defektams pagalinti
1. | Bendrosios konstrukcijos:
L1. | Sienos Biiki¢ patenkinama.
Pastatas surenkamy gb.
Bloky.
Remontuoti tarp blokines
Bloky pavirSius suskilingjes | siiiles, sandarinti,
praradgs mechanines
savybes, igeria daugiau Remontuoti bloky pavirfius
drégmés. Dél koroduojanéios | tinkuojant, papildomai
armatiiros daugelyje viety armuojant sinfetiniais
nuskiles betonas. tinkleliais, paruous
pagrindg nudaZyti.
Kaip kur sutriikingjusios tarp
blokinés sitilés idkrites sifiliy
skiedinys.
Valyti uZradus.
Kaip kur fasadas apradinétas
dazais. Rekomenduojama renovuoti

pastata

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas

Apskardinti laiptinés stoge-
III laiptinés stogelis neturi | lio iSorines brigunas.
apskardinimo. Vanduo teka
stogelio konstrukeijos, ga-
dina apdailg.
31



Ant stogeliy auga samanos,
yra lapy

1.2.

Stogas

Biikl¢ patenkinama.

Latakuose kaupiasi lapai

Smulkus stogo elementy
hermetizavimas

Valyti latakus

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas
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1.3.

Pamatai

Biiklé patenkinama.

Nuogrindos victomis

idubusios, kaip kur suirusios.

Nesandarios cokolio —
pamaty (antzeminé dalis)
sidlés. Kaip kur iskrites
sidiliy skiedinys

Perkloti sudubusias, jrengti
tritkstamas nuogrindas.

Sandarinti cokolio tarp
blokines siiiles.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas
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14

Langai, durys

Biikié patenkinama.
Dalyje laiptiniy seni

nesandards langai.
Prarandama daug §ilumos.

Riisio langai seni, nesandarts

Keisti laiptinés, riisio langus

15

Balkonai, terasos

Biikli¢ bloga

Daugelis balkony turi

Parengti TDP. Remontuoti

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas

A

o
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galimai avariniy poZymiy.
Stipriai paZeistos baikony
plok3tiy briaunos,
Nutrupgjes betonas, suridije
nesandards iforing plok3tés
briaung dengiantys skardos
lankstiniai.

balkonus.

_— : . N e —
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas ’%’)

35



Bendrojo naudojime patalpes:

2.1. | Laiptinés Biiklé patenkinama.
Laiptiniy sieny ir luby
pavirsiai patamséje, kai kur
pa-Zeisti drégmés. Lupasi
daZai. Neturi estetinio
vaizdo. Neremontuotose laiptinése
atlikti paprastgjj remonts,
2.3. | Riisiai, parkingai Biiklé patenkinama,
Riisio bendrose vietose yra
ivairiy Siukgliy Valyti riisj
3. | Bendrojo naudojimo inZineriné jranga:
3.1. | Salto vandentiekio tinklai Biiklé bloga
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas 36



Korozijos paZeistas
magistralinis vamzdis

Keisti vamzdyng, izoliuoti

32

Karsto vandentiekio tinklai Biiklé patenkinama.

Netinkamai atlikta izoliacija

Izoliuoti vamzdyng

33.

Lietaus, fekalinés kanalizacijos tinklat Biikié patenkinama.

Lietaus kanalizacija
nefunkeionali. Vandens
nuvedimas vykdomas
pavir$iniu biidu,

Irengti vandens nuvedimg

nuo pastato

L . : > m -
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas //A_,,:__//
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Nusidévéje, nepatikimi
kanalizacijos stovai.
Vietomis jie tritke

Keisti nekeistus
kanalizacijos stovus

34. | Sildymo sistema

Biiklé patenkinama.

Sena asbestiné izoliacija, kiti

Irengti kevalais ar dembliais

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas

vamzdZiai netinkamai izoliacija
izoliuoti
3.5. | Elektros tinklat ir skydinés Biiki¢ patenkinama.
Riisyje néra §viestuvy Keisti Sviestuvus
Naujinti elektros instaliacija

i

38



3.7

Ventiliacijos sistemos ir angos, kaminai | Biiklé patenkinama. ParuoSus pagrindg perdazyti
ventiliaciniy kaminy
metalinius kepuriy pavirSius

Techninés priefiiiros inZinierius: Saulius Braslauskas
Technings priezitiros inZinierius: Danielius Marcinkevitius 5
o M;‘ :f".u i - )
Techninés prieZifiros inZinierius: Vytis Vicinas
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Priedas Nr. 5 Vizualinés apzitiros aktas

STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2021-08-11 Nr. PEK-VA-21-08-11/3
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Naugarduko p. 55, Vilnius

Apzitiros tikslas: statinio techninés biiklés jvertinimas investicinio plano parengimui.

Eil, Apzinros tikslas Pastebeti defektai, deformacijos, gedimai
Nr.
1 2 3
1. |Statinio techninés biklés|Fasadinés sienos G/B paneliy, matosi jtriakimy ir
[vertinimas investicinio |iStrupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
plano parengimui drékinamos.

Cokolis G/B paneliy. Vietomis nuogrindos nuolydis i
pastato puse, drégmé patenka j pamatq.

Stogo danga sena, piisléta. Ventiliaciniai kaminai
\prastos biklés. Papildomas termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas.

Karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi. Karsto vandentiekio sistema su
atskirais  cirkuliacijos  stovais. Salto  vandens
vandentiekio vamzdynai seni, suriidije, nesandarils,
neapsiltinti. Gyvatukai seni. Néra balansavimo
ventiliy. Sistema nesubalansuota.

Vidaus sildymo sistema vienvamzdé, paskirstymo
biikle nepatenkinama, Silumos punktas senas,
automatizuotas, taciau reguliavimas nepatikimas, néra
balansimiy  ventiliy,  sistema  nesubalansuota,
reikalingas atnaujinimas. Sildymo prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny izoliacija pasenusi.

Buities nuoteky sistemos vamzdynai seni, nesandariis.

Elektros skydai ir jy instaliacija pasenusi. Kabeliai
maZo skerspjitvio, izoliacija prastos biklés, riisio
patalpy $viestuvai seni. Zaibosauga nejrengta.

Direktorius : zﬁ Rimvydas PuZas

(apZiiiros vadovo pareigos) (parasas) (vardas, pavardg)
¢l 5 . . —_—
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Priedas Nr. 6 Natiiriniy matavimy atlikimo aktas

NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2021-08-11 Nr. PEK-MA-21-08-11/3
Vilmus

Statinio adresas: Naugarduko g 55, Vilnius

Natiinnis matavimas: Dél darby kiekin nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Runvydas PoZzas

Investicijy plano renggjas: Rimvydas PuZas

Eil Pavadinimas Mato Kielkas
Nr. vot.
daugiabuéio atliekant
gyvenamojo matavimus vietoje*
namo rodikhai
i 2 3 4 5
1 |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos o 1672,14 m2? | ApSiltinamy sieny plotas su
defekty pasalinimg. angokrastiais ~ 2049 m2;
Balkony plokiéiy plotas~ 236 m2;
Balkony tvorelm plotas ~ 130 m2.
2. |Cokolio sieny iltinimas, iskaitant cokolio sieny m 344,43 m2? |Apsiltinamo cokolio plotas Zemiau
konstrukeijos defekiy pasalinimq ir nuogrindos nuogrindos ~ 170 m2;
sutvarkymaq. Apsiltinamo cokolio plotas virs
nuogrindos ~ 176 m2;
Nuogrindos tvarkymas — 85 m2.
3. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo m® 702,96 m? |Siltinamo stogo plotas su parapetais
Slaitimio stogo frengimas (iSskyrus patalpy pastogéje ~705 m2;
Irengima) ir (ar) perdangos po védinama ilaitinic stogo Balkony stogelny plotas ~ 42 m2;
pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo naujo slaitinio Stogeliy virs 1&jimy 1 laiptine plotas ~
stogo pastoge frengimas energing efektyvumq didinanéiy Sm2.
priemoniy jrangai eksploatioti, jeigu pastogéje
mantuojami energini efekeyviumq didinanéiy priemoniy
elementai
4. |Langu ir balkomy dury butuose ir kitose patalpose m? Nauju plastikinig buty langy plotas ~
keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo langus 195,23 m2;
Nawyy plastikiniy riisio ir laiptimeés langy
plotas ~ 21,23 m2.
5. |Balkony ar ledzijy jstiklinimas, iskaitant esamos o’ Nauyy plastikiniy balkomy bloky plotas
laikanciosios konstrukcijos sustiprinima ir {ar) naujos ~ 647,04 m2.
jstiklinimo konstrukcijos irengimq pagal viena projektq

6. |Laiptiniy lauko dury i tambitro dury keitimas, iskaitant m? Naujy metalinn laiptinés ir rGsio darg

susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir plotas ~ 12,61 m2;

pritaikymaq nejgalinjy poreikiams Naupy plastikinig tambiiro durg plotas
~ 8,14 m2;
Pandusas ~24 m?2.

7. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas wnt Ventiliacijos atnaujmimas ~ 62 butai
Rekuperatony ar kitos papildomos
védimimo irangos jrengimas ~ 62 butai

8. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar

keitimas:
8.1 |Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karsto ot Atnaujinimo $ilumos punkto kiekis
vandens ruosimo frenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip 1 kompl. (360 kW)
pat ir atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
82 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vat Trengramy Sldymo sistemos balansiniy

ventilig kiekis ~ 42 vat.;

Trengiamm karsto vandens sistemos
termobalansimy ventiliy kiekss ~ 12 vat.;
Uzdaromostos armatiiros jrengimas
kielas ~ 108 vnt.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas -

— 41



1 2 3 4 5
83 |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m Montuojanmy Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny 11gis ~ 364 m.;
Montuojamuy Sildynio sistemos stovy ilgis
~ 1557 m.;
Montuojamy karSto vandens magistraliy
lgis ~202 m;
Montuojamy karito vandens stovy ilgis
~384 m.;
Gyvatukat ~ 60 vat.
8.4 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas Vat Montuojamy naujy su termostatiniais
ventiliais radiatoriy skaiius ~198 vnf.
8.5 | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy Vat Montuojamy daliklng skaiérus ~ 195 vat.
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose
9. |Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Atnaujinama elektra ~ 62 butai;
Amayinama laiptiniy apSvietimas
~ 15 aikitelin;
Atnawyinama rGsio apSvietimo elektra
~ 620 m2.
10. |d#sinaujinanciy Saltiniy jrengimas Saulés elektnnés elektros gamybai
~ 4 kW,
1}. | Risio luby Siltinimas 619,77 m2 | Risio lubu §ilfinimas ~ 620 m?2.
I. | KITOS NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
12. | Nuoteky salinimo inZinerinés sistemos m Montuojamy buttiniy mioteky sistemos
magistraliniy vamzdyny 1lgis ~ 111 m.;
Nuoteky; sistemos stovy 1lgis ~ 228 m.
13. | Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar m Montuojamy $alto vandens magistraliy
pertvarkymas. gis ~ 101 m.;
Salto vandens stovy ilgis ~192 m.
14. |DrenaZo sistemos amaujinimas ar keitimas m Naujos drenaZo sistemos jregimas su

aptamavimo Sulinéliais. ~ 172 m.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas

s Matavimy vietoje fasado, stogo ir cokolio kiekiat padidéja dél atnaujinto pastato padidéjusny matmemy (parapeto

pakelimas, siemy paaukStéjimas ir t1)

Natiinnms matavimus atliko:

MB , Pekas” direktonius

Rimvydas PuZas
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Priedas Nr. 7 Fotofiksaciné medziaga
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Priedas Nr. 8 Tipinio auksto planas
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