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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabudio namo Popieriaus g. 54 Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
koregavimo (toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra UAB "Verkiy biistas". Investicijy planas
koreguojamas sutarties Nr. 2022-07-22/01 pagrindu tarp UAB "Verkiy bistas" ir Ausros
Jarmogkienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZyma Nr. 592672.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas koreguojamas
vadovaujantis:

1. Investicijy plano rengimo vadovés ir rengé€jos AuSros Jarmosklenes 2020 metais
paruostu investicijy planu;

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apziira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-11-01), statinio apzilros aktais;

3. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato MilaSiaus iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

4. Daugiabué¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 jsakymu
Nr. D1-488, jsigalioja nuo 2019-08-14);

5. Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

6. VS] CPO LT interneto svetainéje skelbiamais jkainiais.

Mokes¢iai uz Silumos energijg sudaro iki 80 % visy biisto energijai skirty i$laidy, todél labai
svarbu i8mokti racionaliai jg naudoti ir taip sumazinti islaidas Sildymui. Kai lauko oro temperatiira
Zemesné uz kambario temperatiirg, kambarys vésta, nes Silumos energija i§ Siltesnés aplinkos teka |
vésesne (per sienas, stoga, grindis, duris ir langus) — tai labiausiai iSrySkéja Ziema. Si prarasta
Silumos energija vadinama Silumos nuostoliais.

~25% $ilumos i$eina

« per stogq

~35% $ilumos iSeina

- per sienas

~ 7% Silumos iSeina per

rindis
2 <fmm ®

~339% Silumos i§eina'

per duris ir langus

Siems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma Silumos energija. Todél $ilumos
suvartojimg daugiabu¢iams namams $ildyti lemia jy esamy iSoriniy atitvary (sieny, stogo, langy ir
t.t) bukle.



Daugiabuéiq namy renovacija atne$a jvairiapus¢ nauda. Tai - padidéjusi nekilnojamo turto
verté, mazesnis Silumos sunaudojimas ir atitinkamai maZesnés Sildymo saskaitos, pagallau tai -
pageréjusios gyvenimo sglygos ir racionali investicija su sparcia graza.

Daugiabu¢iy renovacijos projekty verte reikéty skaiCiuoti pagal tai, kaip investicijos
pasiskirsto sukurdamos naudg. Vertinant modernizavimo projekto patrauklumg, bitina jvertinti ne
tik energijos efektyvuma. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultaty. Dar yra pastato
fizinés biiklés atstatymas bei higienos normy (Siluminio komforto ir oro kokybés) gerinimo
priemonés. Verta atsizvelgti j tai, kad periodiskas pastato renovavimas yra bitina pastato
gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidévéjusiy pastato elementy ir sistemy bikle, tokiu biidu
mazinant avarijy rizikg ir iSlaikant pastate tinkamas gyvenimo salygas. Todél klaidinga visy
investicijy atsiperkamumg skaiciuoti tik sutaupomos energijos saskaita. Atskyrus iSlaidas pagal
naudas, daugiabudiy renovacija tampa ypac¢ patraukli.

Pratestas pastato Pakyla nekilnojamojo
eksploatavimo laikas turto verté

Atnaujinamas pastato
estetinis vaizdas

Sumazintos
prieziGros islaidos

Padidinamas viso

Sutaupoma
statinio funkcionalumas

3ilumos energija

Sutvarkyta
gyvenamoji aplinka

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés biiklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrjsti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dydj ir jy paskirstymg buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines
techninés uzduoties salygas kitoms projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams
nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir gavus preliminary finansuotojo sutikimg dél
Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis
Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti
reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane ' pateikti
skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy dél: 1) energijos taupymo ir Kity pastato
atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) del skirtingy atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy
sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jdiegimo parengiamuojy
laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius biitina tikslinti.

Parengtas investicijy planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybés bendrajam planui ar
kitiems teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengéjas: Ausra Jarmoskiené, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paZyma Nr. 592672.
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas
1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) _ plytos

1.2. auksty skaiCius 2
1.3. statybos metai 1972, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas. serijos Nr.

1.4. namo energinio naudingumo klase, sertlﬁkato Nr., i§davimo data_F, KG-0233-00905,2020-11 23

1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?)

1.6. atkuriamoji namo verte, Eur (V] Registry centro duomenimis)

135 ;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Esles Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
Pagal Nekilnojamojo turto
2.1.1 buty skai€ius vnt. 8 registro centrinio duomeny
banko iSrasa
Pagal Nekilnojamojo turto
2.1.2. buty naudingasis plotas m’ 397,41 registro centrinio duomeny
banko iSrasa
213 namo negyvenamosios paskirties patalpy it ) )
2 skaiCius* ’
214 namo negyvenamosios paskirties patalpy m? ) )
o bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
2.1.5 namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m’ 397,41 registro centrinio duomeny
banko iSraSa
2.2 sienos (nurodyti konstrukcija)
L . . Plyty maras.
2.2.1. Z?]Sidmlloqt S)] eE]sll}(:ilt(::tsa(l?tznl:as§é?gsgq ir k. m’ 592,50 I sieny plota jtrauktas
gl plota), | & angokraiéiy plotas ~75,50m”
STR 2.01.02:2016
fasadiniy sieny §ilumos perdavimo 2 reglamentuotas leistinas §ilumos
224, koeficientas WK 1,27 perdavimo koeficientas 0,20
W/m’K
Jtraukta Siltinama pozeminé
cokolio dalis, jgilinant 1,2 m
22.3. | cokolio plotas m? gty | Soeninésotelie dals =
77,30m
Pozeminé cokolio dalis ~
102,80m’
2.2.4. cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,71
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
Sutapdintas.
23.1. stogo dangos plotas m’ 340,20 [ stogo plota jtrauktas jéjimy
stogeliy kiekis ~15,20m?
STR 2.01.02:2016
i ; . 2 reglamentuotas leistinas Silumos
2.3.2, stogo Silumos perdavimo koeficientas W/mK 0,85 perdavimo koficientas 0,16
W/m’K
24. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. buty ir kity patalpy langy skaidius, i$ jy: | vnt. 34 77
—



2411, SkalC.IUS langy, pakeisty | mazesnio Silumos vnt. 2%
pralaidumo langus
24.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i jy: m’ 59,00
2491 plota.s langy, pakeisty j mazesnio Silumos B 49,60
pralaidumo langus
243 skalcv:{ys buty lr.iu'tq. patalpy balkony vat 8
(lodzijy) dury, i$ ju:
2431 SkalC.IUS dury, Qakelsttl j maZesnio Silumos it 7
pralaidumo duris
244 plotas'?tlltq ir kity patalpy balkony (lodzijy) m? 14,40
dury, i jy:
2441 plot§s dury, pa.kclstq | mazesnio Silumos i 12,60
pralaidumo duris
2.5. bendrojo naudojime patalpy (laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauke durys:
251, skglcl.ug beI}df‘O_).O naudojimo _;V)'c}talpq -— 13
(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, i§ ju:
skaicius languy, pakeisty j mazesnio Silumos
2.5.5.1. pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 4
(laiptiniy, risiy ir kt.)
553, | fiotes bnodmjo saudoiime pdalpy w | 1020
(laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i§ ju:
plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
2.5.2.1. pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m® 4,80
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
[éjimo | laipting durys (1 vnt.) -
medines, jéjimo j ruisj durys (1
253 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 3 vnt.) - medings, jéjimo j Silumos
punkto patalpas (1vnt.) -
medings.
2.54. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 7,80
2.6. riisys
Pagal Nekilnojamojo turto
= 2 registro centrinio duomeny
2.6.1. riisio perdangos plotas m 118,20 banke 15t Rasvs po dalimi
pastato.
262 risio perdangos Silumos perdavimo W/mK 0.71
koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant
suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plotg, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir
negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).




3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buiklés jvertinimas

2 lentele

Ivertinimo pagrindai

Eil. Vertinimo : Beqd'ras ISsamus b.ﬁklés apraé').'mas (kasmetiniq.ir I'l.eeili{lil! .apiiljxrq,
Nr. objektas ivertinimas (defektai, deformacijos, statybos tyrinéjimuy ir vizualinés
% nusidévéjimo lygis ir pan.) apziiiros akty datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés AusSros
Sieny konstrukcija — plyty miiras. Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Sienos drégsta, persala, patiriami Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
dideli Silumos nuostoliai. Pastato 2. Pastaty energinio naudingumo
31 sienos 2 sieny konstrukcijos fiziné buklé ir | eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
" | (fasadinés) Siluminé varza netenkina STR Pastato energinio naudingumo
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
naudingumo projektavimas ir priedais Pastato energijos sanaudy
sertifikavimas®. skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apziiros aktais;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
Juostiniai, surenkamy g/b ploksciy, | naudingumo ekspertés AuSros
iSoréje tinkuoti. Pastato pamaty Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
baklé prasta, matyti, kad j Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
konstrukcijy vidy patenkanti 2. Pastaty energinio naudingumo
39 pamatai ir ) drégmé ardo strukttira. Nuogrinda | eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
) nuogrindos nejrengta. Pastato pamaty biiklé ir | Pastato energinio naudingumo
iluminés varZos lygis netenkina sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty priedais Pastato energijos sanaudy
energinio naudingumo skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
projektavimas ir sertifikavimas*. pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiQiros aktais;
Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Stogas sutapdintas, ruloniné danga, | Jarmoskienés atlikta vizualine apzitira
lietaus nuvedimas vidinis, Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
neap§iltintas. Pastato stogo 2. Pastaty energinio naudingumo
33 stogas ) konstrukcijos fiziné baikle ir eksperto Renato MilaSiaus i§duotu
" Siluminés varzos lygis netenkina Pastato energinio naudingumo
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
energinio naudingumo priedais Pastato energijos sanaudy
projektavimas ir sertifikavimas®. skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitros aktais;
Esami pakeisti langai atitinka STR | Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
2.01.02:2016 reikalavimus, jy naudingumo ekspertés Ausros
biiklé gera. Like nepakeisti langai Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
— mediniai suporinti. Pastebéti Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
mediniy langy rémy papuvimai, 2. Pastaty energinio naudingumo
bangai daugelyje_ 'vietg p.astebéto.s rémy eksperto Rem.atg Mila§i.aus iSduotu
balkony durys deformacuos,' 1§§1ga1_1bu51uose . Past_ato energinio naudingumo ‘
34 | butuose ir 3 rému.os.‘.e trikinéja stlk!as. Dél siy se.rtlﬁlfatu Nr. KG-023”3—OO905 bei
kel pazeidimy langq rél.na} yra prle?dlals 'Pastato energijos s.qnaudg
S T— nesandaris, kai kurie iki galo skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy

neuzsidaro, praleidzia $altg ora,
kuris cirkuliuoja | buty patalpas. Ju
Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktais;




balkony ar
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkony laikanti konstrukcija — g/b
plokstés, kurios paZeistos drégmeés.
Balkony aptvérimai - susidevéje,
paZzeisti drégmés, tvirtinimo
elementai apriidije. Dalis balkony
nestiklinti. Dalis - plastikiniais
rémais.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apzZitira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktais;

3.6.

riisio
perdanga

Riisio perdangos biklé
patenkinama. Riisio perdanga g/b
ploks¢iy, termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Siluminé
varza netenkina STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés AuSros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktais;

3.7.

langai ir
lauko durys
laiptinése ir
kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Laiptinés langai pakeisti naujais
plastikiniais. Riisio langai seni
mediniai, nesandariis,
deformuotais rémais, vyksta
nuolatiné nekontroliuojama lauko
oro infiltracija. Pagrindinés lauko
iéjimo | laipting durys — medinés.
Kitos esamos lauko durys -
medinés. Esamy mediniy langy ir
dury Siluminé varZa netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® keliamy
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skaiGiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZziiiros aktais;

3.8.

Sildymo
inzinerinés
sistemos

Siluma pastatui tiekiama i$
centralizuoty Silumos tinkly.
Esamas $ilumos punktas neatitinka
Silumos taupymui keliamy
reikalavimy (tarnavimo laikotarpis
ilgesnis nei 15 mety, automatika
susidévéjusi, nepritaikytas naujai
mazesniy temperatiiry dvivamzdei
Sildymo sistemai), todél jis turi
biiti demontuojamas. Sildymo
sistema iSbalansuota, patalpos
Sildomos netolygiai, néra
galimybés reguliuoti patalpos
temperatiira. Siluminé energija,
suvartota patalpy Sildymui,
apskaitoma bendrai ir iSdalijama
patalpy savininkams proporcingai
turimam plotui.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZiira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skaitiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktais;




karsto
vandens
inZinerinés
sistemos

Karstas vanduo ruoSiamas
Siluminiame punkte. Kar§to
vandens sistemos biiklé prasta.
Magistraliniy vamzdyny izoliacija
susidévéjusi, armatiira riisyje
nesandari. Biitinas magistraliy
riisyje demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skaiGiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitiros aktais;

vandentiekio
3.10. | inZinerinés
sistemos

Salto vandens sistemos biikle
prasta. Magistraliniai vamzdynai
vietomis sutriinije, armatiira
nesandari. Bltinas visos
magistraliniy vamzdyny
demontavimas bei naujy
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktais;

nuoteky
Salinimo
inzinerinés
sistemos

3.11.

Nuoteky $alinimo sistemos bukle
prasta. Magistraliniai vamzdynai
uzake, sutriinij¢. Buitinas
magistraliniy vamzdyny riisyje
demontavimas bei naujy
jirengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktais;

védinimo
3.12. | inzinerinés
sistemos

(95}

Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas

vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius
védinimo kanalus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktais;

elektros
bendrosios
inzinerinés
sistemos

(%)
—_—
(V%)

Elektros bendrosios inZinerinés
sistemos biiklé patenkinama.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2020-11-01/02 (atlikta 2020-06-19);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-00905 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktais;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti)
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy

I




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj 2020  metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 12 punktu.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikata Nr. KG-0233-00905, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka F
energinio naudingumo klasg, skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sagnaudos pagal esamos
padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 365,59 kWh/m?*metus.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skaiéiuojamosios namo Siluminés
411 energijos sgnaudos patalpy $ildymui kWh/metus 109250,46 | Pagal pastato sertifikato
T pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m~/metus 251,48 | duomenis
duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klaseé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos
413 namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 58090,61 | Lol o
wle ankstesniyju 3-jy mety iki projekto kWh/m¥metus 146,17 . ghaudos
rengimo mety vidurkj vertinamos pagal AB
— Vilniaus §ilumos tinklai
4.1.4. 431 .3.pEmkFe nurgdytg SlldYTo sezony dienolaipsnis 3220 duomenys.
vidutinis dienolaipsniy skaicius
415, | Siluminésenergijos sanaudos patalpy |y dienolaipsnivi | 18,04
$ildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 97,94 kWh/m’/metus

Situmos nuostoliai per pastato stogg — 51,72 kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 29,96 kWh/m’/metus

Silumos miostoliai per pastato iSorines duris — 2,86kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 27,98 kWh/m’/metus
Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti — 114,11 kWh/m’/metus
Elektros suvartojimas pastate — 21,66 kWh/m’/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius Silumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuztikrinami STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka® numatyti pastato privalomieji
reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir §ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai" pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos §io Investicijy plano 5 skyriuje.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis
naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika. Suminés
$iluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?metus nustatytos pagal planuojamas
igyvendinti energija taupanéias priemones. Numatomy jgyvendinti priemoniy suminis energinis
naudingumas jvertintas palyginus planuojamas §iluminés energijos sanaudas su esamos padéties
skai€iuojamosiomis Siluminés energijos sanaudomis namo patalpy Sildymui. Sis santykis
isreiskiamas procentais. ISmetamo Siltnamio efekta sukelianCiy dujy (toliau — (SESD) (CO,) kiekis
apskai¢iuojamas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. SESD (CO,) sumazéjimas apskai¢iuojamas lyginant esama padétj su iSmetamu
SESD (CO,) kiekiu po atnaujinimo projekto jgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis

Apraso 14 punktu. Duomenys sura8yti j 5 lentele.

5 lentele
Eil - Kiekis
il. _— ato
Nr. Rodikliai o)
Esama padeétis I paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klaseé F C
Skai¢iuojamosios namo §iluminés
6.2 energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir kwh/ metus 158823,26 53699,89
- kar§tam vandeniui ruosti, kwh/m2/metus 365,59 123,61
i$ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. iSoriniy sieny Siltinimas kwh/m2/metus 97,94 Lot 11,07
62.2. | stogo iltinimas kwh/m2/metus 51,72 ' 7,63
6.2.3. patalpy langy keitimas kwh/m2/metus 29,96 19,41
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3. sqnaudl} PatalE"? Sden}.u.l. i karstam. : procentais - 66,19%
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. I$metamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus - 9,00
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAT*
65. ?astato energinio n.audmgumc.) klase, ase ) )
jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir kar§tam
6.6. vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su procentais - -
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

Pastaba: C/B klasiy atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudzeto lesomls, turi buti

iSmatuotas pastato sandarumas.




8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina nustatoma susumuojant skaiciuojamaja
statybos darby kaing, projektavimo darby kaing, jskaitant projekto ekspertiz¢ ir projekto
igyvendinimo prieZifirg, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieZitros ir projekto
igyvendinimo administravimo  i§laidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir
jgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je. Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelé

I PAKETAS
(pagal gyventojy pageidavimus)

Eil. i s s
Nr. ISlaidy pavadinimas
Preliminari kaina, Eur | Santykiné kaina, Eur/m®
1 2 3 4
8.1. |Statybos darbai, i§ viso: 350525,94 882,03
811 I§ jy:Statybos darbai, tenkantys energijos 339430,24 854.11

efektyvumg didinancioms priemonéms

Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina,
8.2. |ir projekto igyvendinimo prieziiira, kuria vykdo 45568,37 114,66
Projekto vadovas)

8.3. |Statybos techniné prieziiira 7010,52 17,64
8.4. |Projekto administravimas 4840,00 12,18
Galutiné suma: 407944,83 1026,51

Pastaba: Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidas, kurios
neturi vir$yti 5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visa
projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma
pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasg; <..> bet ne maziau kaip 4000 eury (be PVM), neatsizvelgiant j
daugiabu¢io namo naudingajj plota.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskai¢iuotas vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentele
Eil. Rodikliai Y Rodiklio reik§mé
Nr. I paketas
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metai 37,5
9.1.2. atéemus valstybés paramg metai 22,6
9.2. Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal suvestine kaing metai 31,2
9.2.2. atémus valstybés paramg metai 265
P




11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé
Planuoiamos léSos
I paketas
(pagal gyventojy
Eil. Nr. LéSy Saltiniai pageidavimus) . Pastabas
Procentiné
Suma, EUR |dalis nuo visos
sumos %
1. 2 3 4 7
1.1 Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir
"™ |igyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1&sos 0,00 0%
11.1.2 | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 350525,94 86%
Valstybés paramos [éSos, kurios skiriamos apmokant
11.1.3 | projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 57418,89 14%
techninés priezidiros iSlaidas
11.14 K.l,tos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 0,00 0%
1€Sos) )
IS viso: |  407944,83 100%
11.2. Valstybés paramos !esos., kurlos.bus sklr.lamos S 162669,84 40%
kompensuojant iSlaidas jgyvendinus projekta, iS ju:
11.2.1. |projekto parengimo islaidy kompensavimas 45568,37 100%:
Valstybés
parama nuo
11.2.2. |statybos techninés priezitiros islaidu kompensavimas 7010,52 100% 2017 m.
. laprigio 01d. -
. v . . . g e 100%
1123 projekto lg)'/vendmlmo administravimo i§laidy 4840,00 100%
kompensavimas
1124 valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma
<7 |didinan¢ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 101829,07 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. §iy
11.24.2. priemoniy jgyvendinimo kainos 3421,88 10% ,
valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo
11.2.4.2.1 | projektq daugiabuciame name, jrengiamas atskiras ar -
L . .. 529,98 10%
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar keiciama
11.2.4.2.2 | $ildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant 5 5
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy 2821,94 M
sistemq ir (ar) termostatinius ventilius

—
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
= = Investicijy suma, Eur
28 % .
S & = Energinj efektyvuma .
E =3 s didinanéioms Valstybés Investicijy
S e 2 priemonéms 2 parama . | Preliminarus
= g e B = i suma, a TG g
£ g = - energinj atémus ménesinés 2
E E =E & 5 2 efektyvumg valstyhés jmokos £
=5 B L w @ g« = > didinandioms dydis, =
=< == c o = o = > L R parama, 2 &~
= 5 8 ‘2 = ® = @ = priemonéms, Eur/m
..E = = E = = .2 e E Eur
- =% - 7 ? b :2 ur \
— — = 9 - 9
g£ £ 2 & i
; =2 E .- 5 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I paketas (pagal gyventojy pageidavimus)
Butas Nr.1 46,63 | 33033.45 6388.80 1301.91 40724,17 12228.18 28495,98 2,55
Butas Nr.2 58.99 | 4178948 7114.80 1647,00 50551,28 15179,21 35372,07 2,50
Butas Nr.3 47,03 | 33316.82 6388.80 1313,08 41018,70 12316,64 28702,06 2,54
Butas Nr.4 46,26 | 3277134 6388.80 1291.58 40451,72 12146,36 28305,36 2,55
Butas Nr.5 46,17 | 32707,58 6388,80 1289.07 40385.,45 12126,46 28258,99 2,55
Butas Nr.6 59,67 | 42271,20 11434,50 1665.99 55371,69 16625,50 38746,20 271
Butas Nr.7 46,54 | 32969,70 6388.80 1299,40 40657,90 12208,28 28449,62 2,55
Butas Nr.8 46,12 | 32672.16 7405.20 1287.67 41365,03 12420,32 28944,71 2,61
18 viso: | 281531,74 | 57898,50 | 11095,70 | 350525,94 105250,95 245274,99 2,57

Pastaba: Paskirstant léSas buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos
proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto ir kity patalpy naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios
investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, rekuperaciniy (védinimo) sistemy, nesusiety su bendrosiomis pastato
inZinerinémis sistemomis ir skirty vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, jrengimui ir kitoms priemonéms).
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13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis:

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito palukany) jgyvendinus daugiabuio namo
atnaujinimo-(modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, atémus teikiamg valstybés paramg, tenkanciag daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinancioms priemonéms,
neturi buti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formulg:

I =((Ee —Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

[ — didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);
Ee — skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabu€io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);
Ep — skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m? per metus);
Ke — $iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo
dieng (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,1 130Eur/kWh, 2022-07-01 tarifas;
12 — ménesiy skaicius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas —2,2;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punktg, —1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
iSmokeéjimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas).

DidZiausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 6,02 EUR/m*/mén.

Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkre¢iam butui virSija didziausios
(leistinos) imokos tarifo dydj. tvirtinant Investiciju plana turi bati gautas to buto savininko rasytinis
sutikimas arba koreguojamas investiciju dydis, ar ilginamas kredito grazinimo terminas.

I paketo preliminarios ménesinés imokos nevirsyja didZiausios leistinos ménesinés jmokos.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.




1 priedas. Daugiabucio namo esami fasadai (preliminariis)
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Pastaba: langy kiekis yra preliminarus, kuris nustatytas atlikus vizualing apZiary (fotofiksacijg). Atliekant
techninj darbo projekts, jy kiekis gali buti maZesnis. Kiekiy skaiCiavimas atliktas vadovaujantis atliktais
natiiriniais matavimais.
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2 priedas. Statinio vizualinés apZioros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2020-11-01/02

Vilnius
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperte Ausra
Jarmoskiené atliko daugiabudio namo Popieriaus g. 54 Vilniuje, vizualing apzilirg rengiant
investicijy plang ir nustate:

Kia rmacij P
Sieny konstrukcija — plyty miiras. Sienos drégsta, persala,
1 sierios (Fasudings) 5 patiriami did'eli §ilurpos nuostoliai. P'astato sieny konstrukcijos
' fizine biiklé ir $iluminé varZa netenkina STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Juostiniai, surenkamy g/b ploks¢iy, iSoréje tinkuoti. Pastato
. pamaty biiklé prasta, matyti, kad j konstrukciju vidy patenkanti
pamatat I s - ; :
2. miogrindos 2 dregl_n'e ardo s.trukturq. Nuog'rmda nep.'engta. Pastato pamaty
biiklé ir $iluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.02:2016
,.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Stogas sutapdintas, ruloniné danga, lietaus nuvedimas vidinis,
3 StAs ) neap§iltintgs. Pastat'o stogo konstrukcijos fiziné buiklé ir $il_uminés
’ varzos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
biiklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebéti
mediniy langy rémy papuvimai, daugelyje viety pastebétos remy
4 langai butuose ir 3 deformacijos, iSsigaubusiuose rémuose trikkingja stiklas. Dél Siy
' kitose patalpose pazeidimy langy rémai yra nesandariis, kai kurie iki galo
neuzsidaro, praleidZia $alta ora, kuris cirkuliuoja j buty patalpas.
Jy iluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,
" Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios paZeistos
balkony ar lodZzijuy L i s i e Goik Bos
5 laikan&iosios 3 dr.eg_m.es. Balkony a.ptveilrr.l.al - SU%]dCVC_)@, pazeisti qrqgmesj
o tvirtinimo elementai apriidije. Dalis balkony nestiklinti. Dalis -
konstrukcijos de e
plastikiniais rémais.
Riisio perdangos biiklé patenkinama. Riisio perdanga g/b
6 il perd s 3 plokééi‘q, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Silum'iné varza
’ netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.
Laiptinés langai pakeisti naujais plastikiniais. Riisio langai seni
langai ir lauko mediniai, nesandariis, deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
durys laiptinése ir nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Pagrindinés lauko jéjimo j
7. kitose bendrojo 2 laipting durys — medinés. Kitos esamos lauko durys - medinés.
naudojimo Esamy mediniy langy ir dury $iluminé varZa netenkina STR
patalpose 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i§ centralizuoty §ilumos tinkly. Sildymo
Sildymo sistema isbalansuota, patalpos $ildomos netolygiai, néra
8. inZinerinés 2 galimybés regulivoti patalpos temperatiira. Siluminé energija,
sistemos suvartota patalpy Sildymui, apskaitoma bendrai ir i§dalijama
patalpy savininkams proporcingai turimam plotui.
Karstas vanduo ruosiamas Siluminiame punkte. Karsto vandens
karSto vandens sistemos biiklé prasta. Magistraliniy vamzdyny izoliacija
9. inZinerinés 2 susidévéjusi, armatiira riisyje nesandari. Biitinas magistraliy
sistemos risyje demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.
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candentekio Salto vandens sistemos biiklé prasta. Magistraliniai vamzdynai
o oge e vietomis sutriinije, armatiira nesandari. Biitinas visos
10. inZinerines 2 g 5 . . . .
sistemos magistraliniy vamzdyny demontavimas bei naujy jrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
g g5 @ Nuoteky Salinimo sistemos biiklé prasta. Magistraliniai
nuoteky $alinimo . e L 8 "
S vamzdynai uzake, sutriinije. Biitinas magistraliniy vamzdyny
11. inzineringés 2 _ £ = oy p e .
. riisyje demontavimas bei naujy jrengimas. Neatitinka STR ir HN
sistemos p \
reikalavimy.
védinimo _ o s o . .
i e § Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
12. inzinerinés 3 vy . o e
: istraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos
elektros
bendrosios e BB peclecsf g o .
13. S 3 Elektros bendrosios inzinerinés sistemos biiklé patenkinama.
inZinerinés
sistemos

_ Ausra Jarmoskiené

Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energmlo

naudingumo sertifikavimo eksperté i / n\x/nru energifio naudingumo

. /ser
, r tifikavino cksperte

Ausra Tarmoskiene

Kvalifik. arest. Nr. 0433

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojo atstovas (-ai),
kiti apzitiros dalyviai:
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3 priedas. NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2020-11-02 Nr. 02

Vilnius

Statinio adresas: Popieriaus g. 54 Vilnius.

Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: AuSra Jarmoskiene.
Investcijy plano rengimo vadove: Ausra Jarmoskiené.

Kiti:
Kiekis
Eil. e Mato Pagrindiniai Planuojami darby
Nr. Pavadinimas vit. daugiabucéio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
I ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
~592,50m"
1 Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny m? (j sieny plota jtrauktas
| konstrukcijos defekty pasalinimg. angokras¢iy plotas
~75,50m”)
~180,10m"
(atzeminé cokolio dalis
Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny . 77,30m' :
2. | konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos m? pozemlrllgzc %%01120 dalis
sutvarkymag - 58010 )
Nuogrindos kiekis
~55,00 m*
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo
Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje
jrengimgq) ir (ar) perdangos po védinama Slaitinio
3. |stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty | statomo 5 Sutapdinto stogo
naujo $laitinio stogo pastoge jrengimas energinj m kiekis ~340,20m?
efektyvumaq didinanciy priemoniy jrangai
eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvumg didinanciy priemoniy elementai
4 La'ngz‘l ir.bal/fom/_ duyl.'q butuose irvkitose patalpose m? ~18,00m? / ~32,70m?
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
5 laikanciosios konstrukcijos sustiprinimq ir (ar) m? Stiklinamy balkony
" | naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimq pagal kiekis ~136,00m?
vieng projektg
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, Me}tah: ™ d7u ;%kl._,ekls
6. |iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty m? Plasgﬁiﬁgl; dx,.xrquizzkis
remontq ir pritaikymqg nejgaliyjy poreikiams 1 vat. ( ~3,40m?)
7. | Riisio perdangos §iltinimas m? -
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, ; D.e.centrgllzuoltas
8. Seilinics aF Jrenebns : Vnt. védinimas jrengiamas
8 butuose (~18vnt.)
9 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
* | keitimas:
9.1 Silumos punkto ar katilines (individualiy katily) ir Vit Silumos punkto galia
| karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar ) Sildymui ir karSto
/ 7
/4
27 1

e




pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanciy energijos

vandens ruo$imui

Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ~60,00kW.
ir panasiai) jrengimas
9.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. ~ 14
93 fild).fn.w sistemos vamzdyny Siluminés izoliacijos - - 90m
gerinimas
9.4 | Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas \(/nI:; ~ 27 vnt. (~220m)
individualios §ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy "
: : P T . ~27 vnt.
9.5 |sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas Vnt. ~ 27 vat
butuose ir kitose patalpose )
9.6. | Ranksluoséiy dfiovintuvai (kombinuoti) Vnt. =
9.7. | karito vandens vamzdyny keitimas m ~50m
938, karitq vandens vamzdyny Siluminés izoliacijos - - 50m
gerinimas
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas
techniniu energiniu poZiiriu efektyvesniais lifiais,
10: o ps o 7 e e Vnt. -
iskaitant priéjimo prie lifto pritaikymg nejgaliyjy
poreikiams
Laiptiniy kiekis - 1
11. | Elektros bendrosios inZinerinés sistemos Vnt. vnt. riisio plotas
~118,20m>2.
I KITOS NAMO ATNAUJINIMO
" |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
11. | Vandentiekio inZinerinés sistemos m ~40m
12. | Nuoteky $alinimo infinerinés sistemos (buitinés) m ~50m
13. | Nuoteky Salinimo infinerineés sistemos (lietaus) m -
14, | PriesSgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m -
15. | Drenazo inZinerinés sistemos m -
Laipty ir aikSteliy
tvarkymas ~35,00 m?;
Turékly tvarkymas
16. | Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas m? ~15,00m?; Sieny

tvarkymas ~90,00 m?;
Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~35,00 m?

Natirinius matavimus atliko:

Ausra Jarmogkiené
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4 priedas. Kainos pagrindimas

dazymas

~15,00m?; Sieny tvarkymas ~90,00 m?; Luby ir laipty
apacios tvarkymas ~35,00 m>. ‘

1 m?/
lvnt./ 1
Priemoné Kiekis, m’ komplekto
kaina, Eur
be PVM
B gy g I paketas (pagal gyventojy pageidavimus) TR
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, 1 komplektas
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karSto Silumos punkto galia §ildymui ir kar§to vandens ruogimui 4380,00
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas ~60,00kW.
1 komplektas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas Sildymo sistemos stovy skai¢ius ~ 28 vnt. (~14 vnt. -
(balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, tiekimo, ~14 vnt. - grjztamo), radiatoriy skai€ius ~27 vnt.
sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, (bendras galingumas ~35kW), $ildymo sistemos stovu ilgis 23900,00
individualiy $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy ~ 130 m, 8ildymo sistemos vamzdynu ilgis bendrojo
sistemos jrengimas) naudojimo patalpose ~ 90 m, izoliuojamy §ildyme sistemos
magistraliniy vamzdziy ilgis ~ 90 m.
1 komplektas
Karsto vandens sistemos pertvarkymas, Karsto vandens vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo
S o . N N » » 2150,00
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas patalpose ~ 50 m, izoliuojamy karSto vandens sistemos
magistraliniy vamzdZziy ilgis ~ 50 m.
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba & butsi 114,37
pertvarkymas
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 8 butuose (~18vnt.). 600,00
Sutapdil_lto (Plokééio) stogo Siltinimas, stogo Stogo kiekis ~340,20m? 155,00
dangos jrengimas
ISoriniy sieny $iltinimas, jskaitant sieny Ventiliuojamo fasado kiekis ~496,00m?
konstrukcijos defekty pasalinima (ventiliuojamas Tinkuojamo fasado (3iltinamy balkony vidiniy sieny) kiekis 170,00
fasadas) ~96,50m?
Ciokelto Saltinins, laliant.cokalis konsimiejos Cokolio iltinimo kiekis (antzeminés dalies) ~77,30m? 192,00
defekty pasalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar
jrengimy nno Hiltinemos sienos (eakolid) Cokolio siltinimo kiekis (poZeminés dalies) ~102,80m? 131,00
atitraukima
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~55,00 m’ 42,30
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar) Stiklinamy balkony kiekis ~136,00m? 240,00
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal
viena projekta
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy - .
keitimajs (jskait:int apdailos darbus) l Kei¢iamy langy kiekis ~5,40m? d o500
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, Metaliniy dury kiekis 3 vat. ( ~7,80m?) 590,00
balkonu, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto)
keitimas (jskaitant apdailos darbus) Plastikiniy dury kiekis 1 vat. ( ~3,40m?) 330,00
Iéjirr?ollaiptq remontas ir p{'itaikymas nejgaliyjy { luiptiné 2000,00
poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~6,30m? 300,00
mazesnio $ilumos pralaidumo langais (iskaitant
apdailos darbus) Kei¢iamy langy kiekis ~6,30m? 400,00
Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos,
apSvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy 1 bomuleks
keitimas, $viesos diody (LED) ap§vietimo ir e e RAER 7000,00
e  E a y Laiptiniy kiekis - 1 vnt. riisio plotas ~118,20m*
automatinés ap3vietimo valdymo sistemos
jrengimas)
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas
o oo 1920,00
keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~40m
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas Keiéiamqlvl;(r)nlzglye:;aislgis ~50m 3750,00
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruosimas S Laiptiny kigkis - 1 Vzr_lt' .
dazymui ir dazymas, turékly atnaujinimas ir Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~35,00 m?; Turékly tvarkymas 3500,00

29




5 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas,

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00905

1lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) 1 unikalus pastato numeris: 1097- 2007-9010
Pastato adresas. Poplenaus_; g 54, 08404 Vilnius Vxlmaus m. sav
Pastato (jo daues) paskirtis: Kltl gyvenani:ep pas!étaa (namal)
Pastato {jo dahes) slldomas plotas m” 434. 43

; : Nustatyta pésiéio i "dat-i'e";)_
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas | kiases™: energinio naudiungumo
klase

A+t g
e

N

" A++ klase yra lalkoma aukég&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojanij pastata,
G klase nurodo energigkai neefektyvy pastatg

Skaieluqamosoos meunts todikliq vertés vienlm kvadratimam metrui pastato (jo dalles) slldomo pioto:

5 : Neatsmaupnanclos pxrmunﬁs energijos sanaudos kWhI(m' melas):_m_“ A 276.48
£ o Aismaupnancuos pirmines energijos sanaudos kKWhiim*meta). 234.66
Mehmq atsinaujinangios pirmineés enargijos sqnaudq santykio su metinemis 104
_ s e nealsmauunanaos pxrmmes energuos sanaudomis verté. vnt. el vk ML
i ~ Silumines e energijos sgnaudes pastaiui Siiayn, kWh/(m‘ metar) 251 48
7 leummes energijos sanaudos pastatui vesinti, kKVh/(m* metai) 0.00
§|ILr-r-unes energuos sanaudos karslam bummam varld_egn_m runsu kWh/(m' metai) v 114.11
Summes elektros energqos sanaudos kWhi(m* metai): 2168
' Elektros energijos sanaudos pataloy apsvietimui, kWh/(m” melai): LTSS
e v Pas'ato; aplinkg ismetomas COz kiekis, kgCOv/(m’ metai) 4566
hode Serﬁﬂkavimn eksperto pashbos
(\.l aemﬁkaw i$davimo data 2020 11 23 benmkalo galiojimo terminas 2030-11-23
O o
o~ Se”:,":::‘ n'::a"e Renatas Milasius :J:eggg
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-00905

2lapas / 2 lapy
Pastalo {jo dalies) unikalus pastato numeris  1097-2007-9010
Paslato adresas’ Popieriaus g 54, 08404 Vilnius, Vilniaus m sav
Paslato (jo dalies) paskirtis: K gyvenamieji pasiatai {(namai)
Pastalo (jo dalies) sildomas piotas, m* 434.43
Viso pastato $iidomas plotas, m* 434 43
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase

F

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTQO:

P > (jo dalies) pirminés energljos sanaudos:
Normines neatsinaujinan¢ios pirmines energjos sanaudos, KWhi(m? metai);
Atskaitines neatsinaujinanéios pirmings energijos sanaudos, KWh/(m*-meta)):
Skaiiuojamosios nealsinaujinantios pirmings energiics sanaudos. kWh/(m? metai)
Skaitiucjamosios atsinaujinanéios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m?* metai)

Skai¢uojamyjy metiniy atsinaujinandios pirmings energijos s53@naudy santykio su metinémis
neatsinaujinantios pirmines energyos sanaudomis verteé. vt

Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normines
Nealsinaujinantios pirmineés energyos, kWhi{m? meta): 123.68
Alsinaujinantios pirminés energyos, kWh/(m?* metai)
Silumines energijos, kWh{m* metai) 95 14
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Nomines
Neatsinaujinanios pirminés energijos, kWh/im* melai). 0
Alsinaujinantios pirminés energios, kWh/m* metai): -
Silumings energios, KWh/(m? metai)’ 0
Energijos sanaudos kartam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés
Neatsinaujinanios pirmings energijos, KWh/(m® metar): 6312
Atsinaujinantios pirmings energijcs, kWh/im* metai):
Silumines energijos, kKWhi(m* metai): 4856
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines
Neatsinaujinan¢ios pirminés energjos suminés sgnaudos, kWh/(m* metai). 69.00
Atsinaujinan¢ios pirminés energyos suminés sanaudos. kWh/(m?* metai) -
Elextros energios suminés sgnaudos. kWh/im* melai). 3000
Elektros energijos sgnaudos patalpy apswetimui. KWhiim?* meta) 1350

Pastatul (jo daliai) 8ildyti naudojami $ilumos &attinal ir $ildomi plotai, kurivose jie naudojami:
Silumos 8altiniai:
$il 8altinis_1: Silumos tinkizi + pastato §ilumos punktas

Pastatui (jo dalial) vésinti dojamy org saldangiy jrenginly tipai ir 8ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Ora $aldantiy jrenginiy tipas’

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir dildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vedinimo sistemos tipas.

25581
384.50
276.48
234 66
1.04
Atskaitings Skaituojamosios
176 44 155 92
. 158 43
134.69 251 48
Atskaitinés Skaidwojamosios
0 ©.00
¢ 00
0 000
Atskatings Skaitiucjamosios
119.08 70.75
- 7189
7731 11417
Alskatines Skaitiuojamosios
65.00 49 81
4.33
30.00 21.66
13.50 , 5.16
Siidomi plotai, m*.
434 43

Sildomi plotal, m*:

Sildomi plotai, m?:

Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos |rangos tipai ir &ildomi plotal, kuriuose jie naudojami:

Karato buitinio vandens ruodimo sistemos jrangos lipas:
Sil $altinis_1' Silumos tinklal + pastato $ilumos punktas
Pastato | aplinkg iSmetamas COC: kiekis (kgCO:/(m? metar)
Pastato (jo dalies) sandarumo skaitiavimo duomenys, kartal per valandg.

Nuorodos idsamesnei informacyai gauti ap'e pastato (jo dalies)
ekonomi$kai efektyvy energinio naudingumo gerinimy’

Sertifikato idavimo data: 2020-11-23 Sertifikato galiojimo terminas:

Sectifikatg i$dave

rl
=9 o Renatas Mila8ius
ekspertas ‘
Sj////fgf
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Sildomi piotai. m*
434.43
4566

412

www betail It
waw atnaujinkbusta it
wvaw ena it

2030-11-23

* Atestato
Nr.0233




Pastato energijos sgnaudy skaitiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00905

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skaitiuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
paslato sildomo ploto
per metus, kWh/(m? metai)

1. Situmos nuostoliai per pastato sienas® 97.94
2 Silumos nuostoliai per pastato stogg* 51.72
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su idore” 0.00
4 Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu™:
41 - per grindis ant grunto® 711
4.2 - per harizontaliar pakrad¢iuose apéiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.3 - per vertikaliai pakrasgiuose apéiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakrasZiuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.5 - per sildomo riisio alitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0.00
46 - per grindis vir$ védinamy pogrindziy® 0.00
4.7 - per grindis vir§ nesildomy vedinamy risiy’ 11.44
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, aviesiangius ir kitas 2996
skaidnas atitvaras”
6 Silumos nuostoliai per pastato i%orines duris ir varius, nejskaitant nuostoliy 286
del dury varstymo*
7 Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius” 27.98
8 Silumos nuostoliai dél pastato védinimo* 22.46
8 Silumos nuostoliai &l virSnormings iSorés oro infillracijos* 0.00
10.  Silumos pritekejimai i& iSores pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 4223
1. Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) ildymo iaikotarpiu 64.67
12, Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) ildymo laikotarpiu 8725
kompensuoja $ilumos pritekgjimai i5 idorés ir vidiniai $ilumos i8siskyrimai
13, Suminés elektros energijos sanaudos pastate 2166
14.  Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui 5.16
15, Siluminés energijos sanaudos kardtam vandeniui ruosti 11411
16.  Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti 251.48
17. Silumines energijos sgnaudos pastatui vesinti 0.00

* &ilumines energijos, sunaudotos pastatui 3ildyti, nuostoliai.

Atestato

Pastaty energinio naudingumo Renatas Milagius Nr 0233

sertifikavimo ekspertas
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-00905

E.”' Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Silumines energijos Silumines energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
sutaupyli pastato metu pastato

(jo dalies) dildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame energijos kiekio, kurig
melre per metus, galima sutaupyti
jdiegus priemong, jdiegus priemone
kWh/(m? metai)

1. Pastato sieny ap$iltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo 84.33 0.34
koeficientas atitikty reikalavimus C kiases pastatu

2. Paslato stogy apsiltinimas, kad visy stogy $ilumos perdavimo 43.20 017
koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas. kad visy 0.00 0.00

perdangy. kurios ribojasi su igore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy ilumos 227 0.01
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

5. Horizontaliai pakradéiuose apsiltinty grindy ant grunto 6.00 0.00
ap3iltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pasiatui

6. Vertikaliai pakrad¢iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, 0.00 000
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

7. Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose ap$iltinty grindy ant 0.00 0.00

grunto apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

8  Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, 0.00 0.00
kad jy Siilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

S. Grindy vir$ védinamy pogrindZiy apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

10.  Grindy wird nedildomy vedinamy risiy apéiltinimas. kad jy 480 0.02
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés
pastatui

11. Paslato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C 6.34 0.03
klasés pastatui

12. Pasltato iSoriniy jejimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis 132 0.01
reikalavimus C kiases pastatui

13. Paslato kar&to buitinio vandens ruodimo sistemos 65.56 0.26
rekonstravimas, kad siluminés enerqijos sgnaudos karstam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klases pastatu:

14, Energijos sgnaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 0.00 0.00
sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klases pastatui

15. Minimalus Silumines energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu 156.34 0.62
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo ildymo
sistema atitikty reikalavimus C kiases pastatui

Ateslato

Pastaty energinio naudingumo Renatas Milagius Ne.0205

sertifikavimo ekspertas
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6 priedas. Literatiiros sarasas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

. Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabuciams

namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639;
2002, Nr. 116-5188; 2010, Nr. 125-6378);

Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patv1rtmta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-
5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);
Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. Jsakymu Nr.
D1-677 (Zin,. 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas)Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamujy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr.101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr.156-7024);

Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 11 d. nutarimu Nr. 443 (Zin.
2006, Nr. 54-1956);

Energijos efektyvumo veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos tkio ministro 2007
m.Liepos 2d. [sakymu Nr. 4-270 (Zin., 2007, Nr. 76-3024; 2009, Nr. 2-38);

"[§samiojo energijos istekliy ir $alto vandens vartojimo audito atlikimo vie$ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika", patvirtinta Lietuvos Respublikos fikio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. Isakymu Nr. 4-184.

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka® patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-97;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. Nr. D1-754;
STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*,
patvirtintas Lxetuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. Nr. D1-738;
Kiti susije teisés aktai.
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