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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano uisakovas: Atnaujinkime miesta, V3.
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2020 m. gruodZio 28 d. Nr. CPQ158136; 2022-09-27 Nr. 04-22-307.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavima)

investicijy plano rengimo tvarkos apradas; Namy valdos techninés apskaitos byla 1978 m. rugpjacio 19 d.;

V] "Registry centras" duormeny banko i3rajas.

Investicijy planas atitinka bendrajj plang, patvirtintg Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu 2007 m. vasario 14 d.
Nr. 1-1519.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabudio namo apZidry aktai: Nr. 88 2020 m. rugséjo 28 d.

Investicijy planc rengéjo vizualinés apfiliros ir natlriniy matavimy atfikimo aktai:

- vizualingé apZitra Nr.3 2021 m. kovo 4 d.

- natdriniai matavimai Nr.3 2021 m. kovo 4 d.

investiciju plane skaifiavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy dél 3iy priefas¢iy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicify plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos.

2. Energetiniy iStekliy kainos gaki kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-
Ciy minetus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas&iy.

3. Skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darbus vykdandios jmonés objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patiks-
lintus) skaitiavimus.

4. Daugiabutio namo atnaujinimo {modernizavimo} investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminaris ir jokiais bi-
dais ne baigtiniai. Sie kiekiaf turi bati tikslinami bei papildamf projekto rengimo metu.

5. Kainodara paremta rinkas analize.

Il. TECHNINIAI EKOCNOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibiidinimas

1.1. Namo konstrukcija {pagal sieny medZiagas: GelZbetonio plokites
1.2. Auk3ty skaitius: 5

1.3. Statybos metai: 1978

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kur] pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasé: F

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00557
1.4.2. Sertifikato i$davimo data: 2021-03-05

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 1889,23 m?

1.4.4. Energijos sagnaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate: 219,65 kWh/m?*/metus
1.4.5. pagrindinis pastato ifdymui naudojamas Silumos $altinis: Centrinis Sildymas
1.5, UZstatytas plotas: 478,00 m?

1.6. Priskirto Zemés sklypo plotas:

1.7. Atkuriamoii namo verté (V| Registry centro ducmenimis): 500 EUR.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Matao vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaitius vnt, 30
2.1.2, buty naudingasis plotas m? 1733,63
2.13. nameo negyvenamaosios paskirties patalpy vnt, 0
skaifius*
2.1.4. narmo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0
bendrasis {naudingasis) plotas
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2.15.  |namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 1733,63
(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)
2.2, -ISienos (nurodyti konstrukcijg) - e b
2.2.1, iSoriniy sieny plotas {(atémus langy ir kity an- m? 1854,2  [Gelibetonio plokstés
gy plota), jskaitant angokrastius
2.2.2.  {i%oriniy sieny gilumos perdavimo koeficien- W/m?K 1,27
tas
2.2.3, |cokolio plotas m? 286,6  [Antfeming dalis 153,4 m?
PoZeminé dalis 133,2 m?
2.24, lcokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 6,67
£ 230 | Stogas (nurodyti konstrukeiig) 1o . - oy eyl e e
2.3.1. stogo dangos plotas m? 508,1 Sutapdintas, ruloniné danga
2.3.2. |stogo ar perdangos pastogéje Silumos perdavi- W/m?K 0,85
mo koeficientas
C0 28 IButy i kity patalpy langaiir balkong durpys e b
2.4.1. langy skaitius, i5 ju: vnt. 110
24.11. tangy, pakeisty j maZasnio §ilumos pralaidu- vnt. 85
mo langus, skaicius
2.4.2. |langy plotas, i§ jy: m? 286,20
2.4.21, ilangy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidu- m? 220,10
mo langus, plotas
2.4.3, balkony (ledZijy) dury skaiclus, i3 juy: vnt, 40
2.4.3.1. |balkony {lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio vnt. 31
Silumos pralaidumo duris, skaifius
2.4.4. |balkony (lodZijy) dury plotas, i§ jy: m? 70,40
2441, |balkony (lodZijy} dury, pakeisty | maZesnio m? 54,56
gllumos pralaidumo duris, plotas
- |Bendrojo naudojimo patafpu (iamtzmq, rusuq,ﬁ"um' s pu
langai irauko durys . TR R i
2.5.1. langy skaicius, i§ jy:
2.5.1.1. [langy, pakeisty ] maZesnio Silumos laidumo vnt, 0
langus, skaidius
2.5.2.  llangy plotas, i ju: m? 45,60
2.5.2.1. |langy, pakeisty | maiesnio Silumos laidumo m? 0,00
langus, plotas
2.5.3. lauko dury skaidius vnt. 4
2.5.4. |lauko durq plotas m? 8,60
2.6 |Risys - o N I
2.6.1, riisio perdangos plotas m? 341,92
2.68.2.  |rOsio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m?*K 0,71
cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esan€ios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir

pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekiinojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy

ir negyvenamuyjy patalpy plotg, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis - -
plotas (kadangi pagal Nekilncjamajo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms tatkoma tik bendrojo

ptoto sgvoka).

Investiciju plano rengimo
) ) vadovas
- Vytautas Valeika

“,

3/25



3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés baklés jvertinimas

2 lentelé

~ Eilesnr

Issamus bukfes aprasymas {defek
Bendras-

Vertinimo objektas . | tal deformacijos, nusldevej:mo
A AT . lvertml— Iygns IT pan) i
3.1. sienos (fasadinés) 3 Sitliy tarp sieniniu plok3Ciy cementi-  JKasmetiniy apZidry aktal, vizuali-
nis skiedinys vietomis istrupéjes. nés ap#itros aktas Nr. 3 2021-03-04;
ap?iliros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.2. pamatai ir nuogrindos 3 Cementinis skiedinys tarp cokoliniy Kasmetiniy apZiiiry aktai; vizuali-
ploks¢iy vietomis iStrupéjes. nés apiitros aktas Nr. 3 2021-03-04;
Nuogrinda vietomnis jdubusi, apaugu- {ap#ilros aktas Nr. 88
si Zole. 2020-09-28
3.3. stogas 3 Patenkinamas stovis. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nes apZidros aktas Nr. 3 2021-03-04;
apZidros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.4 langai ir balkony du- 3 25 vnt, buty langy ir 9 vnt, balkono Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
rys butuose ir kitose dury yra seni, nepakeisti. nes apzidiros aktas Nr. 3 2021-03-04;
patalpose apiiliros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.5, balkony ar lodZijy lai- 3 Balkenyy aptvary apdaila vietomis Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
kantios konstrukcijos nukritust. nés apZiiros aktas Nr. 3 2021-03-04;
apiiaros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.6. risio perdanga 4 Trikumy nepastebéta. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nés apiidros aktas Nr. 3 2021-03-04;
apiidiros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.7. langai ir lauko durys 3 Riisio, {aiptiniy langai nepakeisti. Kasmetinty apZidry aktai; vizuali-
faiptinése ir kitose Risio, laiptiniy durys pakeistos. nés apiiiros aktas Nr. 3 2021-03-04;
bendrojo naudojimo Tamblry durys nepakeistos. apZidros aktas Nr. 88
patalpose 2020-09-28
3.8. Sildymo InZinerinés 3 Vamzdyny biklé patenkinama, néra  }Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
sistemos balansiniy ventiliy. Silumos punktas nés apZiliros aktas Nr. 3 2021-03-04;
nerenovuotas ir neautomatizuotas. apzidros aktas Nr. 88
2020-09-28
39, karsto vandens inZine- 3 Vamzdyny bikié patenkinama. Kasmetiniy apZidry aktal; vizuali-
rinés sistemos nés apiilros aktas Nr. 3 2021-03-04;
apZidros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.10. vandentiekio inZineri- 3 Vamzdyny hiiklé patenkinama, Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
nés sistemos nés apZitros aktas Nr. 3 2021-03-04;
ap?iliros aktas Nr. 88
2020-09-28
3.11. nuoteky alinimo inZi- 3 Vamazdyny bikle patenkinama. Kasmetiniy apiitry aktai; vizuali-

nerines sistemos

Investicijy plano rengimo

vadovas

Vitautas Valeika

&,

p;

nés apiidros aktas Nr. 3 2021-03-04;
4/25




apiilros aktas Nr. 88
2020-09-28

3.12. védinimo inZinerinés 3 Nevalyti ventiliacijos kanalal. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
sistemos nés apZiliros aktas Nr. 3 2021-03-04;
apiidros aktas Nr. 88

2020-09-28

3.13. elektros bendrosios 3 Dideliy trikumy nepastebéta., Kasmetiniy apZiliry aktai; vizuali-
inZinerines sistermos nés apiidros aktas Nr. 3 2021-03-04;
aptitiros aktas Nr. 88

2020-09-28

3.14. liftai (jei yra) 3 Lifty néra. Kasmetiniy apZilry aktai; vizuali-
nés apZidros aktas Nr. 3 2021-03-04;
aplitros aktas Nr. 88

2020-09-28

* |vertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas {per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 - labai blogas
(botina remontuoti nedelsiant, egzistucja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostofiai dé! papildomy
pastato paZeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padét], 2017 - 2020 metai.
Rodikliaf nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
CEilésNr s oo 0 o Rediklis oo L0 Matovnt ] o Kiekiss [ v Pastabes T
1 2 3 4 5
411, Skaiciuojamosios namo $iluminés energijos kWh/metus 414969
sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio kwh/m%/metus 219,65
naudingumo sertifikato duomenis
4,1.2.  }Namo energinio naudingumo klasé klase F
4.1.3. Faktinés Siflumines energijos sgnaudos namo kWh/metus 2283880
patalpy Sildymul pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m2/metus 121,15
ty iki projekto rengimo mety
4.1.4. |4.1.3. punkte nuradyty sildymo sezony viduti- dienolaipsnis 31040
nis dienolaipsniy skaicius
4,15, Siluminés energljos sanaudos patalpy §ildy- kwh/dienolaipsniui 73,74
mui vienam dienolaipsniui
4.16. |Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,1074

4.2. Pagrindines Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-

menis:

Zilumos nuostoliai per pastato sienas 95,07 kWh/m?¥/metus;

silumos nuostoliaf per pastato stogg 22,00 kWh/m?¥/metus;

Silumos nuostoliai per pastato iiginius Ziluminius tiltelius 22,52 kWh/m?*/metus;
Silumos nuostoliai per pastato langus 41,43 kWh/m?/metus;

Siturmos nuostoliai dél pastato védinimo 26,6 kWh/m*/metus;

§ilurmos nuostoliai per pastato perdangas virs neildomy risiy 11,39 kWh/m?/metus.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-

tymas

0 Rodikfiai

2 PAKETAS

- Matovnt,

L Kiekis

5.2 lentelé

2

3

Pastato energinto naudingumo klasé

klase

Skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy
Sildymui ir karStam vandeniui ruodti, i§ jy pagal energija

taupandias priemones:

6.2.1.

gilumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar-
kymas arba individualiy katily ir {ar) karito vandens ruo-
§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nandiy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos} jrengimas

6.2.2.

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir {ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keiti-
mas, ir {ar} vamzdyny izoliavimas, ir {ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir {ar) individualiy filumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas

6.2.3.

karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir {ar} izoliavimas

6.2.4,

atsinaujinantiy energijos 3altiniy {saulés, véjo, geoterminés
ar aeroterminés energijos) jrengimas

6.2.5.

védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai-
tant mechaninio védinimo sistemos su gilumografos(reku-

peracijos} funkcija jrengimas

6.2.6.

stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
irengimg, arba naujo Slaitinio stogo {be patalpy pastoge-
je) jrengimas (jskaitant kopécias | pastoge), apsiltinant jj
arba perdangg pastogéje

6.2.7.

iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sie-
ny {cokolio} konstrukeijos defekty pasalinimag, esamy liet-
vamzdiiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos {cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos su-

tvarkymg

6.2.8.

balkony ar lodijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lod#ijy konstrukcijos sustiprinima ir {ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta

6.2.9.

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma-

Zesnio Silumos pralaidumo tangus

6.2.10.

bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir
{ar) bendrojo naudojimo lauko dury {j&jimo, tambaro, bal-
kony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas {jskai-

tant susijusius apdailos darbus), jgjimo laipty remontas

).
/

kKWh/m?¥/metus
kwh/metus

Investicijy plano rengimo
vadovas

Vytautas Valeika

245,93
472175,25

65,80
124311,33

219,65

42,47

219,65

42,47

30,28

23,33

161,03

47,29

26,60

15,56

22,00

2,54

95,07

4,99

41,43

10,14

41,43

10,14

0,65

0,43
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ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams {panduse jrengimas)
6.2.11. {bendrojo naudojimao elektros inZinerinés sistemaos ir {ar) 17,85 19,66
apsvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
{elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apivietimo
ir automatinés apvietimo valdymo sistemos jrengimas)
6.3. Skaitiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sil- procentais 73,7
dymui sumaZéjimas palyginti su esamos padeties duome-
nimis
6.4. tEmetamo SESD {CO.} kiekio sumaZéjimas tony/metus 81,05
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
2 PAKETAS 7.2 lentelé
o e T santykine
CElésNr ] - aidy pavadininias. aine i
i EORe
2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 867032,81 500,13
811 |IBjy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinanéioms priemonéms 819175,98 472,52
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bGtina, ir projekto jgyvendinimo 60692,30 35,01
priefidra, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné prieZidra 17340,66 10,00
8.4, Projekto administravimas 10698,23 6,171
L S - Galutiné Kaina:- | 955764,00| 551,31

9. Investicijy ekonominioc naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominic jvertinimo rodikliai

2 PAKETAS 8.2 lentelé
CElesNro [ Rodiklial | Matownt. | reiksme - |1 ot past
1 2 3 4

9t [Ihvesticljy paprastojo atsipirkimo laikas [ e e

9.1.1, pagal suvestine kaing metais 23,21

9.1.2. atémus valstybés parama metais 16,37
9.2 |Energija taupandiy priemoniy atsipirkimolaikes | f

9.2.1. pagal sumine kaing metais 21,93

9.2.2. atémus valstybés paramg metais 15,08

Investicijy plano rengimo

/

vadovas

Vytautas Valeika

12/25
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Priedas Nr. 1: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

Nr. KG-0393-00557

1 lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1097-8003-8017
Pastato adresas: Didlaukio g. 80, LT-08327 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastata (jo dalles) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai {namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1889.23

Viso pastato &ildomas plotas, m# 1860.23

Nustatyta pastato {jo dalies)

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo Klasifikavimas | klases™: energinio naudingume
. idase:

* A++ Kiasé yra laikoma aukséiausia, ji nurodo energijos beveik nevartajantj pastata,
G klasé nurodo energigkai neefeklywy pastalg

Skaitivojamosios metim‘-s radikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato {fo dalies} Sildomo ploto:

Neatsmaujmanélos pirminés energ:jOS sgnaudos, kwh/{m?* melai): 196,01
o Afsinaujinantios pirminés energijos sgnaudos, KWh/{mZmetai): 161.03
Meliniy alsinaujinantios pinminés energijos sanaudy santykio su metinémis 0.92
nealsinaujinantios pirminés energijos sanaudomis verid, vnk.: !
Sfumines energljos sanaudos pastatui Sidyli, kWh/(m?*metai): 219.65 -
Sllumings energijos sanaudos pastatul vésinti, KWhi{m=-metai): 0.00
Siluminés energijos sanaudos karlam byltiniam vandeniul ruodt, KAR/(m> metal); 30.28
~ Surnines elektros energijos sanaudos, kWhi(m? metai): 17.85
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWhm?-melai): 1.35
(o] Pastato j aplinkg i3metamas COe kiekis, kgCOz/{rn*-metai): 32.49
g Sortifikavimo eksperto pastabos:
«—t  Serdifikato iddavimo data ! 2021-03.05 Sertifikalo galicjimo terminas: 2031-03-05
(aN| o, . .
Serlifikalg isdave é } . Atestato
eksperas il Vylautas Valetka Nr.0393
/
Investicijy plano rengimo
g 3 vadovas .
KOPLJA TIKRA o/ Vytautas Valeika 16/25




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00557
2 lapas /2 lapy

Pasialo(joda!ies) unlkalus pastato numeris: 1097 80036017
Pastato adresas: Didiaukio g. 60, LT-08327 Vilnius, Vilifaus m. sav
Paslato {;u d'alues) paskirtis; Kiti gyvenamieji pastaial (namai)
[ )5 domas pEotas m*: 1889 23
I omas p[otas m* 1889 23 T

Paslato {;o dahes) energmlo naudlngumo klase

F

MET!NES ROD]KLIU VERT’ES VIENAM KVADRAT|NIAM METRUI PASTATO (JO DAL!ES) QILDOMO PLOTO:

Pastalo {ro ciahes) plrmlm‘ss -nergljos sqnaudos

Normings neals:nau;manénos pirmings energijos sqnaudos KwWhim?- melaij;i 21384
A!skaltlners nealsmaujmaném pirmines energijos sanaudos, kKWhiim®- melau):.E - 288. 38 o
Skalénuo;mns;cs neatsinaufinangios pirmings enesgijos sgnaudos, KWhi(m? mel:au:; 196,641
Skaiciuojamosios aismaupnanéws pirmings energilos sanaudos, kwhi(en™ metai): 161.03'
Skaté«uolamum meliniy alsinaujinangios pirmings erergijos sanaudy saniykio su mehnemis'i ‘ '"0-92
nealslnaujlnancxos plrmmes energtjos sgnaudomis verle, vni.
Enargljos sqnaudos pastatm {io daHm) s!!dytl Normlnes Atskai!inés Skasémogamostos
i Nealsmau}lnanéios pirmmes ensrguus kWh.f(m’ meiaé): 90 2 . 12059 5 136. 13‘
Alsmaujmanclos pirminas anargs;os kWhI{m -metfai): - 138 g
h Sllurnines energijos, kth(m' melai)ll 69,38 21965
' Energuus Sqnaudos pastatul (jo da[lai} \“rés'mi'i : Nnrmlneé Skaxcuuojamosios ‘
’ Neaismat.rjmanélos pnrmmas energqos kWhI(m‘ me{alJ‘: o ) o "0 o0 T

Atsanauunanclos pmnmes energljos kWhJ’(m= melal}:w -

Silumings energijos, kWhi(m’ melat): 0 " 600
Energljos sanaudos karstam bwtmxam vandeniui fuostl; ) Normines ‘Atskamnes' Skaiﬁluojamm:os
' Neatsinaujmanélos plrmlnés energuus kWhI(m’ melal}: ’ 54,44 T 98 79 T 18. 77 o
Alsmaupnanbsos pirmings energijos, kWhI(m’ melal): ‘ . ' 1908
Silumings. energios, KWhI(m* metzi): 4188 8415 a2
" Flektros energljos sqnaudOS pasta:e (jo da[yje) o Nermings ) 'Afsi{a:ril‘ﬁ_-e‘; o Skat&mo}amoslos )
Nealsinaufinantios pirmines energlios sumings sqnaudos kth(mz metaly. | 69.00 S seo0 41.06 ’
Aisinaupnancxos p!rmlnés energuos sumings sanaudos kWh.'(m’ metal)s . : oasy
Elektros energajos suntings sqnaudcs kth{m’ rne(ar):,’ T appe T 30 0w U ey '
' erguos sanaudos palalpu aps\nellmm kth(m’ melalj:' X B 13 50 J-f - 135

yli naudojam: éslumus §allmai ir saldoml plotal kuriuosej:e naudojami
S:Iumos Saltrmaa

st o dlfal]

Pastatul (;o dahal) véslnn naudojamu ora éaJdanélq irengm]u upal Ir éildOrru plotal kuriuosajle naudojaml

Orq éaldanc‘.lq 1rengmnq llpas
Pastatul (jD dallalj védlntl naudojamq védinlmo slstemq hpai Ir §Ifdorm plotai kurluose Jos naudojamos
Vedlnlmo SIStemos lipas:

188023

" Sildom plotsi, e

" Sildomi piotai, mi:

Pastata Uo daiysej karstam bultiniam vandemui ruodti haudojamos [rangos tipai ir élldomi Plotai, kurluose jie naudojami;

Karéto bunimo vandens ruoélmo sislemos | irangos tlpas

Sil, Saihms % Situmos linklai + pastato Siumos punktas o :
Pastalo ] aplinkg iSmetamas GOz kiekis (kgCOz/(m? melal):

Pastalo (go dalles) sandarumo skaitiavimo duor nys kartai per va!andq.

Nuorodos iSsamesnel ml’ormacual gautl apia paslale { jo dalres);
ekonomizkai efeklyvy energinio naudingumo gerinima:

Serifikato isdavimo data: 2021-03-05 Sertifikate galiojimo terminas:
Serlifixaty isdave n : .
ekspertas ﬂdfi::: ~ Vylaulas Valelka
'

4
I

Investiciju plano rengimo

™ vadovas )
@ Vytautas Valeika

KOPILJA TIKRA

Siidamiplalai mi‘” R

1889 23
32 49
4 45
wyewbelait,

wwawatnaufinkbusta.li;
www,ana,lt

2031-03-05

Ateslato
Ni.0393

17/25



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00557

Eil. Energlfos sgnaudy apibidinimas . - - Skaitiucjamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadraliniame metre
' pastato 3ildomo ploto

per metus, kWhi{m* metai)

1. " Silumos nuostoliai per pastato éiénas o ‘ ' T T eser T
2. B E"ﬂlumos nuosluhal per paslato sluga S T T aa 00
3. Situmos nuostolial per pasiato perdangas, kurios nbo;asu su 3 Y Y s SR
4, Silumos nuostohai per atltvaras Kurios nbo;am su gruntu o - N
4.1 _-per grlnd:s ant grunto 0.00
42 » per hnnzontahal pakraﬁéluosa apélltmlas grindis ant grunto* - : - 000
4,3 . per vertikaltai pakrasbiuose ap?;n!tmtas grindis ant grunto* : 0.00

rvemkahal ir honzontal:an pakfaééluose apglfhnlas grmdls ant grunto Twoo T

: per Stldomo rus:o atltvaras kurlos rlbojam su gruntu } 0.00
46 . per grmdus virs védmamu pogrmdzm ' © 000
A7 g per grmctls virs neéﬂdornu védmamq rnsm ' ' : T - I
5. Silumos nuostoliai per pastato Iangus stogianglus. sweslanglus irkitas 4143
; skaidrias atllvaras" :
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorinies duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy o088
del dury varsfymo" )
7. Salumas nuostollal per pastalo ilglnius éliummlus hitellus
8. Srlumos nuostol!al dél pas!ato vedmlmo ) -
5. Silumos nuostoliai dél virgnormines idorés ora infiltracijos* ; 0.00
10. Silumos | prﬂekéjsmal i§ iSorés pastato (_[O dahes) sudymo Iaukotarplu S 47.52
11, Vidinlai ilumos igsiskyrimal pastato Go dahes) sitdymo taikotarpia . 2938 7
12. Situmas nuostoliai, kuriuos pastato {jo dalqes) Sildymo taikotarpiu : 58.46
: kempensuoja Silumos pritekefimai is isorés ir vidiniai &ifumos igsiskyrimat
13. : Sumines elektros énergi}bs sgnaudos paslate ' 17.85
14, Elektros energijos sanaudospatalpq apsvietimui - 1.35
15, Silumines energljos sqnaudos karStam vandemm ruoétl : 30.28
6. -Sllumlnés energuos sqnaudos pastalu: élldyll - T o z1ees
17." | Silumings energijos sanaudos pastatui vesinti .' ) Y Y+ R
* Silumines energijos, stnaudotas paslatm élldyu. nuostalial.
Pastaty energinio naudingumo ,g{.g Vytautas Valeika Qifgéagtg

sertifikavimo ekspertas

7

Investicijy plano rengime
vadovas

Vytautas Valeika

KOPLJA TIKRA
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinime rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00557

s
4

KOPIJA TIKRA

Eil. Priemongs pastato (jo dalies) energiniam Sllumines energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato
{jo dalies) sildomo
ploto kvadratiniame
melre per metus,
jdiegus priemone,
kWhi{m* metai)
1. Pastato s SIenq apédhmmas kad wsq s:enq Sliumos perdav:mo 8520
koeficientas atitikty refkalavimus C klasés pastatui
2, Paslato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo 19.35
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
3. Pastate perdangq. kunos rtbo;ast su |§ore apsnlllnlmas kad wsq ‘ - -6.00
‘perdanguy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo .
- koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
4. Pastata grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy 8lumos 0.00
: perdavimo koeficientas alifikty reikalavimus C kiasés pastatui
5. ;Hdﬁzdn{aliéi pakraééldbsé apéiltintu‘grindq ant grdntu ‘ 0.00
. apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo keeficientas atitikdy
- reikalavimus C klasés pastatui
6. Verlikaliai pakrastiuose apsitinky grindy ant grunto apsilinimas, 0.00
“kad jy Silumos perdavimo koeficlentas atitikty retkalavimus C
klases pasiafui ; .
7 : Vertikaliai ir horizontallai pékraééiuoée ap§ill§nll§ grtndq ant 000
“grunto apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
- alitikly reikalavimus C klases pastalul
B ) Sildlémo rOsio atitvary, Kurios n"bojasi su gfuntu. épéiltiniﬁaas. 000
-kad jy &ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
) . klasés pasiatui
9. Grindg vir§ vedinamy pogrindziy apsitinimas, kad jq Silmes ¢ 0.00
,perdawmo koeficientas atmktq reikalavimus C klasés pas!atm
16 Grmdq virs neéﬂdomq vedmamq rﬁan apéuhmmas kad j JL; 7.58
- Silumos perdavimo koeficientas atitikly reikalavimus € klaseés
: pastatui
11. ! Pastato iangq' keitimas Iaﬁgals'. atitinkanéiais reikalavimus C 17.74
: klasés pasta!ul
42 Pastata iSoriniy jéjlmo dury keitimas | dunmls amlnkanémmls 0.38
‘reikalavimus C klasés pastatu:
13, fPastato karéto bummo vandens ruoi‘;lma ssstemos 0.00
- rekonsiravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos karitam
-vandeniul ruasit afitikly relkalavimus C klasés pastatui ;
: “-!EL"E-Energuos sqnaudq élldymu: sutaupymas jei pastato slldymo 26.36
: Ls:stema butq grengta pagal reikalavimus C kiasés pastatun
15, : Minimalus $ilumines energuos pastatm éfldyir sutaupymas ;elgu 150.27
| pastalas atitikti C energinio naudingume klase ir jo Sildyrmo
-sisterna atitikly reikalavimus C klasés pastatul
Pastaty energinio naudingumo s .
serlifikavimo ekspertas c@i{'_ Vytaulas Valeika

Investicijy plano rengimo

@ \ vadovas
:}J/ Vytautas Valeika

$llumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalles) suvartojamo

. energijos kiekio, kurig

galima sutaupyti
jdiegus priemong

0.09

000

0.00

0.00

- 0.00

0.00

0.08

088

Alestato
Nr.0393
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Papitdoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00557
{ neprivalomas )

Altsinaujinangios energijos tipas, panaudcjime bidas ir 2altinis

nid

Pastaty energinio naudingumo

sertifikavimo ekspertas Vytautas Valeika

Investicijy plano rengimo

vadovas
| KOPLIA TsKﬁﬂ Bb) yantas Vakeika

?asié.fe {lo dalyje} naudofama atsiqu}ina‘ﬁtij'enurgija

Sitdomas plotas (m?), kuriame

naudclama asinaujinanti energlla

0.00

Ateslato
Nr.0393
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Priedas Nr. 2: Panaudota literatiira ir dokumentai

1. Daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m,
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabucgio namo atnaujinime {modernizavimo)} investicijy plano rengimo tvarkos apraias, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkrigio 10 d. jsakymu Nr. D1-677 {Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti {modernizuoti) teikimo ir daugiabuéiy namy atnaujinimo
{modernizavimo} projekty jgyvendinimo prieziGros taisykiés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m, gruodzio 16 d. Nr. 1725
(iin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugséjo 30 d. Nr, 1040).

4, 5TR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”.

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai”.

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai”.

10. STR 2.01.11:2012 "i3orinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés”.

13. STR 2.03.01:2001 "Statinial ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®.

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15. Namo atnaujinimo (modernizavime) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) jkainiai, skelbiami CPO internetinéje
svetainéje, adresu http://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytoju-demesiui/.

Investicijy plano rengimo
vadovas

Vytautas Valeika

N2
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Priedas Nr. 3: Individualios investicijos

1. Buty ir kity patalpy keiéiami langai ir balkony durys

' f¥matavimai, o

S| 7 Langai

‘BD"

"} 2,30x1,45-

C1,50K1,45° 0,80x2,20 L L L

sies Plotas,mé L -

13

1318 | e e B hne

" Vnt.kaina; EUR - -

797,67

643,99 SR B

ButasNr.1

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

12,80

4683,57

Butas Nr.

9,46

346145

Butas Nr,

Butas Nr.

2
3
4
Butas Nr. 5
6
7
8
9

Butas Nr.

Butas Nr. 10

Butas Nr. 11

9,46

3461,45

Butas Nr. 12

Butas Nr. 13

Butas Nr. 14

Butas Nr. 15

Butas Nr. 16

Butas Nr. 17

Butas Nr, 18

12,80

4683,57

Butas Nr. 19

Butas Nr. 20

8,46

3461,45

Butas Nr. 21

3,94

1441,66

Butas Nr. 22

Butas Nr. 23

Butas Nr. 24

Butas Nr. 25

Butas Nr. 26

9,46

3461,45

Butas Nr. 27

14,56

5327,56

Butas Nr. 28

Butas Nr. 29

Butas Nr. 30

VISO:

10

15

34

81,94

29982,16

Investiciju plano rengimo

vadovas

Vytautas Valeika

22/25



2. Buty ir kity patalpy balkony jstiklinimas

¢ |Bmatavimai{m). 2,701,601 8,00x5,60 [ s
cooplotas, mE b e ago s S i
. Vnt kaina,EUR- | 1242,51 ) 138056 |- wnt. | mr o fo gm0
Butas Nr. 1 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 2 2 2 8,64 2485,02
Butas Nr. 3 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 4 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 5 2 2 8,64 2485,02
Butas Nr. 6 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 7 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 8 2 2 8,64 2485,02
Butas Nr. 9 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 10 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 11 2 2 8,64 2485,02
Butas Nr. 12 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 13 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 14 2 2 8,64 2485,02
Butas Nr. 15 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 16 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 17 1 1 4,32 1243,5]
Butas Nr, 18 1 1 2 9,12 2623,07
Butas Nr. 19 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 20 1 4,32 124251
Butas Nr. 21 2 9,12 2623,07
Butas Nr, 22 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 23 1 1 4,32 1242,51
Butas Nr. 24 1 2 9,12 2623,07
Butas Nr. 25 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 26 1 1 4,32 1242,51
Butas Nr. 27 1 1 2 9,12 2623,07
Butas Nr. 28 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 29 1 1 4,32 1242,51
Butas Nr. 30 1 1 2 9,12 2623,07
VISO: 20 20 40 182,40 52461,40

Investicijy plano rengimo

vadovas

Wytautas Valeika
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3. Minirekuperatoriai

SooliMato [ LVt kaina [t VISO.
Cowatl | ekiekis fUEUR T EURD

Butas Nr. 1
Butas Nr. 2
Butas Nr. 3
Butas Nr. 4
Butas Nr. 5
6
7
8
9

Butas Nr.

Butas Nr,

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr. 10
Butas Nr. 11
Butas Nr. 12
Butas Nr. 13 kompl. 2 2384,90 4769,80
Butas Nr. 14
Butas Nr. 15
Butas Nr. 16
Butas Nr. 17
Butas Nr. 18 kompl. 1 238490 2384,90
Butas Nr. 19
Butas Nr. 20
Butas Nr. 21 kompl. 2 2384,90 4769,80
Butas Nr. 22
Butas Nr. 23 kompl.
Butas Nr. 24 kompl,
Butas Nr. 25 kompil.
Butas Nr. 26 kompl.
Butas Nr. 27
Butas Nr. 28
Butas Nr. 29
Butas Nr. 30

2384,90 2384,9C
2384,90 2384,90
2384,90 2384,90
2384,90 2384,90

[N [ TR

VISO: kompl. 9 21464,10

PASTABA: visy individualiy investicijy {Priedas Nr. 3} kainos yra nurodytos be valstybés paramaos (30%).

Investicijy plano rengimo

\ vadovas
%;, Vytautas Valeika
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Priedas Nr. 4: Cokolio ir iSoriniy sieny §iltinimo priemoniy reikalavimas

"I3oriniy sieny Ir cokolio Siltinimo darbams turi bitl naudojama iforiné termoizoliacing sistema {statybvietéje verti-

kaliy atitvary, faip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir

apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys

(komplektas), turintis Europos techninj jvertinirmg ir pajenklintas CE fenkly, arba (netaikoma itorinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) 3is rinkinys (kemplektas}, turintis nacienalinj techninj jvertinimag, arba {netai-
koma iSorinems tinkuojamoms sudétinéms termoizaoliacinems sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenkiinamus statybos produktus arba (netaikoma Eorinéms tinkuojamoms

termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj ivertinima, arba (netaikoma ioringéms tinkuojamoms sudeti-
néms termaizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi biti suprojektuctos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.”

LR Aplinkos ministro jsakymas 2019 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-775 "Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
2009 m. lapkrigio 10 d. jsakymo Nr. D1-677 "Dél daugiabutio namo atnaujinimo {modernizavimo) investicijy plano

rengimo tvarkos apraso patvirtinimo" pakeitimo.

Priedas Nr. 5: DidZlausia leistina ménesiné jmoka

Didziausia leistina menesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto

investicijy apmokeéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito palikany) jgyvendinus daugiabutio namo atnau-
jinimo {modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1m?,
atemus teikiamg valstybés paramag, tenkancia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investi-
cijy plane numatytomns energinj efektyvuma didinancioms priemonéms, neturi biti didesné {iSskyrus at-
vejus, kai didesnei jmokai radtu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uZ apskaitiuotaja pagal formu-
le:

I=(Ee-Ep)xKe /12 xKx Kp x Ka, kur:

| - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo {medernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);

Ee - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabutio namo at-
naujinimo {madernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);

Ep - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabuéio na-
mo atnaujinimo (modernizavimo) projektg (kWh/m? per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkreéioje vietovéje (Eur/kWh);

12 - meénesiy skaicius per metus (meén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, 3iluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas - 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvuma didinantiomis
priemonémis, atsiZvelgiant j Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabuéiy namy atnauji-
nimo {(modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos 3al-
tiniai (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pan.) - 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy ismokéji-
mo laikotarpiui (i3skyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

2 PAKETAS
1=(249,93 - 65,80) x 0,1074/12 x 1,2 x 2,2 x 1,3 = 5,66 Eur/m%/mén.
[nvesticiiy plano renginie

/ vadovas
@" Vytautas Valeika
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