Investicijy plano rengéjas Vytautas VALEIKA
Algirdo g. 9-15, Vilnius; vytautas810@gmail.com; tel.: 8-655 17326; individualios veiklos vykdymo paZyma Nr. 487897

DAUGIABUCIO NAMO DIDLAUKIO G. 16, VILNIUS
ATNAUIJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJY PLANAS

Sudarytas: 2021 m. balandZio mén.

Koreguotas: 2022 m. kovo mén.

Koreguotas: 2022 m. spalio mén.
VILNIUS

Investicijy plano rengimo vadovas: ™
Vytautas VALEIKA, kv. atestatas Nr. 0393, iSduotas 2012 03 14; @ﬂ

investicijy plany rengéjo pazymeéjimas Nr. INV 0036, idduotas 2015 03 17./
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Rengéjas:
Vytautas VALEIKA, kv. atestatas Nr. 0393, iSduotas 2012 03 14; @_
investicijy plany rengéjo pazymeéjimas Nr. INV 0036, i§duotas 2015 03 17./

(parasas, vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba diplomo i¥davimo data, numeris)
V3] “Atnaujinkime miesty”
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I. AISKINAMASIS RASTAS
Investicijy plano uZsakovas:
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.:

sutartis; 2022 m. rugséjo 27 d. Nr. 04-22-307.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas:
investicijy plano rengimo tvarkos apra3as; Namy valdos techninés apskaitos byla 1986 m. vasario 12 d.;

Atnaujinkime miestg, V3].

V] "Registry centras" duomeny banko i$ragas.

2021 m. kovo 9 d. Nr. CPO163330; 2022 m. kovo 3 d. Paslaugy teikimo

Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo)

Investicijy planas atitinka bendrajj plang, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendimu 2007 m. vasario 14 d.

Nr. 1-1519.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apfiiiry aktai: Nr.226 2020 m. spalio 5 d.

Investicijy plano rengéjo vizualinés apZitros ir natdriniy matavimy atlikimo aktai:

Nr.9 2021 m. balandZio 1 d.

- natdriniai matavimai ~ Nr.9 2021 m. balandZio 1 d.

Investicijy plane skaitiavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy dél iy priezasciy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicijy plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos.

2. Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybes, savivaldybeés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-

- vizualiné apZiara

giy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasciy.

3. Skelbiant rangos darby konkursg, rangovai objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaiciavimus.

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminaris ir jokiais bi-
dais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi bati tikslinami bei papildomi projekto rengimo metu.

5. Kainodara paremta rinkos analize.

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibidinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas: Plyty maras
1.2. Auksty skaicius: 5

1.3. Statybos metai: 1984

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasé: F

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00567

1.4.2. Sertifikato iSdavimo data: 2021.04.02.

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 957,00 m?

1.4.4. Energijos sanaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate: 287,52 kWh/m?/metus
1.4.5. pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos altinis: Centrinis Sildymas

1.5. UZstatytas plotas:

1.6. Priskirto Zemés sklypo plotas:

1.7. Atkuriamoji namo verteé (V] Registry centro duomenimis): 397 EUR.
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
2:1; Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 16
2.1.2.  |buty naudingasis plotas m? 851,36
2.1.3. namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 0
skaicCius*
2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0,00
bendrasis (naudingasis) plotas
Investiciju plano rengimo 2/22

®F

vadovas

T & I8 . S




2.1.5.  |namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 851,36
(bendrasis) plotas (2.1.2 + 2.1.4)

2.2, Sienos (nurodyti konstrukcijg)

2.2.1. iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity an- m? 1218,8 |Plyty miras
gy plota), jskaitant angokrascius
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficien- W/m?2K 1,27
tas
2.2.3. |cokolio plotas m? 179,4 |AntZemineé dalis 74,4 m?
PoZeminé dalis 105,0 m?
2.2.4. |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?2K 3,70
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcijg)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 372,0 |Sutapdintas, ruloniné danga
2.3.2. stogo ar perdangos pastogéje Silumos perdavi- W/m2K 0,85

mo koeficientas

2.4, Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

2.4.1. langy skaicius, is jy: vnt. 53

2.4.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidu- vnt. 43
mo langus, skaicius

2.4.2. |langy plotas, i3 jy: m? 142,68

2.4.2.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos pralaidu- m? 114,78
mo langus, plotas

2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaicius, i3 jy: vnt. 18

2.4.3.1. |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio vnt. 15
Silumos pralaidumo duris, skaicius

2.4.4. |balkony (lodzijy) dury plotas, i3 jy: m? 31,68

2.4.4.1. [|balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio m? 26,40

Silumos pralaidumo duris, plotas

2.5, Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, Silumos punkty ir kity)
langai ir lauko durys

2.5.1. langy skaicius, is jy: vnt.

2.5.1.1. [langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt. 5
langus, skaicius

2.5.2. [langy plotas, i jy: m? 11,56

2.5.2.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo m? 11,56
langus, plotas

2.5.3. lauko dury skaicius vnt. 3

2.5.4. |lauko dury plotas m? 8,38

2.6. Rusys

2.6.1. |rGsio perdangos plotas m? 293,04

2.6.2.  |risio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m?K 0,71
cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esantios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy
ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo

ploto sgvoka).
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

ISsamus blklés aprasymas (defek-

|vertinimo pagrindai (kasmetiniy
ir neeiliniy apziary, statybiniy ty-

Eilés Nr. Vertinimo objektas Bendras |tai, deformacijos, nusidévejimo rinéjimuy ir vizualinés apzitros ak-
jvertini- |lygis ir pan.) ty datos, registracijos numeriai,
mas* vykdytojai)
3.1. iSorés sienos 3 Vietomis matosi smulkas jtrikimai, [Kasmetiniy apZilry aktai; vizualinés
kai kurios iSorinés apdailos plytos apzitros aktas Nr. 9 2021-04-01;
sutrupéjusios. apzitros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.2. pamatai 3 Cokolio tinkas vietomis nukrites. Kasmetiniy apzilry aktai; vizualinés
Nuogrindos nuolydis vietomis | apZitros aktas Nr. 9 2021-04-01;
pastato puse, nuogrinda nusédusi. |apZiGros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.3. stogas 3 Stogas patenkinamo stovio. Kasmetiniy apZilry aktai; vizualinés
|éjimo j pastatg stogelis aptrupéjes. |apZitiros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apzidros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.4. buty ir kity patalpy 3 10 vnt. langy ir 3 vnt. balkony Kasmetiniy apzidry aktai; vizualinés
langai ir balkony dury nepakeisti. apzidros aktas Nr. 9 2021-04-01;
durys apzitros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.5. balkony ar lodZijy lai- 3 Patenkinamo stovio. Kasmetiniy apZidry aktai; vizualinés
kancios konstrukcijos apzidros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apzitros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.6. risio perdanga 3 Defekty nepastebéta. Kasmetiniy apZidry aktai; vizualinés
apziuros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apzidros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.7. bendrojo naudojimo 4 Risio, laiptinés langai pakeisti. Kasmetiniy apzidry aktai; vizualinés
patalpy langaiir Tambdiry durys nepakeistos. apzitros aktas Nr. 9 2021-04-01;
lauko durys apzidros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.8. Sildymo sistema 3 |Vietomis vamzdZiai neizoliuoti. Kasmetiniy apZzilry aktai; vizualinés
'|Irengiamas naujas automatizuotas apzitros aktas Nr. 9 2021-04-01;
Silumos punktas. apzitros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.9. karsto vandens sistema 3 Vamzdynai pakeisti. Kasmetiniy apZidry aktai; vizualinés
apzidros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apzilros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.10. vandentiekis 3 Vamzdynai pakeisti. Kasmetiniy apZidry aktai; vizualinés
apzitros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apzitros aktas Nr. 226
2020-10-05
3.11. nuoteky Salinimo 3 Patenkinamo stovio. Kasmetiniy apzidry aktai; vizualinés

sistema

@)
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2020-10-05

3.12. védinimo sistema 3 Nevalyti ventiliacijos kanalai. Kasmetiniy apZitry aktai; vizualinés
apzidros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apZilros aktas Nr. 226
2020-10-05

3.13. bendrieji elektros ir 3 Patenkinamo stovio. Kasmetiniy apZitry aktai; vizualinés

apZidros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apZidros aktas Nr. 226
2020-10-05

apsvietimo jrenginiai

3.14. liftai (jei yra) Kasmetiniy apZitry aktai; vizualinés
apZiaros aktas Nr. 9 2021-04-01;
apZitros aktas Nr. 226

2020-10-05

Lifty néra.

* Jvertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 - labai blogas
(bUtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esama padétj, 2017 - 2020 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apra3o 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
i | 2 3 4 5

4.1.1.  |Skaiiuojamosios namo Siluminés energijos kWh/metus 275157

sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio kWh/m2/metus 287,52

naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo kWh/metus 130722

patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m?/metus 136,60

ty iki projekto rengimo mety vidurkj
414, nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaips- dienolaipsnis 3104,0

niy skaicius
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 42,11

vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,1074

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-

menis:
143,60 kWh/m?/metus;

32,17 kWh/m?/metus;

silumos nuostoliai per pastato sienas
Silumos nuostoliai per pastato stoga
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 30,21 kWh/m?/metus;
38,32 kWh/m?/metus;

27,94 kWh/m?/metus;

13,97 kWh/m?/metus.

Silumos nuostoliai per pastato langus
Silumos nuostoliai dél pastato védinimo
Silumos nuostoliai per grindis vir§ negildomy védinamy risiy

PASTABA: atskiro Silumos punkto pastatas neturi, naudojasi bendru $ilumos punktu su Didlaukio g. 14 namu.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-

tymas 1 PAKETAS 5.1 lentelé
Kiekis
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama pa- | Planuoja-
détis ma
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klase F C
6.2. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy kWh/m?/metus 316,90 79,11
Sildymui ir karStam vandeniui ruosti, i$ jy pagal energija kWh/metus 303273,30 | 75708,27
taupancias priemones:
6.2.1. Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvar- 287,52 55,99
kymas arba individualiy katily ir (ar) kar3to vandens ruo-
imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinauji-
nanciy energijos $altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar
aeroterminés energijos) jrengimas
6.2.2. Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 287,52 55,99
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keiti-
mas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy jrengimas
6.2.3. karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 29,38 23,12
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
6.2.4. vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai- 27,94 16,94
tant mechaninio védinimo sistemos su SilumogrgZos (reku-
peracijos) funkcija jrengimas
6.2.5. stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 32,17 3,92
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy salinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo slaitinio stogo (be patalpy pastoge-
je) irengimas (jskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), ap-
Siltinant jj arba perdangg pastogéje
6.2.6. iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sie- 143,60 10,86
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy liet-
vamzdziy demontavima, jrengimg ar keitimg, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma
6.2.7. balkony ar lodzZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony 38,32 11,77
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projektg
6.2.8. buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma- 38,32 11,77
zZesnio Silumos pralaidumo langus
6.2.9. bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir 1,31 0,85
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-
kony, risio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.3. SkaiCiuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sil- procentais 75,0
dymui ir karStam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti
su esamos padéties duomenimis
6.4. ISmetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 53,02
: Investicyyy piano [cngiIo
@) . vadovas
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

1 PAKETAS 7.1 lentelé
Preliminari | Santykiné
Eilés Nr. 15laidy pavadinimas kaina, kaina,
EUR EUR/m?
2 3 4
8.1. Statybos darbai, i$ viso: 429984,93 505,06
8.1.1. |I§jy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 429984,93 505,06
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir projekto jgyvendinimo 55898,04 65,66
priezitra, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitra 8599,70 10,10
8.4. Projekto administravimas 5253,74 6,171
Galutiné kaina: | 499736,41 | 586,99
9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai
1 PAKETAS 8.1 lentelé
Rodiklio
Eilés Nr. Rodikliai Matovnt. | reikSme Pastabos
1 2 3 4 5
0 ] Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 17,59
9.1.2. atémus valstybés parama metais 12,22
9.2 Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 17,59
9.2.2. atémus valstybés paramg metais 12,22

——

= Investicijy plano rengimo
vadovas
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Priedas Nr. 1: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00567

1lapas/2lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1098-4001-6012
Pastato adresas: Didlaukio g. 16, LT-08328 Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m% 957.00

Viso pastato ildomas plotas, m* 957.00

Nustatyta pastato (jo dalies)

Pastaty (jy daliy) energinie naudingumo klasifikavimas | klases™: energinio naudingumo
klase:

<o

* A++ Klase yra laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Neatsinaujinangios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m*-metai): 237.53
L Alsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m? metai): 203.22
Metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 089
‘neatsinaujinandios pirminés energijos sgnaudoinis verte, vnt.: 1
Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti, kKWh/(m? metai): 287.52
» Silumings energijos-sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m?* metai): 0.00
Silumings energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, KWh/(m? metai): 29.38
Sumings elektros energijos sanaudos, KWh/im? metaij: 17.85
Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m* metai): 1.35 .
0 Pastato  aplinkg ismetamas COz kiekis, kgCO2/(m* metai): 39.19
o Sertifikavimo eksperto pastabos: _
(‘:‘j Sertifikato i$davimo data : 2021-04-02 Sertifikato galiojimo terminas: ' 2031-04-02 °
N . . . » .
Sertifikatg isdave - P » il ' Atestato
eksperlus 3 gé’é/u Vytautas lee"'ka Nr.0393
s # t‘
o Investicijy plano rengimo
KOPIJA TIKRA ‘ @ vadovas .
7' Vytautas Valeika
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00567

2 lapas / 2 lapy

Paslato (10 dalles) unikal spvstalo numens 1098-400‘1-6012 -
Paslalo adresas Dsdlauklog 16 LT-08329 Vlnlus Vllmausm sav.. TR
Pasta(o (jO dahet) pasklms Klll gyvenamnejn pastatal (namal) T

élldomas plotas "
omas s, ' 95700

Pasla(o (JO dahes) energmlo naudmgumo klase A R :
METINES RODIKLIU VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (Jo DALIES) QILDOMO PLOTo

Pastato (jo dalies) plrmlnés energijos sqnaudDS' ) : 5
Norminés nealsmaunnanélos pxrmmes energuos sqnaudos kWhI(m2 met 233.24
Alskamnes nealsmaupnanélos pirmines energijos sanaudos, kWhi(m* mala|);_ N 332.19

o Skaléluqamos;os neatsinaujinangios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m* meai): 23753
' _Skaitiucjamosios atsinaujinantios ergijos sanaudos, kWh/(m* metai): ' '203 22
Skalénuo;amluq metiniy atsinaujinanios pirminés energijos sanaudy santykio su mefinémis i To89
neatsmaupnanélos plfmlnés energuos sqnaudomxs verte vnt.d
B Energuos sqnaudos pastatm (jo dalial) élldyh ; Normmes ; Atskamnés Skal(‘.luo]amosms
Neatsmauunanélos pmmes energuos kWh/(h'n’ ;netar) o 100 91 144 27 T 178.26
Atsmaupnanélos plrmlnes energljos kWhI(mz metal) - 4 18114
S|Ium|nes energijos kWh/(m’ metal) 7763 110“13 " 28752
' Energuos sqnaudos pastatui (jb dahal) vésmtl X . . Nommines | Atskaltlnes i Skau‘.mo;amosms :
N Nealsnnau;manéqos pirmmes energuos kWh/(m‘ metal) e e o '
Atsmaunﬁanénos pirmings energijos, kWh/(m’ metai e R
Silumines energuos kWh/(m2 metal) T YT e 0,00
o Energuos sanaudos karétam bwtmlam vandeniui ruo§t1 i 'Normlnes  Alskaitings: Skaléluqamoslos
' : i 6333 5 1822 A
) ey j oy ! T
"'Sllummes energuos kWhI(m2 melal) a8, 72 R/ 7 !} 38
Elektros energfjos sanaudos pastate (jo dalyje) : mmNormlnés Atékantlnes ; Skalmuojamosws :
Neatslnaupnanéaos plrmlnes energuos sumlnes sqnaudos kWhl(mz metai)'i a 69 00 69 00 h : 41 06 ’
- - a 3 57

Atsmauunanélos plrmmes energuos suminés sanaudos kWh/(m’ me!aDv 7.1 ;
' Eleklros energuos summes sanaudos kWhI(m metal o 3000 T s000
' Elekiros energuos sanaudos atalpq apSwehmux. kWhI(m= met T 3s0 T 350
'Pastatul (Jo daliaa)sndyti naudo;ami§ilumos Saltinal ir sIIdomi plotan kunuosejie naudojaml s, 200

=

Silumos éaltinlal T Slldoml plotal m’:w o
" Sil, éaltlnls 1: Sslumos tinklai + pastato gilumos punktas e : o 957 00 T
Pastatui (jo dalial)véslntl naudOJamq orq éaldanélq |rengln|q tlpal lr §1Idoml plotal kunuose jle naudOJamI o : y
' o Ora Saldanélq |rengln|q tlpas i "~ Sildomi plotalm’ o
Pastatui (jo dallan) védlntl naudo;amq védmlmo SIstemu ﬂpal Ir sliﬁbml plotal. kurluose jos naudojamos o M
' Vedinimo. 5|stemos fipas: : h Sil&bm p ,fn’:
Pastate (jo dalyse) kar&tam buitiniam vandeniui ruo§ti naudo]amos ]rangos trpal ir élldomi plotal, kurluose jIE naudojaml
Karsto bumn[o vandens ruoé|mo sistemos jrangos hpas ildomi plotai, m
" &l altinis_1: - Silumos tinklai + pastato glumos punk(as T T esre0
Pastalo ) aphnkq lémetamas CO: kiekis (kgCOz/(m’ metal 39.19
i Pasialo (10 dalles) sandarumo skalélawmo duomenys kaﬁal per valand ) A 3 56
Nuorodos |§samesnel lnformacuan gauti aple pastato (jo dalleé) T wwbetalt i
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima} www.atnaujinkbusta Il
: www ena It
Sertifikato i$davimo data: 2021-04-02 Sertifikato galiojimo terminas: 2031 -04-02
e
/) s Vi o

[nvesticijy plano rengimo
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00567

El. Energijos sgnaudy apibadinimas " Skaigiuojamosios energijos
Nr. : ; sgnaudos kvadratiniame metre
: ; pastato $ildomo ploto

per metus, kWh/(m?-metai)

. Snumosnuos(oha|per pastatosmnas" e i SERE

'f Silumos nuostoliari per pastato stoga* o : 3217 T

: D=2

" Silumos nuostoliai per pastato perdangas Kurios rrbo;asr su réore I 000
4. Sllumos nuostolrar per amvaras kurlos rrbOJasr su gruntu" ‘ T ————
T per gnndrs i grunto o o R S

42 per horizontaliai pakraééluose ap.*,rltmtas grrndrs ant grunto e X
4.3 - -per vertikaliai pakraééruose apsrltrnlas grindis ant grunto* ' 0.00

44 per vertikaliai ir horrzontallar pakraééruose ap§|llrntas grmdrs ant grunto" 000

45 per §|Idomo rusro amvaras kurros nbo;a5| su gruntu

46 per grlndrs Vir§ vedlnamu pognndirq
47 - per grmdls virs neélldomq védmamu rusrq

5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas 3%
. skaidrias atitvaras*

6. M;“Snumos nuostohar per pae‘tatevléorlnews' duns rrvartus nerskartant nuostohq F R 1
. del dury varstymo*

1. é‘érlumos nuostolral per pastato llgmlus §rlumrmus trltelrus - T o2t

8. Srlumos nuostolral del pastato vedrnrmo , 27.94
9. Silumos nuostoliai del virsnormines i¥orés oro infi ltracuos - 0.00
10. Srlumos prrtekejrmar i8 iSorés pasiato (jO dalres) élldymo Iarkotarplu 52.45

12, ! Silumos nuostohal Kuriuos pastato (JO dalres) §rldymo lalkotarpru B 6748
¢ kompensuoja Silumos pritekéjimai i§ iorgs ir vidiniai Silumos igsiskyrimai

13, Suminés elektros energijos sanaudos pastate R 2. h
14, 'Elektros energljos sanaudos patalpq apéwetrmur - - 1.35

15. | &ilumines ¢ energuos sanaudos karstam vandemur ruoétr ' o 29.38

|Ium1nés energr'os S naudos astatur élld tl

 Silumines energi
* iluminés energijos, sunaudotos pastatui §ildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo /F\ Vytautas Valeika Atestato
sertifikavimo ekspertas ”? y Nr.0393
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00567

Eil. - Priemoneés pastato (jo dalies) energiniam Siluminés energijos Silur.ninésvenérgijos ”
N, _ naudingumui gerinti kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
sutaupyti pastato metu pastato
(jo dalies) sildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame = energijos kiekio; kurig
metre per metus, :  galima sutaupyti
jdiegus priemong, @  jdiegus priemone
kWh/(m*metai)
1. Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo | 12008 045
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
2. Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy $ilumos perdavimo 2839 o010
koeficientas atmktq reikalavimus C klases pastatul : ;
3, 'j-Pastato perdangq. ‘kurios nbOJa5| su |éore apéllummas kad v;sq P 000 - 000
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
- koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy &ilumos 0.00 Co00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatm
5 ;"Honzontallal pakraﬁéluose ap§lltmlq grmdq ant grunto ' 0.00 000
- apéiltinimas, kad jy 3ilumos perdavimo koeficientas atitikty
‘reikalavimus C klasés pastatui ;
6. Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, | 000 | o000
. ‘kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C :
f ‘Klasés pastatui
7. Vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apsiliinty grindy ant 000  , 000
: - grunio apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficienias i i
: atitikty reikalavimus C klases pastatui !
8. Sildomo rﬂ‘sio aiitvéru, kurios ri‘bojasi su gfuniu, épﬁiliihirﬁéé; o “ 000 000
. kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui j
9. Grindy vir$ vedinamy pogrindziy ap3iltinimas, kad jy §ilumos | 000 000
; perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatw !
10Grmdq virs neélldomu vedlnamq rusm apélmmmas kadj Ju . ' 886 003
“§ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés i '
: pastatui !
11, ' Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C 1593 0.6
Klases pastatm | ‘
12 ?Pastato |sonn|q jéjlmo durq kelt(mas ) durxmls amlnkanélomls t 0.72 0.00
frelkalawmus C Klasés pastatui ! :
13, Pastato karéto bummo vandens ruoéxmo snstemos i 0.00 0.00
i rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos kartam i
i vandeniui ruo&ti atitikty reikalavimus C klasés pastatui i
14, | Energijos sanaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 345 012
) :sistema butq jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatm i
15 memalus éllummes energuos pastatut élldytl sutaupymas JEIgu ! ©209.89 0.73
, pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sn;tema atmktq relkalav:mus C klasés pastatm
Pastaty energinio naudingumo /,g,\ . Atestato
sertifikavimo ekspertas .. Wtautas Valeika Nr.0393
///v
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Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00567
( neprivalomas )
. Pastate (o dalyje) naudojama atsinaujinantienerglfa

. 5 :
_ Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo biidas ir $allinis Sildomas plotas (m?), kuriame

o Pastato (jo dalies) fdtonqot('aul_t'é' ' : A‘ .

5

!
Pastaty energinio naudingumo j ; Atestato
sertifikavimo ekspertas @' (.}.- Vytautas Valeika Nr.0393

KOPIJA TIKRA Investiciju plano rengimo
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Priedas Nr. 2: Panaudota literatiira ir dokumentai

1. Daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos apra3as, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitiros taisyklés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugseéjo 30 d. Nr. 1040).

4.STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "§ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai".

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés".

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) jkainiai, skelbiami CPO internetingje
svetainéje, adresu http://www.cpo.lt/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-vykdytoju-demesiui/.

Investicijy plano rengimo
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Priedas Nr. 3: Individualios investicijos

1. Mini rekuperatoriai

Mato vnt.

Kiekis

Vnt. kaina,
EUR

VISO,
EUR

Butas Nr.

Butas Nr.

kompl.

2384,90

2384,90

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

kompl.

2384,90

2384,90

Butas Nr.

Butas Nr.

Ol |IN|ao|tnlfh|WIN |-

Butas Nr.

kompl.

2384,90

2384,90

[
o

Butas Nr.

[N
[EEY

Butas Nr.

ey
N

Butas Nr.

=
w

Butas Nr.

[y
H

Butas Nr.

=
w

Butas Nr.

Butas Nr. 16

VISO (su PVM):

kompl.

7154,70

2. Buty ir kity patalpy langy ir balkono dury keitimas

ISmatavimai, m

Langai

BD

VISO:

2,40x1,50

1,60x1,50

1,40x1,50

0,80x2,20

Plotas, m?

3,60

2,40

2,10

1,76

Vnt. kaina, EUR

1317,25

878,17

768,40

643,99

vnt.

EUR.

Butas Nr. 1

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

9,86

3607,81

Butas Nr.

9,30

3402,90

Butas Nr.

Butas Nr.

Butas Nr.

4,16

1522,16

Vlx|N|jlajLn|plw]N

Butas Nr.

9,86

3607,81

=
o

Butas Nr.

=
=

Butas Nr.

=
N

Butas Nr.

=
w

Butas Nr.

=
S

Butas Nr.

=
(€]

Butas Nr.

Butas Nr. 16

VISO (su PVM):

13

33,18

12140,68

@)
/
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3. Balkony jstiklinimas

VISO:
ISmatavimai, m 3,00x1,60 | 3,30x1,60
Plotas, m? 4,80 5,28 vnt. m? EUR.
Vnt. kaina, EUR 1380,56 1518,62

Butas Nr. 1 1 ! 4,80 1380,56
Butas Nr. 2

Butas Nr. 3 1 2 10,08 2899,18
Butas Nr. 4 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 5

Butas Nr. 6 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 7 1 1 2 10,08 2899,18
Butas Nr. 8 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 9 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 10 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 11 1 1 2 10,08 2899,18
Butas Nr. 12 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 13 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 14 1 1 4,80 1380,56
Butas Nr. 15 1 1 2 10,08 2899,18
Butas Nr. 16 1 1 4,80 1380,56
VISO (su PVYM): 14 4 18 88,32 25402,32

PASTABA: visy individualiy investicijy (Priedas Nr. 3) kainos yra nurodytos be valstybés paramos (30%).

Priedas Nr. 4: Cokolio ir iSoriniy sieny Siltinimo priemoniy reikalavimas

"ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje verti-
kaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary i$oréje jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma i$orinéms tinkuojamoms
sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netai-
koma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi bati suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma i$orinéms tinkuojamoms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma i$orinéms tinkuojamoms sudéti-
néms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos turi blti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
Zenklu zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.”

LR Aplinkos ministro jsakymas 2019 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-775 "Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro
2009 m. lapkricio 10 d. jsakymo Nr. D1-677 "Dél daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano

rengimo tvarkos apraso patvirtinimo" pakeitimo.

[nvesticijy plano rengimo
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Priedas Nr. 5: Preliminari ménesiné jmoka

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokeéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito paltkany) jgyvendinus daugiabuéio namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1m?,
atemus teikiama valstybés paramg, tenkanciag daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investi-
cijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinancioms priemonéms, neturi bati didesné (i$skyrus at-
vejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskai¢iuotaja pagal formu-
le:

I=(Ee-Ep)xKe/ 12 xKx Kp x Ka, kur:

| - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m? per ménesj);

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie$ daugiabucio namo at-
naujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m? per metus);

Ep - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio na-
mo atnaujinimo (modernizavimo) projektg (kWh/m? per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje (Eur/kWh);

12 - ménesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas - 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusiag su energinj efektyvuma didinanciomis
priemonémis, atsiZvelgiant j Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabugiy namy atnauiji-
nimo (modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos 3al-
tiniai (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pan.) - 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy iSmokéji-
mo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

1 PAKETAS

I=(316,90-79,11) x 0,1074/12 x 1,2 x 2,2 =5,62 Eur/m?/mén.

Investicijy plano rengimo
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