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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo Panevézio g. 4 Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
koregavimo (toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra VS] Atnaujinkime miesta. Investicijy
planas koreguojamas pirkimo sutarties Nr. 04-22-409, 2022-12-22 pagrindu tarp VS] Atnaujinkime
miestg ir AuSros JarmoSkienés, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo
pazyma Nr. 592672.

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas koreguojamas
vadovaujantis:

1. Investicijy plano rengimo vadovés ir rengéjos AusSros JarmosKienés 2021 metais
paruostu investicijy planu;

2. Pastaty energinio naudingumo ekspertés Ausros Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24), statinio apziiiros aktu;

3. Pastaty energinio naudingumo eksperto Renato MilaSiaus iSduotu Pastato energinio
naudingumo sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiiavimo rezultatai ir Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas;

4. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraSu (LR
Aplinkos ministro 2009-11-10 jsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 jsakymu
Nr. D1-488, jsigalioja nuo 2019-08-14);

5. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybés 2011-12-
28 nutarimas Nr. 1556);

6. Kainodara paremta APV A skelbiamais jkainiais ir statyby rinkos analize.

Mokesciai uz Silumos energija sudaro iki 80 % visy biisto energijai skirty iSlaidy, todel labai
svarbu iSmokti racionaliai jg naudoti ir taip sumazinti i$laidas §ildymui. Kai lauko oro temperatiira
Zemesneé uz kambario temperatiira, kambarys vésta, nes Silumos energija i$ Siltesnés aplinkos teka |
vésesne (per sienas, stoga, grindis, duris ir langus) — tai labiausiai idryskéja Ziema. Si prarasta
Silumos energija vadinama Silumos nuostoliais.

~259% Silumos iSeina

« per stogq

~35% silumos iSeina

<@ per sienas

~ 7% §ilumos i$eina per

] « grindis

~339% Silumos iSeina
per duris ir langus

Siems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma Silumos energija. Todél Silumos
suvartojima daugiabuc¢iams namams Sildyti lemia jy esamy iSoriniy atitvary (sieny, stogo, langy ir
t.t.) bukle.



Daugiabu¢iy namy renovacija atnesa jvairiapuse naudg. Tai - padidéjusi nekilnojamo turto
verté, mazesnis Silumos sunaudojimas ir atitinkamai maZesnés Sildymo saskaitos, pagaliau tai -
pageréjusios gyvenimo salygos ir racionali investicija su sparCia graZa.

Daugiabuciy renovacijos projekty vert¢ reikéty skaiCiuoti pagal tai, kaip investicijos
pasiskirsto sukurdamos naudg. Vertinant modernizavimo projekto patraukluma, biitina jvertinti ne
tik energijos efektyvuma. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultaty. Dar yra pastato
fizinés biiklés atstatymas bei higienos normy (Siluminio komforto ir oro kokybés) gerinimo
priemonés. Verta atsizvelgti j tai, kad periodiskas pastato renovavimas yra biitina pastato
gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidévéjusiy pastato elementy ir sistemy biikle, tokiu btidu
mazinant avarijy rizikg ir iSlaikant pastate tinkamas gyvenimo sglygas. Todél klaidinga visy
investicijy atsiperkamuma skaiciuoti tik sutaupomos energijos saskaita. Atskyrus iSlaidas pagal
naudas, daugiabuliy renovacija tampa ypa¢ patraukli.

Pratestas pastato Pakyla nekilnojamajo

eksploatavimo laikas ,, ; turto verté

4

. Atnaujinamas pastato

Sumazintos %
© estetinis vaizdas

prieZiaros i§laidos "'
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Sutaupoma " Padidinamas viso
Silumos energija ’ y statinio funkcionalumas

Sutvarkyta
gyvenamoji aplinka

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés biiklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrijsti namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvuma,
investicijy dydj ir jy paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines
techninés uzZduoties sglygas kitoms projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams
nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir gavus preliminary finansuotojo sutikimg dél
Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis
Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti
reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaiCiavimus. Investicijy plane pateikti
skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy dél: 1) energijos taupymo ir kity pastato
atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dél skirtingy atnaujinimo priemoniy numatomy projektiniy
sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jdiegimo parengiamuoju
laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius biitina tikslinti.

Parengtas investicijy planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybés bendrajam planui ar
kitiems teritorijy planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas ir rengejas: Ausra Jarmoskiene, kvalifikacijos atestato Nr.
0433, suteikta teisé atlikti energinio naudingumo sertifikavima, gyv. Giruliy 16-14, Vilnius, tel.: 8-
616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma Nr. 592672.
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucdio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas)
1.2. auksty skaiCius 4
1.3. statybos metai 1956, tipinio namo projekto. pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

plytos

1.4. namo energinio naudingumo klaseé, sertlﬁkato Nr., iSdavimo data F, KG-0233-01002, 2021-10- 15

1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?)

1.6. atkuriamoji namo verté, Eur (V] Registry centro duomenimis)

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Bl Pavadinimas Mata Kielkis, Pastabos
Nr. vat. vnt.
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
Pagal Nekilnojamojo turto
oy registro centrinio duomeny
2
2.1.1 buty skaiius vnt. 18 banko buty Gostalp) saratas
pastate
Pagal Nekilnojamojo turto
. . 2 registro centrinio duomeny
2.1.2 buty naudingasis plotas m 1034,72 banks biity {patalpr) sarakes
pastate
213 namo negyvenamosios paskirties patalpy — ) )
skaicius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
2.14 : < : m - -
bendrasis (naudingasis) plotas
Pagal Nekilnojamojo turto
; : 2 registro centrinio duomeny
+2.1. . g
2.1.5 namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m 1034,72 banko buty (patalpy) saratas
pastate
2.2, sienos (nurodyti konstrukcija)
P . . Plytos.
22.1. Zisadmllc?t S)Iefls?(:i],:;ﬁs;:tzraizggsgq ir kt. m’ 1235,00 | ] sieny plota jtrauktas
U Pl | & angokrad&iy plotas ~200,00m*
STR 2.01.02:2016
fasadiniy sieny Silumos perdavimo 2 reglamentuotas leistinas Silumos
"
242 koeficientas Wik 27 perdavimo koeficientas 0,20
W/m’K
Jtraukta §iltinama pozeminé
cokolio dalis, jgilinant 1,2 m
. 5 AntZeminé cokolio dalis ~
22.3. cokolio plotas m 240,00 125,00m>
Pozeminé cokolio dalis ~
115,00m’
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,71
2:3. stogas (nurodyti konstrukcijg)
2 Slaitinis.
2.3.1. stogo dangos plotas m 500,00 Pastogés kiekis ~335,00m?
STR 2.01.02:2016
2.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,85 reglamentuotas leistinas Silamos

perdavimo koficientas 0,16
W/m*K




2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. buty ir kity patalpy langy skaiéius, i$ jy: vnt. 73
2411 skalc}us langy, pakeisty j mazesnio $ilumos viit. 58
pralaidumo langus
24.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m” 217,55
2491 plota§ langy, pakeisty j maZesnio Silumos P 171,50
pralaidumo langus
243, skalgﬂls buty 1r-£(1.tq patalpy balkony Sk 18
(lodzijy) dury, i§ ju:
2431 skalc'lus dury, p_akelstq j mazesnio Silumos - 15
pralaidumo duris
244 plotas'?l'ltq ir kity patalpy balkony (lodZzijy) ad 32,40
dury, i§ juy:
2441, plot§s dury, pa}(elstu 1 mazesnio Silumos m? 27,00
pralaidumo duris
2.5. bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 ska}wl’us bet}dFOJ.O naudoymo.lv)gtalpq vit. 18
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i$ jy:
skaicius langy, pakeisty j mazesnio Silumos
2.5.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
25.2. plotas bendrojo naudojimo patalpy m? 35,00
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i$ jy:
plotas langy, pakeisty | maZesnio §ilumos
2.5.2.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0,00
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
[&jimy | laiptines durys (2 vnt.) -
2.5.3. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai€ius vnt. 3 metalinés, jéjimo j rasj durys (1
vnt.) - metalinés.
2.5.4. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 9,60
2.6. risys
Pagal Nekilnojamojo turto
2.6.1. riisio perdangos plotas m* 263,78 registro centrinio duomeny
banko iSrass.
269, riisio perdangos Silumos perdavimo W/m?K 0.71
koeficientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu€iame name esandios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant
suminj gyvenamuyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir
negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).




3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

Eil.
Nr.

Vertinimo -
objektas

Bendras
ivertinimas
%

Iisamus biiklés apraSymas
(defektai, deformacijos,
nusidévéjimo lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniu apZzitiry,
statybos tyrinéjimy ir vizualinés
apziiros akty datos, registracijos

numeriai, vykdytojai)

3.1

sienos
(fasadinés)

Sienos - plyty miras, iSoréje
tinkuota. Sienos drégsta, persala,
patiriami dideli §ilumos nuostoliai.
ISorinése sienose pastebimi
jtrikimai. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné buklé ir
Siluminé varZza netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitros aktu;

pamatai ir
nuogrindos

Pamatai - juostiniai betoniniai.
Pastato pamaty biiklé prasta,
matyti, kad j konstrukeijy vidy
patenkanti drégmeé ardo struktiirg.
Pastebimi jtrikimai. Nuogrindos
buiklé prasta. Pastato pamaty buiklé
ir Silumineés varZos lygis netenkina
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktu;

3.3

stogas

Pastato stogas $laitinis, iSoriné
lietaus nuvedimo sistema
susidevejusi. Pastoge neapsiltinta.
Apsauginé stogo tvorelé nejrengta.
Pastato pastogés Siluminés varzos
lygis tenkina STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZifiros aktu;

3.4.

langai ir
balkony durys
butuose ir
kitose
patalpose

Esami pakeisti langai atitinka STR
2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buklé gera. Like nepakeisti langai
— mediniai suporinti. Pastebéti
mediniy langy rémy papuvimai,
daugelyje viety pastebétos rémy
deformacijos. D¢l §iy pazeidimy
langy rémai yra nesandards, kai
kurie iki galo neuzsidaro,
praleidzia $alta ora, kuris
cirkuliuoja j buty patalpas. Jy
Siluminés savybés neatitinka STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZilra
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skaiiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZzitros aktu;




3.5.

balkony ar
lodZijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkony laikanti konstrukcija — g/b
plokstés, kurios pazeistos drégmeés.
Balkony aptvérimai - susideveéje,
pazeisti drégmes, tvirtinimo
elementai apridije.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiCiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZziliros aktu;

3.6.

riisio
perdanga

Riisio perdangos bukle
patenkinama. Riisio perdanga g/b
plokséiy, termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Siluminé
varZa netenkina STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienes atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktu;

3.7.

langai ir
lauko durys
laiptinése ir
kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

(88

Esami laiptiniy, risio ir pastogeés
langai seni mediniai, nesandaris,
deformuotais rémais, vyksta
nuolatiné nekontroliuojama lauko
oro infiltracija. Esamy mediniy
langy $iluminé varZa netenkina
STR 2.01.02:2016 keliamy
reikalavimy. Laiptiniy durys
metalinés, tagiau jy esama Siluminé
varZa netenkina STR 2.01.02:2016
keliamy reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiiiros aktu;

3.8.

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Siluma pastatui tiekiama i§ miesto
centralizuoty $ilumos tinkly.
Esamas Silumos punktas
automatizuotas. Sildymo sistema
iSbalansuota, patalpos §ildomos
netolygiai, néra galimybés
reguliuoti patalpos temperatiira.
Vamzdynai paveikti korozijos,
izoliacija susidevéjusi. Silumine
energija, suvartota patalpy
Sildymui, apskaitoma bendrai ir
iSdalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienes atlikta vizualine apZziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milas$iaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sanaudy
skaiciavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktu;

3.9,

karsto
vandens
inZinerinés
sistemos

N

Karstas vanduo ruoSiamas
Siluminiame punkte. Karsto
vandens sistemos buklé prasta.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienes atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Milasiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZitiros aktu;




3.10.

vandentiekio
inZinerinés
sistemos

Salto vandens sistemos biikle
prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZiiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitros aktu;

3.11.

nuoteky
$alinimo
inZinerinés
sistemos

Nuoteky Salinimo sistemos biiklé
prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apziiira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Mila$iaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skai¢iavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
ivertinimas; 3. statinio apZilros aktu;

védinimo
inZinerinés
sistemos

Natiirali kanaline. Oro pritekéjimas
vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius
vedinimo kanalus.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmogkienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato MilaSiaus i§duotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiéiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apzitiros aktu;

3.13.

elektros
bendrosios
inZinerinés
sistemos

Elektros bendrosios inZinerinés
sistemos biiklé prasta.

Vadovaujantis: 1. Pastaty energinio
naudingumo ekspertés Ausros
Jarmoskienés atlikta vizualine apZitira
Nr. 2021-05-24/04 (atlikta 2021-05-24);
2. Pastaty energinio naudingumo
eksperto Renato Mila$iaus iSduotu
Pastato energinio naudingumo
sertifikatu Nr. KG-0233-01002 bei
priedais Pastato energijos sgnaudy
skaiéiavimo rezultatai ir Priemoniy
pastato energiniam naudingumui gerinti
jvertinimas; 3. statinio apZiGiros aktu;

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai del papildomy pastato pazeidimy.



4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj 2021  metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0233-01002, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754. Namas atitinka F
energinio naudingumo klasg, skaifiuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos pagal esamos
padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 223,84 kWh/m*metus.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo §iluminés
411 energijos sagnaudos patalpy Sildymui kWh/gnetus 228071,24 | Pagal pastato sertifikato
o pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m“/metus 196,90 | duomenis
duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés §iluminés energijos sanaudos
413 namo patalpy Sildymui pagal kWh/metus 15421830 | g
T ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto kWh/m*/metus 148,68 . anaudos
rengimo mety vidurkj ' vertinamos pagal AB
— Vilniaus $ilumos tinklai
414, | %13 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis 3220 | duomenys.
vidutinis dienolaipsniy skaifius
415, | Dilsminesenergijos sanandospatalpy | punsionetainenini | 47,89
Sildymui vienam dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Silumos nuostoliai per pastato sienas — 78,11 kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per pastato stogq — 19,75 kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per pastato langus — 41,57 kWh/m*/metus

Silumos nuostoliai per pastato isorines duris — 1,24kWh/m’/metus

Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 19,84 kWh/m’/metus
Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti — 26,94 kWh/m’/metus
Elektros suvartojimas pastate — 20,95 kWh/m’/metus

Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stogg, langus, ilginius $ilumos tiltelius. Nustatyta, kad
pastate neuZtikrinami STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziliros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai", t.y. netenkinami energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziliros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ numatyti pastato privalomieji reikalavimai" pastato valdytojas
privalo jgyvendinti privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, ir
kurios pateikiamos $io Investicijy plano 5 skyriuje.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis
naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika. Suminés
Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui kWh/m?/metus nustatytos pagal planuojamas
igyvendinti energijg taupancias priemones. Numatomy jgyvendinti priemoniy suminis energinis
naudingumas jvertintas palyginus planuojamas Siluminés energijos sgnaudas su esamos padéties
skai¢iuojamosiomis §iluminés energijos sgnaudomis namo patalpy Sildymui. Sis santykis
idreiskiamas procentais. I§metamo $iltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — (SESD) (CO,) kiekis
apskaiCiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®. SESD (CO,) sumazéjimas apskaigiuojamas lyginant esama padétj su iSmetamu
SESD (CO,) kiekiu po atnaujinimo projekto jgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis
ApraSo 14 punktu. Duomenys surasyti j 5 lentelg.

5 lentelé
- Kiekis
Eil. o pes ato
Nr. Rodikliai )
Esama padétis I paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klase F C
Skai¢iuojamosios namo $iluminés
6.2 energijos sgnaudos patalpy Sildymui ir kwh/ metus 259276,11 99116,59
- kar§tam vandeniui ruosti, kwh/m2/metus 223,84 85,57
i§ jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1. iSoriniy sieny Siltinimas kwh/m2/metus 78,11 829
6.2.2, stogo Siltinimas kwh/m2/metus 19,75 3,28
6.2.3. patalpy langy keitimas kwh/m2/metus 41,57 25,31
Skaic¢iuojamuyjy §iluminés energijos
6.3. sqnaudg ;.)atalpvn% sﬂdyrzl.q]. i karstam' . procentais - 61,77%
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. Ismetamo SESD (CO,) kiekio sumaz¢jimas tony/metus - 11,94
PROJEKTO ETAPO RODIKLIAT*
Pastato energinio naudingumo klasé, .
6.5. . . . . klase - -
igyvendinus pirmojo etapo priemones
Skai¢iuojamyjy Silumines energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir kar§tam
6.6. vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su procentais - -
esamos padéties duomenimis, jgyvendinus
pirmojo etapo priemones

Pastaba: C/B klasiy atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudZeto léSomis, turi buti
iSmatuotas pastato sandarumas. ) ,,/"7




8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina nustatoma susumuojant skai¢iuojamaja
statybos darby kaina, projektavimo darby kaing, jskaitant projekto ekspertize ir projekto
jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas, statybos techninés prieziliros ir projekto
jgyvendinimo administravimo i$laidas. Preliminarios suvestinés projekto parengimo ir
jgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentel¢je. Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy varianty palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

7 lentelé
I PAKETAS
Eil (pagal gyventojuy pageidavimus)
Nr. I$laidy pavadinimas
Preliminari kaina, Eur | Santykiné kaina, Eur/m?
1 2 3 4

8.1. |Statybos darbai, i§ viso: 636669,94 615,31
811 1§ jy:Statybos darbai, tenkantys energijos 606516,74 586,17

efektyvumgq didinancioms priemonéms

Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina,
8.2. |ir projekto jgyvendinimo prieZitira, kurig vykdo 82767,09 79,99
Projekto vadovas)

8.3. |Statybos techniné prieziura 12733,40 12,31
8.4. |Projekto administravimas 6385,26 6,17
Galutiné suma: 738555,69 713,77

Pastaba: Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i$laidas, kurios
neturi vir§yti 5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto per visg
projekto jgyvendinimo laikotarpj, jeigu jgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurj numatoma
pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klase; <...> bet ne maziau kaip 4000 eury (be PVM), neatsiZvelgiant |
daugiabuc¢io namo naudingajj plota.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy atsipirkimo laikas apskaiGiuotas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy ekonominio naudingumo jvertinimo metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato it Rodiklio reik§mé
Nr. I paketas
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metai 60,0
912 atemus valstybés paramg metai 36,2
9.2. Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal suvesting kaing metai 49,3
9.2.2. atémus valstybés paramg metai 33,8

-




11. Projekto finansavimo planas

10 lentelé
Planuoiamos léSos
I paketas
(pagal gyventoju
Eil. Nr. LéSy Saltiniai pageidavimus) Pastabas
Procentiné
Suma, EUR |dalis nuo visos
sumos %
1. 2 3 4 7
1.1 Planuojami lésy Saltiniai projekto parengimo ir
" ligyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos 0,00 0%
11.1.2 |Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1€Sos 636669,94 86%
Valstybés paramos 1€Sos, kurios skiriamos apmokant
11.1.3 |projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 101885,75 14%
techninés prieZzitiros islaidas
11.14 K{:os (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 0,00 0%
1éSos)
I§ viso:|  738555,69 100%
11.2. Valstybés paramos .lesos_, kunos.bus sklr.lamos. : 293244,89 40%
kompensuojant i§laidas jgyvendinus projekta, is jy:
11.2.1. |projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 82767,09 100%
Valstybés
parama nuo
11.2.2. |statybos techninés prieziiiros i§laidy kompensavimas 12733,40 100% 2017 m.
lapricio 01d. -
1123, projekto 1g)./vendm1mo administravimo i§laidy 638526 100%
kompensavimas
1124 valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma
| didinanioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 181955,02 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. iy
11.24.2. priemoniy jgyvendinimo kainos 404,12 W
valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo
11.2.4.2.1 | projektq daugiabuciame name, jrengiamas atskiras ar
o ; o 1297,12 10%
modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy
valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar keiciama
11.2.4.2.2 | §ildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant
L B, . L i 8107,00 10%
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy
sistemq ir (ar) termostatinius ventilius
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentelé
z.. 32 Investicijy suma, Eur
el ]
v w
& ,§= E Energinj efektyvuma
Eg 5 didinan&ioms Valstybés Investicijy
= o S priemonéms 2 parama i Preliminarus |
Z2E g2 E = energinj 2 ménesinés | 2
g E £ & g 2 efektyvuma vi:.‘:m::s imokos £
AE 53 L 20 £ > didinantioms ty dydis, g
= E o = ) .9-, "c-: 2 @ = . é paramag, Eur/ 2
= = e, = @ priemonéms, E ur/m
£ 5 = T8 5 8 = Eur il
= p = = = 8 X
- E 2z S 2
é - dﬂ; = E( -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I paketas (pagal gyventoju pageidavimus)
Butas Nr. 1 74,15 38408,90 11761,20 2160,84 52330,93 15724,95 36605,99 2,06
Butas Nr. 2 54,89 28432,42 1452,00 1599,57 31484,00 9464,20 22019,80 1,67
Butas Nr. 3 26,76 13861,39 3920,40 779,82 18561,61 5571,75 12983,87 2,02
Butas Nr. 3 47,17 24433,55 1452,00 1374,60 27260,15 8194,37 19065,78 1,68
Butas Nr. 4 55,48 28738,04 6558,20 1616,77 36913,00 11093,11 25819,90 1,94
Butas Nr. 5 71,70 37139,82 2178,00 2089,44 41407,26 12447,00 28960,26 1,68
Butas Nr. 6 54,97 28473,86 1452,00 1601,90 31527,77 9477,36 22050,41 1,67
Butas Nr. 7 74,83 38761,13 5687,00 2180,65 46628,78 14014,54 32614,24 1,82
Butas Nr. 8 55,28 28634,44 1452,00 1610,94 31697,38 9528.35 22169,03 1,67
Butas Nr. 9 55,06 28520,48 6243,60 1604,53 36368,61 10929,64 25438,97 1,93
Butas Nr. 10 73,29 37963,42 2178,00 2135,77 42277,20 12708,53 29568,67 1,68
Butas Nr. 11 55,17 28577,46 6558,20 1607,73 36743,39 11042,11 25701,28 1,94
Butas Nr. 12 74,44 38559,11 2178,00 2169,29 42906,40 12897,69 30008,71 1,68
Butas Nr. 13 55,98 28997,03 1452,00 1631,34 32080,37 9643,49 22436,88 1,67
Butas Nr. 14 74,61 38647,17 2178,00 217424 4299941 12925,65 30073,76 1,68
Butas Nr. 15 56,35 29188,69 1452,00 1642,12 3228281 9704,35 22578,46 1,67
Butas Nr. 16 29,98 15529,31 5832,20 873,66 22235,17 6680,93 15554,24 2,16
Butas Nr. 16 44,61 23107,50 6558,20 1300,00 30965,69 9305,15 21660,54 2,02
I8 viso: | 535973,74 /| 70543,00 | 30153,20 | 636669,94 191359,14 445310,80 1,79

Pastaba: Paskirstant lésas buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos
proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto ir kity patalpy naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios
investicijos (buto ar kity patalpy langy keitimui, rekuperaciniy (védinimo) sistemy, nesusiety su bendrosiomis pastato
inZinerinémis sistemomis ir skirty vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, jrengimui ir kitoms priemonéms).
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13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:

Preliminari ménesiné jmoka (eurais/m?), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto
investicijy apmokéjimu (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany) jgyvendinus daugiabuéio namo
atnaujinimo-(modernizavimo) projekts, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo
ploto 1 kv. metrui, atémus teikiamg valstybés paramg, tenkancig daugiabudio namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms,
neturi biiti didesné (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas) uz apskai€iuotaja pagal formule:

I =((Ee—Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur:

I — didziausia daugiabu€io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m?* per ménesj);
Ee — skaiciuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m® per metus);
Ep — skaifiuojamosios $iluminés energijos sanaudos per metus, jgyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m?” per metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkre¢ioje vietovéje Investicijy plano rengimo
dieng (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,0858 Eur/kWh,2023-01-01 tarifas;
12 — ménesiy skaifius per metus (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyéio jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijg taupanéiomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant j Programos, priedo pastabos 4 punktg, — 1,2;
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pana$iai) — 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy
iSmokejimo laikotarpiui (iSskyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy
savininkas).

Didziausia (leistina) ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 2,61 EUR/m*/mén.

Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas tenkantis konkrefiam butui virSija didZiausios
(leistinos) imokos tarifo dydj, tvirtinant Investicijy plana turi biti gautas to buto savininko rasytinis
sutikimas arba koreguojamas investicijy dydis, ar ilginamas kredito graZinimo terminas.

14. Preliminarus Kredito grazinimo terminas 20 mety, kuris patikslinamas kreditavimo
sutartyje.
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2 priedas. Statinio vizualinés apziuros aktas

VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 2021-05-24/04

Vilnius
Investicijy plano rengimo vadové ir pastaty energinio naudingumo sertifikavimo eksperté Ausra
Jarmoskiené atliko daugiabucio namo Panevézio g. 4 Vilniuje, vizualing apziiira rengiant investicijy
plang ir nustate:

| Sienos - plq as, iSoréje tinkuota. Sienos drégsta, perSala,
patiriami dideli $ilumos nuostoliai. ISorinése sienose pastebimi
1. sienos (fasadinés) 2 jtrikimai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné buiklé ir Siluminé
varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
Pamatai - juostiniai betoniniai. Pastato pamaty biiklé prasta,
6 matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiira.
pamatai ir T : —i e
2 sierndos 2 Pastebimi jtriikimai. Nuogrindos biikleé prasta. Pastato pamaty
& bukleé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Pastato stogas §laitinis, iSoriné lietaus nuvedimo sistema
susidevéjusi. Pastogé neapsiltinta. Apsauginé stogo tvorelé
3 stogas ’ nejrengta. Pastato pastoges Siluminés varzos lygis tenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jy
buiklé gera. Like nepakeisti langai — mediniai suporinti. Pastebeéti
langai butuose ir mediniy l?:ngq rémy papuvimai, daugelyj.e v%etq pastebetos_remq_
4. . 3 deformacijos. Dél $iy paZeidimy langy rémai yra nesandaris, kai
kitose patalpose e . & SN i ma &
kurie iki galo neuzsidaro, praleidzZia $altg ora, kuris cirkuliuoja j
buty patalpas. Jy Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
balkony ar lodZijy Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés, kurios pazeistos
5. laikan¢iosios 2 drégmes. Balkony aptvérimai - susidevéje, pazeisti drégmés,
konstrukcijos tvirtinimo elementai apradije.
Riisio perdangos buklé patenkinama. Risio perdanga g/b
6 riisio perdanea 3 ploks¢iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Siluminé varza
’ P & netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®.
langai ir lauko Esami Ial_ptmlq, risio ir 'pas.toggs langai seni mec_iu?lax,
e nesandariis, deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
durys laiptinése ir L . .. ..
7 Kitose bendsojo 5 nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamy I_nedmlq. langq.
) s Siluminé varZa netenkina STR 2.01.02:2016 keliamy reikalavimy.
naudojimo < i . < L o
g Lalptm.u; durys metalinés, tadiau jy esama sﬂu.mme varza
P netenkina STR 2.01.02:2016 keliamy reikalavimy.
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty Silumos tinkly.
Esamas §ilumos punktas automatizuotas. Sildymo sistema
Sildymo iSbalansuota, patalpos Sildomos netolygiai, néra galimybés
8. inZinerines 2 reguliuoti patalpos temperatiirg. Vamzdynai paveikti korozijos,
sistemos izoliacija susidevéjusi. Siluminé energija, suvartota patalpy
Sildymui, apskaitoma bendrai ir i§dalijama patalpy savininkams
proporcingai turimam plotui.
9 kiﬁ;?ﬂ:ﬁizns 5 Kar$tas vanduo ruo§iamas Siluminiame punkte. Karsto vandens
' . - sistemos biiklé prasta. Neatitinka STR ir HN reikalavimuy.
sistemos
s nvclientfel'(lo Salto vandens sistemos biiklé prasta. Neatitinka STR ir HN
10. inZinerinés 2 . .
. reikalavimy.
sistemos
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11.

nuoteky $alinimo
inZinerinés
sistemos

Nuoteky $alinimo sistemos biiklé prasta. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

12.

védinimo
inZinerinés
sistemos

Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus ir duris, oro
iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.

13.

elektros
bendrosios
inzinerinés

sistemos

[§8]

Elektros bendrosios inzinerinés sistemos biiklé prasta.

Investicijy plano rengimo vadove ir pastaty energinio
naudingumo sertifikavimo eksperté

Ausra Jarmoskiené

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojo atstovas (-ai),
kiti apziiiros dalyviai:
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3 priedas. NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2021-05-25 Nr.04

Vilnius

Statinio adresas: Panevézio g. 4, Vilnius.

Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Ausra Jarmoskiené.
Investcijy plano rengimo vadove: Ausra Jarmoskiené.

Kiti:
Kiekis
Planuojami darby kiekiai,
il Pavadinimas Mato vnt. nustat?'tl aﬂ'?ka',"
Nr. matavimus vietoje
IPAKETAS
1 2 3 4
I ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
Tinkuojamo
i 2
1 Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos 2 Fasadp kiekis = 1235,00m
Aeibiyy porahining Balkony ploks¢iy atstatymo,
stiprinimo kiekis ~61,20m?
Cokolio §iltinimo kiekis
(antZeminés dalies) ~125,00m?
2 |Gttt v, latan ol || cooliosinimg sk
AR “p qmrnuog “ 4 (pozeminés dalies) ~115,00m?
Nuogrindos kiekis ~55,00m*
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo
Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje Kei¢iamos stogo dangos kiekis
3 jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo ~500,00 m?
" |pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo naujo $laitinio m?
stogo pastoge jrengimas energinj efektyvumg didinanciy Apsiltinamos pastoges kiekis
priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami ~335,00 m?
energinj efektyvumg didinanciy priemoniy elementai
4. 'Lang'z; ir bcz{kom; dury bytuose ir kitose patalpose keitimas i ~120,75m?
j maZesnio §ilumos pralaidumo langus
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
5. |laikanciosios konstrukcijos sustiprinimgq ir (ar) naujos m? -
jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekig
Metaliniy dury kiekis 3vnt.(
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant ~9,60m?)
6. |susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir m?
pritaikymg nejgaliyjy poreikiams Plastikiniy dury kiekis 2vnt.(
~8,00m?)
7. | Rasio perdangos §iltinimas m? -
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, Decentralizuotas védinimas
8 P 4P Vnt
" |keitimas ar jrengimas ) jrengiamas 18 buty (~40vnt.)
9 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
© | keitimas:
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karsto Silumos punkto galia Sldymui ir
91 vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip Vi, karsto vandens ruogimui

pat ir atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermineés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

~160,00kW
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9.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. ~20
9.3 |Sildymo sistemos vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m ~180m
9.4 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas Vnt. (m) ~ 74 vnt. (~640m)
individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
. ; i i : ; ~ 74 vnt.
9.5 |sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir Vnt. ~ 74 vt
kitose patalpose ]
9.6. | Ranksluosciy dZiovintuvai Vnt. ~ 16 vnt.
9.7. | karsto vandens vamzdyny keitimas m ~100m
9.8. | karsto vandens vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m ~ 100m
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu
10. |energiniu poZiiiriu efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo Vnt. -
prie lifto pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
11. | Elektros bendrosios inZinerinés sistemos Vnt. Laipuialy kel = 2V, Hs0
plotas ~263,78m?
It KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
" |PRIEMONES*
11. | Vandentiekio inZinerinés sistemos m ~12m
12. | Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos (buitinés) m ~120m
13. | Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos (lietaus) m -
14. | PrieSgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m -
15. | DrenaZo inZinerinés sistemos m -
Laipty ir aik$teliy tvarkymas
~120,00 m? Turekly tvarkymas
16. |Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas m? ~70,00m?; Sieny tvarkymas

~400,00 m?; Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~120,00m?

Natirinius matavimus atliko:

Ausra Jarmoskiené
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4 priedas. Kainos pagrindimas
1 m?
lvnt./ 1
Priemoné Kiekis, m’ komplekto
kaina, Eur
be PVM
I paketas (pagal gyventojy pageidavimus)
Sll.u'mos punkto ar katilinés rengimas, 1 konpleltas
keitimas, pertvarkymas arba individualiy G - L. « o
A . . Silumos punkto galia §ildymui ir kar§to vandens ruo§imui 10720,00
katily ir (ar) kar$to vandens ruoSimo
: L ; fops ~160,00kW
jrenginiy jrengimas ar keitimas
5 . 1 komplektas
Sildymo sistemos atnaujinimas ar Sildymo sistemos stovy skaigius ~ 40vnt. (~20vnt. - tiekimo,
pertvarkymas (balansavimas, vamzdyny ~20vnt. - griztamo), radiatoriy skai¢ius ~ 74 vnt. (bendras
keitimas, izoliavimas, §ildymo prietaisy, galingumas apie 80 kW), $ildymo sistemos stovy ilgis ~ 460 m,
. v s . 5 X H ; s 67000,00
termostatiniy ventiliy jrengimas, Sildymo sistemos vamzdyny ilgis bendrojo naudojimo patalpose
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar ~ 180 m, izoliuojamy §ildymo sistemos magistraliniy vamzdziy
dalikliy sistemos jrengimas) ilgis ~ 180 m, elektriniai rank§luos¢iy dziovintuvai (gyvatukai)
~ 16 vnt.
Karsto vandens sistemos pertvarkymas, % ; 1 kothplextas g
o . . Kars§to vandens stovy ilgis ~ 100m, kar§to vandens vamzdyny
atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) o . . N « 11600,00
R ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~100m, izoliuojamy karito
izoliavimas : : 2 s e s
vandens sistemos magistraliniy vamzdZiy ilgis ~100m.
Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas 18 ok 163,23
Individualiy rekuperatoriy jrengimas Decentralizuotas védinimas jrengiamas 18 buty (~40vnt.). 600,00
Slaitinio stogo Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Ly 1 )
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus Reitiamos stogo fanges kiekls ~300,00 m 120,00
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima
Perdangos pastoggje Siltinimas Apsiltinamos pastoges kiekis ~335,00 m? 30,00
135,00
ot e s . Tinkuojamo fasado kiekis ~1235,00m?
ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny
Monstrkegas derelly pasalining Balkony plok$€iy atstatymo, stiprinimo kiekis ~61,20m?
500,00
Ceere s S . 192,00
Cokolio $iltinimas, jskaitant cokolio . s s r . s N1 3 ’
konstrukoijos defekty pasalinima, elektros, Cokolio $iltinimo kiekis (antZeminés dalies) ~125,00m
i alelty sisteng, ar jrengii] g Cokolio Siltinimo kiekis (poZeminés dalies) ~115,00m?
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimag 131.00
Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~55,00 m” 42,30
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy " r 2 4
keitimas (jskaitant apdailos darbus) Keitiams, langy kicida-~23,0000 382,30
Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, .. Lo R 560,00
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Metaliniy dury kiekis 3 vnt. ( ~9,60m?)
§ilumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos Plastikiniy dury kiekis 2 vnit. ( ~8,00m?)
darbus)
330,00
Iej‘lmo' le.uptq re'm.ontas r prltalkymas. 2 laiptinés 1500,00
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas mazesnio $ilumos pralaidumo Kei¢iamy langy ir balkony dury kiekis ~85,75m? 400,00
langais (jskaitant apdailos darbus)
Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés
sistemos, apSvietimo sistemos atnaujinimas 1 komplektas
(elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody Laivtiniu kiekis - 2 vat prﬁsio lotas ~263.78m? 17000,00
(LED) apsvietimo ir automatinés apSvietimo punty " P -
valdymo sistemos jrengimas) /)
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Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar

1 komplektas

keitimas Kei¢iamy vamzdyny ilgis ~120m 6360,00
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas

" _— g 6720,00
keitimas Keiéiamy vamzdyny ilgis ~120m
Laiptiniy vidaus sieny, luby, grind Laiptiiiy jeids =2 ¥

pHniy 4, [ubY, STindy Laipty ir aiksteliy tvarkymas ~120,00 m?, Turékly tvarkymas 5920.00

paruo§imas dazymui ir daZymas, turekly
atnaujinimas ir dazymas

~70,00m?; Sieny tvarkymas ~400,00 m?, Luby ir laipty apacios
tvarkymas ~120,00 m.
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5 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0233-01002

1 lapas / 2 lapy

Pastato {jo dalies) unikalus pastato numeris 1095-6008-5018
Pastato adresas: Panevezio g. 4, 02112 Volmus Vilniaus m. sav
Pastato Uo dahes) pasktms Kiti gyvenamisj! pa:tatax (namal)

Pastato {jo dalies) sildomas plotas, m* 115831  Pastato sta!ybos me'a; 1936 T e b n
V:so pastato éildomas plotas, m* 115831 Pastato moder'nzavirpg_ryﬂgLi .
Nustatyta pas!ato (jO dalies)
Pastaty (jy daliu) energinio naudingumo klasifikavimas | klases*® energinio naudingumo

klase,

* A++ klasé yra laikoma aukséiausia, ji nurodo energijos beaveik nevartojantj pastatg,
G kiasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skacétuo;amosnos metlnés rodlkllq vertés vaenam kvadratmlam metrun pastato (jo dalies) sildomo ploto

Normmes pirminés energijas :,qnaudos kWh/(m metai): renkalav:mas neta:komas

Ska&:ruo;amosms pirmings energijas ‘sgnaudos, KWhi(m?® metai). BAZABL = )
. Metsmq atsinaujinancios pirmiNes energijes sanaudy santykio su metinamis o 1 d;_
neatsmau;lnanc:os girmines enefguos sanaudomus verte, vot.:
Silumines energijos sanaudos pastatui silgyti, kWhim?- meQal):A T 19890 A
Silumines energijos sqnaudos pa;t;;u; vés_mh k‘lf\/?\/(r;{’mr}\—ewtau):w"w 0 75 v
Slfumxnes energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniul ruosti, KAVh/(m™ metai): 2694
Sumznes elektros enefguos‘sqngudos kWt:igr_vf metaiy, 20 95 W)
e . N o ~ Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimur, KWhi(m* metat): Sl 4 18 j
Pastato i aplmka lsmetamas COr kiekis, kgCO/(m* metai}): 31.18

Pastato projektavimas ir {ar) statyba finansucjama uetuvos Respubllkos ir (ar) Europcs Sauungos
piudzete ieSomis ne

Sertifikavimo eksbertp pastabos: ”

Sertifikato isdavimo data - 2021-10-15 Sertifikate galiojimo terminas: 2031 10—15
Sertifikata isdave NI SS O Atestato
ekspertas Q_ N VT ot 5 & NP.0233

/
/

i
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr, KG-0233-01002
2 lapas | 2 iapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastata numeris: 1095-6008-5018
Pastato adresas: Panevezio g. 4, 02112 Viinius, Vilniaus m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kili gyvenamiejt pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) ildomas plotas, m* 1158.31
Viso pastato &ildomas plotas, m*: 1158.31

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: F

METINES RODIKLIU VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminés encrgijos sanaudos:

Norminés pirmines energijos sanaudos, kKWhim? - matai): (1.00)
Skaitiuciamesios pirmings energijes sanaudos, KWhi(m? metai): 332.18
Skaigiugjamosics neatsinaujinanéios pirmints energijos sanaudos, KWhiim’ metai): 186,95
Skaiiuojamosios atsinaujinantios pirminés energijos sanaudos, KWh/(m#-metai): 14521
Skaiéiuojamuju metiniu atsinaujinanéics pirmines energijos sanaudy santykio su metinémis - i.08
reatsinaujinandios pirmings energijos sanaudomis verte, vat.!
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normings Atskaitinés Skaitiuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, KWhi(m? metai): 8289 126.99 122.08
Atsinaujinanéios pirminés energijos, KWh/(m# metai) - - 124.08
Silumines energijos, KWhi(m? -metai): 6361 96.94 196.90
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaitiuojamosios
Neatsinaujinanéics pirminés energijos, XWh/(m* metai): 4 0 0.82
Atsinaujinandios pirminés energljos, KWWhI(m?-metai): - - 0.05
Silumines energijos, KWhi(m? metai): 0 0 0.75
Energijos sanaudos karitam buitiniam vandeniui ruosti: Naorminés Alskaitinés SkaiGivojamosios
Neatsinaufinanéios pirminés energijos, KWWh/(m?-metai): 57.08 104.92 16.70
Atsinaujinantios pirmings enerqijos, KWh/(med-metai): - - 16.97
Siluminés energijos, KWh/{m?-metai): 43.61 68,13 26.94
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines Alskaitines Skaiciuojamasios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés sanaudes, kKWhi{m? metai): 69.00 69.00 48.17
Atsinaujinandios pirminés energijos suminés synaudos, kWhf(n” metai): - - 119
Elekires energios sumines sanaudes, kKWhi(m?-metar): 30.00 30.00 20.95
Elektros energijos satiaudos patalpy apsvietimui, KWhi{(m* metai): 1350 13.50 4,18

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos 3altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Saltiniai: Sildomi plotai, m?:
~ Silsaltinis_1: Silumos tinklai + pastato ilumos punktas 1158.31
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org $aldangiy jrenginiy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Sildomi plotai, m:
1858

Ora $aldanéiy irenginiy tipas:
Vesinimo_sistema_1:
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sitdomi plotai, m*:
Pastate (jo dalyse} kar§tam buitiniam vandeniui ruo3ti naudojamos jrangos tipai ir 3ildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karéto buitinio vandens ruosime sistemes jranges tipas: Sitdomi plotai, m?:

it salinis_1: Silumos tinklai + pastato ilumoes punkias 1158.31
Pastato | aplinka iSmetarnas CO» kiekis (kgCO /(7 -metai): 31.18
Pastaio (io dalies) sandarumo skaigiavimo duomenys, Kantai per valanda: 4.89
Nuorodos issamesnel informacijai gauti apie pastato (jo dalies) wevrwe otall It
ekonomiskal efektywy energinio naudnguma gerinima: viwrt ataUinkbusta 1T
veww.analt
Serlifikato isdavimo data: 2021-10-15 Seriifikato galiofmo teqninas: 2031-10-15
Sertifikata idave 7 _— Atestato
ekspertas Renatas Miagius Nr.0232
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4.3

4.5
4.6
4.7

10.
1.
12.

13.
14.
18.
16.
17.

Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01002

Energijos sanaudy apibldinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stogg*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ripojasi su iscre®
Silumos nuostolial per atitvaras, Kurios ribojasi su gruntu™
- per grindis ant grunic®
- per horizantaliai pakrasciuose apsiltinias grindis ant grunto®
- per vertikaliai pakrascivose apsiltintas grindis ant grunto”
- per vertikatiai ir horizontahat pakraséiuose apdiltintas grindis ant grunto®
- per Sildomao riisio atitvaras, kunios ribojasi su gruntu”
- per gnndis vird vedinamy pogrindziu®
- per grindis vir$ nesildomy vedinamu risiy*

Silumos nuestoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras”

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
dél dury varstymo*

Silumos nuostaliai per pastato itginius Siluminius tiltelius™

Silumos nuostcliar dél pastato vedinimo*

Silumos nucstoliai dél virgnormines iSorés oro infiltracijos*

Situmos pritekejimai i§ iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pasiato (jo dalies) Sildy mo laikotarpiu

Silumos nuostoliai. kuriucs pastato (jo dalies) Sildymo lakotarpiu
kompensuoja Silumos pritekejimai i$ iSorés ir vidiniai Silumnos iSsiskyrimai

Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sanaudes patalpy apsvietimui
Siluminés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti
Silumings energijos sgnaudos pastatui Sildyti

Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti

* &iluminés energijos, sunaudotos pastatui Silayti, nuostoliai.

sertifikavimo ekspertas

D i -
; L e
Pastaty energinio naudingumo - EA7 / > Vi Renatas Milasius
okt
A'l

/

31

Skaiciucjamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo pioto
per metus, kWh/(m?* - metai)
78.11
19.75

0.00

Q.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
10.83
41,57

1.24

19.84
25.56
3.43
63.37
30.39
6210

2095
4.18

26.84

198.90

0.75

Ateslato
Nr.0233



Eil.
Nr.

(5]

10.

g b 2

13.

14.

16.

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas V\_

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0233-01002

Priemoneés pastato {jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastata sieny apsiltinimas, kad visy sieny silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastato stogy apsitinimas, kad visy stogy silumos perdavimo
koeficientas atitiky reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, kurios ribojasi su iSore, silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy silumos
perdavime koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiitinimas, kad ju silumos perdavirmo koeficientas atitikly
reikalavimus C klases pastatui

Vertikaliai pakras&iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiitinimas,
kad jy &ilumos perdavime koeficientas atitikty reikalavimus C
klases pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiitinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatu

Sildome rGsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsillinimas,
kad ju Situmos perdavimo koeficientas atitikty reikatavimus G
klases pastatui

Grindy vis§ vedinamy pogrindziy agsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo kosficientas atitiktu reikalavimus C klasés pastatui

Grindy vir§ nesiiddomu védinamy rdsiy apsiltinimas, kad jy
gilumos perdavimo koeficientas afitikiy reikalavimus C klases
pastaiui

Pastato langy keitimas langais, atilinkanéiais reikalavimus C
lases pastatui

Pastato 1soriniy jegimo dury keitimas | durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karéto buitinio vandens ruosdimao sistemos
rekonstravimas, kad silumings energijos sgnaudos karstam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato sildymo
sistema biity jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimaius Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudinguma klase ir jo Sildyma
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui

el
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Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyli pastato
(jo dalies) Sildomo

ploto kvadratiniame
metre per metus,
{diegus priemong,

kWh{{m* metai)

69.27

16.28

0.00

C.Co

0.00

C.00

21.34
.59

0.00

a.co

133.28

:{,tll [ //(‘;;—\ Renatas Milasius

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvarlojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemong

0.35
0.08

0.00

0.CC

0.00

C.00

0.00

0.00

0.00

¢.03

0.11
0.c0

0.60

0.00

c.e8

Atestato
Nr.0233
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6 priedas. Literatiiros sgrasas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

2. Lietuvos Respublikos valstybés paramos bistui jsigyti ar iSsinuomoti ir daugiabu€iams

namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639;
2002, Nr. 116-5188; 2010, Nr. 125-6378);

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-
5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Jsakymu Nr.
D1-677 (Zin,. 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas)Zin., 2003, Nr. 73-3352;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr.101-3597);

Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

Valstybés parama daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykleés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr.156-7024);

10. Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety programa,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 11 d. nutarimu Nr. 443 (Zin.
2006, Nr. 54-1956);

Energijos efektyvumo veiksmy planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos iikio ministro 2007
m.Liepos 2d. J[sakymu Nr. 4-270 (Zin., 2007, Nr. 76-3024; 2009, Nr. 2-38);

"I§samiojo energijos iStekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vie$ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika", patvirtinta Lietuvos Respublikos tikio ministro 2008 m.
Balandzio 29 d. [sakymu Nr. 4-184.

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 30 d. Nr. D1-97;

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. Nr. D1-754;
STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. Nr. D1-738;

Kiti susije teisés aktai.
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2021 metais patvirtintas IP

2023 pakoreguotas IP

By ki | PP | vty | i | P | oy | | Prmnacs

r‘:::::l;?s (bendrasisz) vsi:(::l?i:xsr valstybés imokos d);dis, sumzllz:lsrwso, v:tl::;ﬁs imokos d);dis,
plotas, m parama, Eur Eur/m e Lo Eur/m
Butas Nr. 1 74,15 35826,83 25116,07 1,41 52330,93 36605,99 2,06
Butas Nr. 2 54,89 22157,77 15538,04 L18 31484,00 22019,80 1,67
Butas Nr. 3 26,76 12731,09 8925,22 1,39 18561,61 12983,87 2,02
Butas Nr. 3 47,17 19177.54 13448,00 1,19 27260,15 19065,78 1,68
Butas Nr. 4 55,48 25449,26 17842,38 1,34 36913,00 25819,90 1,94
Butas Nr. 5, 71,70 29131,12 20427,83 L19 41407,26 28960,26 1,68
Butas Nr. 6 54,97 22188.,65 15559,70 1,18 31527,77 22050,41 1,67
Butas Nr. 7 74,83 32444.82 22749,00 1,27 46628,78 32614,24 1,82
Butas Nr. 8 55,28 22308,33 15643,63 1,18 31697,38 22169,03 1,67
Butas Nr. 9 55,06 25098,36 17596,54 1,33 36368,61 25438,97 1,93
Butas Nr. 10 73,29 29744,92 20858,30 1,19 42277,20 29568,67 1,68
Butas Nr. 11 55,17 25329,58 17758,45 1,34 36743,39 25701,28 1,94
Butas Nr. 12 74.44 30188,87 21169,64 1,18 42906,40 30008,71 1,68
Butas Nr. 13 55,98 22578,56 15833,14 1,18 32080,37 22436,88 1,67
Butas Nr. 14 74,61 30254,49 21215,66 1,18 42999,41 30073,76 1,68
Butas Nr. 15 56,35 22721,39 15933,31 1,18 3228281 22578,46 1,67
Butas Nr. 16 29,98 15121,22 10599,93 1,47 22235,17 15554,24 2,16
Butas Nr. 16 44,61 21252,99 14899,53 1,39 30965,69 21660,54 2,02
IS viso: | 443705,79 311114,35 1,25 636669,94 445310,80 1,79
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