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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano tikslas - jvertinus namo fizing bukle ir jo energinj efektyvuma (naudinguma) pagrjsti priemones, kurios leisty
atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, uztikrinant, kad investicijy graza biity padengta sutaupytos Siluminés
energijos (kuro) verte per ekonomiskai naudingg laika, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto techninei uzduogiai parengti. Investiciniame plane pateikiamas gyventojy pasirinktas B priemoniy paketas. Igyvendinus
projekta pagal paketa B, biity pasiekiamas didZiausias taupymas ir komforto lygis. Visi investicinio plano pasitlymai yra
pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skai¢iavimai nuo realiy
gali skirtis dél keliy prieZaséiy: 1) Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacing, todel rangos darby
atlikimo konkurso metu gali kisti; 2) Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybeés, Silumos
tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kity prieZasciy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo konkursg,
statybos darby konkurse dalyvaujanéios jmonés privalo atlikti savo skai¢iavimus objekte, statybos darby kiekiams nustatyti.

Daugiabugio namo adresu: Naugarduko g. 68A, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy viedojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO136264 pasirasyta 2020.03.10 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-03774. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apZidros aktas Nr.
20200310-2; Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.

VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NUOTOLINIO
POSEDZIO PROTOKOLAS, 2022 m. lapkricio 28 d. Nr. 9- 137/22(2.1.57-KPA). Buvo SVARSTYTA. Pastato
Naugarduko g. 68A, Vilniuje, kultiarinés vertés nustatymas. NUTARTA. 1. Nesiilyti pastato Naugarduko g. 684,
Vilniuje, registruoti Kultiiros vertybiy registre. 2. Pastato Naugarduko g. 68A, Vilniuje, renovacijos metu
rekomenduojama: iSsaugoti pastato tarj; restauruoti autentiskus fasado ir vidaus elementus (duris, balkono
aziirines tvoreles, stogelj vir§ jéjimo, laiptinés detales, pan.); pastato fasadus tinkuoti.

Investicijy plano rengimo vadovas Kestutis Keliuotis kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iSduotas 2013 08 27, el.paStas
kestutis.kelivotis@gmail.com, tel.: +370 682 91925.

Kainodara paremta rinkos analize. Investicijy planas rengiamas pagal Siuos dokumentus:

« Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa,

« Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos apra3as;

« Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZitiros taisyklés;

« STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

« [vairiy gamintojy rekomendacijos;

« Kiti dokumentai.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apZitiry aktai:

Kasmetiné Nr. DA244504; 2019.12.19
Esidzinial Nr. 20200310-1; 2020.03.10
planai

Vizualiné Nr. 20200310-2; 2020.03.10
NML Nr. 20200310-3; 2020.03.10

Techniniame projekte numatyti sandarumo matavimus pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Investicijy plano renggjas neprisiima atsakomybés dél daugiabugio namo modernizavimo pirkimy metu pasiiilytos paslaugy ar
darby kainos, virSijanios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Plyty miras

1.2 Auksty skaicius 2

1.3 Statybos metai 1940

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -

1.4 Namo energinio naudingumo klasé F

1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-03774
Naugarduko g. 68A, Vilnius ( ,4?{’



1.4.2 Sertifikato iSdavimo data
1.5 Priskirto Zemés sklypo plotas
1.6 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis)

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

2020.04.22
- m2
0,018 tukst. Eur

1lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K:;l:s’ Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai
2.1.1 buty skaicius vnt. 5
2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 266,49
2.1.3  |namo negyvenamosios paskirties patalpy
skaicius* vk 0
2.1.4 |namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0
2.1.5 |namo naudingasis plotas m? 266,49
22 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt.
angy plotg), jskaitant angokras¢ius m? 285,00 Plyty maras
2.2.2  |iSoriniy sieny §ilumos perdavimo W/m2K 1,27 STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.2.3 . AntZeminé dalis:|31,00
aokalio plotzs - T PoZeminé dalis:|48,00
224  |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 :;iigi r'r?jzsg)}gm;ﬂ?;‘;“ergmm
2:3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 |stogo plotas m? 198,00 Slaitinis
2.3.2 |stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,85 STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
24 Langai ir balkony durys
24.1 langy skaiCius, i$ ju: vnt. 27
2.4.1.1 |langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
pralaidumo langus, skaiéius vat. -
2.4.2 |langy plotas, i$ jy: m? 51,99
2.4.2.1 |langy, pakeisty j maZesnio Silumos 5
pralaidumo langus, plotas = 0,53
24.3 |balkony (lodZijy) dury, i8 jy: vnt 2
2.4.3.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j mazesnio
§ilumos pralaidumo duris, skaicius vnt 1
244  |balkony (lodZijy) dury plotas, i ju: m? 4,40
2.4.4.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty j maZesnio
§ilumos pralaidumo duris, plotas m? 2,40
2:5 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
2.5.1 langy skaidius, i3 jy vnt 2
2.5.1.1 |langy, pakeisty j maZesnio $ilumos laidumo
langus, skaiCius i 1
25.2 langy plotas, i$ jy: m? 4,20
2.5.2.1 |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo
langus, plotas m? 2,10
253 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiéius
vnt 3
2.5.4 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 10,50
2.6 Riisys
2.6.1 riisio perdangos plotas | m? I 59
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2.6.2 |riisio perdangos §ilumos perdavimo

koeficientas W/m2K 0,71

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esangios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos,
jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir negyvenamyjy patalpy plota,
sumuojamas gyvenamujy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

Naugarduko g. 68A, Vilnius { 4?/




3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eiles | Vertinimo |, Bel?d.ras I$samus buklés apraSymas (defektai, neell.l mq apz!url.;, sta.tyPos
bjektas Ivertinimas deformacijos, nusidéveéjimo lygis ir pan.) Gl ey b Sizialings
nr: = * ’ apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - plyty miras. Sienos nesiltintos. Tinkas '
vietomis aptrupéjes, patiriami §ilumos nuostoliai. DeSiné
3 pastato siena jungiasi su gretimu namu.
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, neapsiltinti.
3
33 nuogrinda Nuogrinda i8sikraipiusi, pasvirusi j pastato pusg, apaugusi
Zole.
3
3.4 stogas Stogas Salitinis, dengtas asbesto Siferio lakstais. Danga
sena, pastogé nefiltinta, patiriami dideli §ilumos nuostoliai.
3 Lietaus nuvedimas iSorinis.
3.5 buty ir kity Dauguma buty langy ir balkony dury pakeisti j PVC L . .
patalpy langai profiliy su stiklo paketais. Statinio vizualinés apZiliros
: aktas Nr.20200310-2.
ir balkony 3 -
durys 2020.03.10 Apziiros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, isd.
3.6 balkony ar Didesniy defekty nepastebéta. 2013.08.27.. Nr.11610. i&d.
bzl 2007 10 26.
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.7 riisio perdanga Risys nesildomas, perdanga neaps$iltinta. Risys jrengtas ne
3 po visu pastatu, 0 po maZesniaja jo dalimi.
3.8 bendrojo Laiptinés langas nepakeistas, senas, medinis. Lauko durys
naudojimo medinés, nesandarios. Tambiiro dury néra. Riisio durys
patalpy langai 3 Senos.
ir lauko durys
3.9 Sildymo Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdeé, ilumos
sistema punktas atnaujintas, bet neautomatizuotas. Silumos punktas
3 jrengtas namo riisyje. Su Naugarduko g. 68 namu yra
vedama bendra Silumos suvartojimo apskaita.
3.10  |karSto vandens Karsto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti.
sistema
3
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3.11 vandentiekis

Geriamojo vandens vamzdynai seni.

3.12  [nuoteky
alinimo
inzinerinés
sistemos

Nuoteky vamzdynai seni, dél apnasy galimai sumazéjes
pralaidumas.

Statinio vizualinés apZiliros
aktas Nr.20200310-2.

3.13 védinimo
inzinerinés
sistemos

Védinimas natiralus, oro pritekéjimas pro langus ir duris,
san, mazguose ir virtuvése $alinamas pro védinimo angas.
Triksta traukos.

2020.03.10 Apziiiros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, isd.
2013.08.27., Nr.11610, isd.

3.14  |bendrieji
elektros ir
apSvietimo
jrenginiai

Buklé patenkinama, instaliacija dalinai atnaujinta.

2007 10 26.

3.15  |bendrojo
naudojimo
laiptinés

Bendrojo naudojimo laiptinés sieny dazai nutrupéje, laiptai
neatnaujinti, porankiai seni.

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy

pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2017 - 2019 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 12

punktu.
3 lentelé
ples Rodiklis Matas Kiekis
1 2 3 4
411 Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sgnaudos patalpy KWh/metus 82380
"7 |sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m?/metus 309,13
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé klase F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui KWh/metus 31 146.67
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. i
kWh/m?/metus 116,88
4.1.3 punkte nurodyty §ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy . L.
4.1.4 T dienolaipsnis 4 727,00
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 6,59
4.2 pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.
Silumos nuostoliai per pastato sienas: 158,96 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato langus: 35,88 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 33,79 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy: 9,94 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per idilginius 3iluminius tiltelius: 25,8 kWh/m2/metus
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 5,06 kWh/m2/metus
Naugarduko g. 68A, Vilnius 6
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo

nustatymas
Pasirinktas priemoniy paketas B 5.2 lentelé
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 |Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
Skaigiuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
6.2 l'iaf'étam vandenil'l'i ruosti, . ' - 122162 42149
i§ jy pagal energija taupancias priemones: — 458,41 158,16
6.2.1 |ISorés sieny §iltinimas i§ iSorés. 158,96 15,59
6.2.2 |Stogo Siltinimas. 33,79 6,31
6.2.3 |Ilginiai §iluminiai tilteliai 25,80 13,45
6.2.4 Eﬁg: kity patalpy langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo 35,88 18,68
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
jskaitant susijusius apdailos darbus 2,06 2,01
6.3 |Skaigiuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy patalpy Sildymui ir .
kar§tam vandeniui ruo$ti sumaZéjimas palyginti su esamos padéties procentais 65,50
6.4 |Iimetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 18,64
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5 pa.stato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo lase ) )
priemones
6.6 |skaidiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruoti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties|  procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Naugarduko g. 68A, Vilnius (/f;\J ' 13



8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Pasirinktas priemoniy paketas B 7.2 lentelé
- —_— .. Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Eilés nr. Islaidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 178 673,98 670,47
I3 ju: statybos darbai, tenkantys energijos efek ma didinanéioms
g.1.1 |oJusty fys energljos etektyvuma 165 562,95 621,27
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
8.2 jgyvendinimo prieZifirg, kurig vykdo Projekto vadovas) 23 227,62 87,16
8.3 |Statybos techniné prieZilira 3 573,48 13,41
8.4 |Projekto administravimas 4 840,00 18,16
Galutiné suma: 210 315,08 789,20
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina 13% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés prieziiiros kaina 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina 4000 Eur + PVM.

Naugarduko g. 68A, Vilnius
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Pasirinktas priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro_divkli? Pastabos
reiksmeé
1 2 3 4 5

9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 54,46
9.1.2 atémus valstybés paramag metais 38,50
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 50,47
9.2.2 atémus valstybés parama metais 34,51
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13. DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Meénesiné jmoka, susijusi su daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu (nejskaitant pagal
lengvatinio kredito sutartj mokamy paliikany) jgyvendinus daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekts, tenkanti
buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto 1 kv. metrui, atémus teikiama valstybés parama, tenkancia daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane numatytoms energinj efektyvuma didinanCioms priemonéms, neturi biiti
didesné (isskyrus atvejus, kai didesnei jmokai ra$tu pritaria buto ar kity patalpy savininkas) uz apskaiCiuotaja pagal formule:

I=((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk x Ka, kur:
I — didZiausia daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m2 per ménesj);
Ee — skaigiuojamosios $iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinima (kWh/m2 per metus);
Ep — skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekta (kWh/m2/metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, Vilniaus mieste 2022 m. lapkrigio mén. 0,0956 Eur/kWh
12 — ménesiy skaiCius per metus (meén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos koeficientas — 2,2
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energinj efektyvuma didinan¢iomis priemonémis, atsizvelgiant j
Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimu Nr. 1213 ,,Dél Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa), priedo
pastabos 4 punkta, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1€§y skolinimosi jtakg daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai
parengti, projekto vykdymo prieZziiirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1

Ka — koeficientas, taikomas, kai jgyvendinant daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektg jrengiami atsinaujinantys
energijos Saltiniai, nurodyti Programos priede — 1,3

13.1 ménesinis jmokos dydis, nejvertinant 1é8y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei
prieziirai vykdyti jtakos:

Pasirinktas priemoniy paketas B
B paketas: ((458,41-158,16)*0,0956/12)*1,2%2,2 = 6,31 Eur/m2/mén.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas : 240 ménesiy (20 mety).

Naugarduko g. 68A, Vilnius
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19.

Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabué&io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkriéio 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

- Daugiabué¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.

rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452);

STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé”;

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;
STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.
STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga‘;

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”;

. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas”;

. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medZziagy ir gaminiy §iluminiy — techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés”;

. STR 2.01.04: 2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

. STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmés jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

. STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

. DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.JSAKYMO NR. D1-677 ,,DEL

DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO. 2014 m. balandzio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,.DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIY NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIU PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
IGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU [IMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES [MOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.

Naugarduko g. 68A, Vilnius (/f:f %
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UAB ,,Mano Biistas Vilnius*
GYVENAMOJO NAMO APZIUROS AKTAS Nr.DA244504

2019-12-19
Sudarymo vieta:

Vilnius

Gyvenamojo namo adresas: Naugarduko g. 68A, Vilnius

Apziiiros tikslas: kasmetiné pastato, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apZiiira

Eil.
Nr.

ApZiuros objektai

Pastebéti defektai,
deformacijos, jrangos
gedimai. Buklés jvertinimas

Rekomenduojami darbai
defektams Salinti

Bendrosios konstrukcijos:

1.1

Sienos

Nupej gs tinkas, i§p1auto miiro sitilés

Biiklé bloga

Pastato sienos yra tinkuotas
muras. IS kiemo pusés -
netinkuotas miiras

Tinkas daug kur aptrupéjes
(labiausiai dél nesandarios

lietaus nuvedimo sistemos,
netinkamy palangiy
skardinimy)

Vijokliai ant pastto sieny
spartina jy erozijg

Fasado kapitalinis remontas:
Sieny skilimy uZtaisymas,
kamizy miro ir tinko
atstatymas, sieny tinko
atstatymas  ir = daZymas,
palangiy keitimas.

Esant dabartinei sieny biiklei
per giluminius jtrikimus
prarandama nemazas kiekis
sunaudojamos namo $ilumos.




Trikiai pastato sienose

Stogas

Netinkamai apskardinti kaminy ,,sijonai*
— apatinés dalies skardinimas

Biikle bloga

Stogas  dengtas
asbesto turinciais
lakstais

Lietaus nuvedimo
su  kryptiniais

pazeista korozijos.

tikétina
Siferio
sistemna
latakais,

Reikalingas pilnas viso stogo
dangos keitimas, palépés
perdangos arba Slaity
§iltinimas, lietaus nuvedimos
sistemos keitimas.




&

Latakai pilni lpq

, purvo

1.3. | Pamatai, cokoliai, nuogrindos Biiklé patenkinama.
Remontuoti sienas,
Nuogrindos dalinai cokolius.
demontuotos, prasédusios. | Nuogrindy perklojimas,
Neturi tinkamy nuolydZiy jrengimas.
nuo pastato. Cokolio tinkas | Zeldiniy augangiy per arti
kaip kur paZeistas drégmés, | pastato konstrukcijy
atSokes, dideliais plotais alinimas.
nutrupéjes. Sutvarkyti sudubusj grunta
Arti pamaty kriimynai ir vejoje, uzpilti papildomo
kita augmenija. grunto sluoksniu, sutankinti,
permontuoti Sulinio dangt;.
1.4. | Langai, durys Langy, dury biiklé bloga Keisti duris, langus

Bendro naudojimo langy
néra, j&imo dury biklé
patenkinama




Balkonai Biiklé patenkinama Paruosti balkony
rekonstrukcijai TP.
Balkony pady/ploksciy | Pagal TP atlikti balkony
betonas stipriai | rekonstrukcijg.
suplei$éjes ir nutrupéjes.
Gembinés laikanciosios
sijos atsivérusios,
stipriai pazeistos
korozijos. Apskardinimai
per maZai iSleisti uz

ploksteés krasto,
hidroizoliacija

susidévéjusi, todél
plokstés isigérusios

drégmés ir Salcio
veikiamos plei§éja ir
trupa.

Balkonai turi avarinés
biiklés poZzymiy, nes yra
betono gabaly kritimo

galimybé. Apacioje

Saligatvis, vaiksto

Zmones, kieme

parkuojami automobiliai,

galimi nelaimingi

atsitikimai.

Laiptinés Biiklé bloga Atlikti laiptinéje paprastajj

remontg pagal poreikj.

Laiptinéje ant sieny | Nereikalingus laidus

netvarkingai sumontuota | demontuoti, kitus

daugybé laidy. tvarkingai sumontuoti |
montaZinius kanalus.

Sieny dazai apsilupg, nuo | Sienas, lubas perdazyti.
laiko patamseje ir
apdulkéje.

Iejimo aikstelés ir stogeliai Buklé patenkinama

Keisti  stogelio  danga,

SN




Iéjimo stogelis i§ ant metalinio rémo
sumontuoty laksty surtidijes,
netinkamai privestas prie tinkuotos
sienos.

patikrinti  tvirtinimo |

sienas vietas, perdazyti
metalines  konstrukcijas,
jrengti  privedimo prie

sienos lankstinius

2.3. | Risiai Biiklé patenkinama.
3. | Bendrojo naudojimo inZineriné jranga:
3.1. | 8alto vandentiekio tinklai Biiklé patenkinama. Keisti surtdijusius
vamzdZius, izoliuoti
Vamzdziai seni, suriidije,
neizoliuoti
3.2. | kar$to vandentiekio tinklai Biiklé patenkinama
Keisti surtidijusius
VamzdZiai seni su sena vamzdzius, izoliuoti
Silumos izoliacija
3.3. | lietaus kanalizacijos tinklai Biikl¢ patenkinama.
Irengti betoninius lietaus
Neuztikrinamas lietaus nuvedimas nuo nuvedimo latakus.
cokolio
3.4. | sildymo sistema Biiklé patenkinama Keisti surtidijusius
vamzdZius, izoliuoti
3.5. | elektros tinklai ir skydinés Biiklé patenkinama Pakeisti laiptinése apSvietimo
lempas su gaubtais arba
esamoms jrengti gaubtus,
tvarkyti rySio laidus
3.6. 0s Bukleé bloga
Permiiryti virSuting kaminy
Kaminai neturi virSutinés | dalj.

dalies skardinimy, stipriai
apirusi kaminy virSutinés
dalies miiras

Apskardinti ventiliacijos
kamino vir§tne.

Papildomai apskardinti
apatines kaminy dalis, jas
hermetinti, pertinkuoti
kaminus.




3.7. | Buitiniy nuoteky kanalizacijos tinklai

jie nei§vesti vir§ stogo dangos

Suriidija kanalizacijos alsuokliy stovai,

Biiklés patenkinama

Keisti metalinius
kanalizacijos stovus, i§vesti
Jju alsuoklius vir§ stogo.

Klienty aptarnavimo vadybininkas

Techninis inZinierius

nés prieZiaros
Zinierius

v-/
An
KANr.3

drius Bindokas

7435

Agné Slajiené

Andrius Bindokas

Vyr. klienty usmeniné

vadybhininké

Vilma Macijauské




STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS Nr. 20200310-2

2020.03.10

Statinio adresas: Naugarduko g. 68A, Vilnius

Apiziuros tikslas: Pastato konstrukcijy ir inZineriniy sistemy techniné apziiira.

Statinio vizualinés apzZiiiros vadovas: Kestutis Keliuotis, atestato Nr.0212.

Namo bendrojo naudojimo objektuy valdytojas:

Eil. [Konstruktyvas

Pastebéti defektai, deformacijos gedimai

Rekomenduojami darbai

nr. / sistema defektams pasalinti
Statybinés konstrukcijos
Sieny konstrukcija - plyty miiras. Sienos nesiltintos.
Tinkas vietomis aptrupéjes, patiriami Silumos nuostoliai.
Desiné pastato siena jungiasi su gretimu namu.
) sienos Sutvarkyti sieny defektus,
(fasadinés) apsiltinti ir jrengti apdaila.
Apsiltinti cokolio antZeming dalj,
2 Cokolis Pamatai betoniniai, neapsiltinti. jrengti apdaila, pamatus Siltinti

jgilinant, jrengti hidroizoliacija.

3 Nuogrinda

Nuogrinda suskilinéjusi ir iSsikraipiusi, apaugusi Zole,
pakrypusi j pastato puseg.

Apsiltinus pamatus atstatyti
nuogrindg aplink pastata.

4 stogas

Stogas salitinis, dengtas asbesto Siferio lakstais. Danga
sena, pastogé nesiltinta, patiriami dideli §ilumos
nuostoliai. Lietaus nuvedimas iSorinis.

Apsiltinti stogo konstrukeija,
uzdengti naujg prilydomga danga,
sutvarkyti védinimo kaminélius,
atnaujinti apskardinimus.




Dauguma buty langy ir balkony dury pakeisti j PVC
profiliy su stiklo paketais.

langai ir
balkony Likusius senus langus pakeisti
durys butuose sandariais, atitinkanciais
ir kitose Siluminio laidumo reikalavimus.
patalpose
?;cllli(;zq ar Balkonus jstiklinti pagal vieninga
laikangiosios Didesniy defekty nepastebéta. projekta, bEvl.lk(')nl'} plokstes

.. apsiltinti.
konstrukcijos

risio perdanga

Risys nesildomas, perdanga neapsiltinta. Risys jrengtas
ne po visu pastatu, o po mazesnigja jo dalimi.

Apsiltinti riisio perdanga
apklijuojant termoizoliacinémis
plokstéms riisio lubas bei
nudaZzyti.

langai ir lauko
durys
laiptinése ir
kitose bendrojo

Laiptinés langas nepakeistas, senas, medinis. Lauko
durys medinés, nesandarios. Tambiiro dury néra. Rusio
durys senos.

Pakeisti senas bendrojo
naudojimo patalpy duris.

naudojimo
patalpose
Bendrojo naudojimo laiptinés sieny dazai nutrupéje,
laiptai neatnaujinti, porankiai seni.
R
Atlikti atskiry viety sieny
bendrojo tinkuoty pavirsiy atstatyma luby,
naudojimo laiptiniy grindy ir laipty
laiptinés paprastajj remontg, netinkamy

porankiy keitima.




Sildymo
inzinerinés
sistemos

Sildymo sistema centralizuota, vienvamzdé, ilumos
punktas atnaujintas, bet neautomatizuotas. Silumos
punktas jrengtas namo risyje. Su Naugarduko g. 68
namu yra vedama bendra §ilumos suvartojimo apskaita.

Atnaujinti ir automatizuoti
Silumos punkta, pakeisti
magistralinius §ildymo sistemos
vamzdynus ir uzdaromaja
armatirg.Pakeisti Sildymo
sistemg j dvivamzde, pakeisti
stovus ir sumontuoti balansinius
ventilius. Butuose pakeisti
radiatorius, prie jy monttuojant
termostatinius ventilius ir
diegiant dalikling apskaitos
sistem3.

karsto vandens

Karsto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai
nepakeisti.

Pakeisti karSto vandens

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas:

inzinerinés magistralinius vamzdynus ir
sistemos stovus iki buty.
geriamo Saltojo vandens vamzdynus
vandens pakeisti iki buty.
inzinerinés Geriamojo vandens vamzdynai seni.
sistemos
nuoteky Pakeisti nuoteky vamzdynus iki
$alinimo L . .. .. artimiausio miesto tinkly Sulinio.
s g Nuoteky vamzdynai seni, dél apnasy galimai sumazéjes
inzinerinés )
' pralaidumas.
sistemos
I$valyti ir dezinfekuoti vedinimo
g e _ ST . angas, pakeisti groteles san.
védinimo Védinimas nattiralus, oro pritekéjimas pro langus ir gas, p & :
e . e T .. . |mazguose, gyvenamosiose
inZinerinés duris, san. mazguose ir virtuvése $alinamas pro védinimo . .
. _ patalpose jrengti
sistemos angas. Truksta traukos. ‘s .
minirekuperatorius.
Pakeisti senus jvadinius kabelius
elektros T . :

; ir laidus iki buty skirstomyjy
bendrosios o . . — . .. vy e g Rl s
‘Finerines Biiklé patenkinama, instaliacija dalinai atnaujinta. dézuéiy, atnaujinti jungiklius ir

eri . .
. automatus bendrojo naudojimo
sistemos
patalpose.
7N 22,
” - — { -y 3 ; "
Vizualinés apziiiros vadovas: { =/ Kestutis Keliuotis




Statinio adresas:
Natiirinis matavimas:

Investicijy plano rengéjas:

Nattiriniy matavimy atlikimo aktas

2020.03.10
Naugarduko g. 68A, Vilnius

Kestutis Keliuotis.

Deél darby kiekio nustatymo Investicijy plano rengimui.

Kiekiai
Eil . Mo Pagri.ndini.ai Pllam.lo'jami darb.q
Pavadinimas daugiabucio kiekiai, nustatyti
ot i gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
1 ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1 [I3oriniy sieny Siltinimas, jskaitant konstrukcijos defekty paSalinima. m>. 285,00 285,00
Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny konstrukcijos defekty
2 paalinimg ir nuogrindos sutvarkyma. m. 79,00 79,00
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury (jéjimo, tambdro,
3 |balkonuy, riisio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas (jskaitant m 10,50 10,50
susijusius apdailos darbus.
4 |Iéjimy pritaikymas nejgaliyjy poreikiams - pandusy jrengimas m> 2,50 2,50
Sildymo sistemy pertvarkymas ar keitimas:
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily). taip pat ir
atsinaujinan¢iy energijos $altiniy (saulés, véjo. geoterminés energijos, vnt. 1,00 1,00
biokuro ir panasiai) jrengimas
balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 11,00 11,00
5 magistraliniai vamzdynai m. 88,00 88,00
stovai m 159,00 159,00
radiatoriai vnt. 21,00 21,00
termostatiniai ventiliai vnt. 21,00 21,00
individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose W 21,00 21,00
uzdaromoji armatlira vnt. 10,00 10,00
kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
termobalansiniai ventiliai vnt. 3,00 3,00
6 [magistraliniai vamzdynai m 44,00 44,00
stovai m 21,00 21,00
gyvatukai vnt. 5,00 5,00
Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio stogo jrengimas (i$skyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar)
perdangos po védinama $laitinio stogo pastoge $iltinimas, ir (ar) laipty j statomo naujo $laitinio stogo pastoge jrengimas
energinj efektyvuma didinanciy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj efektyvuma
7 |didinanciy priemoniy elementai.
stogo danga m2. 198,00 198,00
pastogés Siltinimas m2. 132,00 132,00
lietaus nuvedimo sistema m 28,80 28,80
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
8 jrengimas vnt. 5,00 5,00
Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose keitimas j maZesnio 3
? Silumos pralaidumo langus 1 - 33,99 13,46
10 |Elektros bendrosios inZinerinés sistemos vnt, 2,00 2,00
11 KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
11 |Vandentiekio inZinerinés sistemos m. 71,00 71,00
12 |Nuoteky $alinimo inZinerinés sistemos m. 37,00 37,00
13 |Laiptiniy remontas m’ 115,00 115,00

Natarinius matavimus atliko:

IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




NATURINIY MATAVIMUY IR NUMATOMU KAINU PAGRINDIMO LENTELE

2020.03.10

Koreguotas 2022 m. lapkri¢io mén.
Gyvenamojo namo adresas: Naugarduko g. 68A, Vilnius

Pagrindas: Sutartis Nr. CPO136264 i§ 2020.03.10 d.

Gyvenamyjy namy energinio naudingumo sertifikaty ir investiciniy plany parengimui kaip pagrindas panaudoti
kadastriniy matavimy duomenys. Taip pat atlikti ir papildomi skai¢iavimams reikalingi kontroliniai matavimai.
Kainodara paremta rinkos analize.

Pasirinktas B paketas

Eil. Konstruktyvas Mato Kiekis Normatyvo/doku| Kaina Eur | Suma Eur

Nr. vnt. mento Nr. be PVM be PVM
§ildym0 sistemos pertvarkymas 1742,72
1 [$ilumos punkto modernizavimas vnt. 1 1.1.1.2 1215,70 1215,70
cirkuliacinis siurblys vnt. 1 1.1.3.60 527,02 527,02
Sildymo sistemos pertvarkymas 22 252,96
balansiniy ventiliy montavimas vnt. 11 1.1.3.25 316,31 3479,41
magistraliniy vamzdyny izoliavimas m. 88 1.1.3.37 31,84 2 801,92
2 Sildymo stovy keitimas m. 159 1.1.3.45 30,40 4 833,60
radiatoriy keitimas vnt. 21 1.1.3.55 148,49 3118,29
termostatiniy ventiliy montavimas vnt. 21 1.1.3.56 160,58 3372,18
dalikliy (individualiai apskaitai) montavimas vnt. 21 1.1.3.16 171,26 3 596,46
uzdaromosios armatiiros keitimas stovuose vnt. 10 1.1.3.29/1.1.3.33 105,11 1051,10
Karsto vandens sistemos pertvarkymas 4 787,52
termobalansiniai ventiliai vnt. 3 1.1.3.25 316,31 948,93
3 |keiCiami k/v magistraliniai m. 44 1.1.4.1 40,09 1 763,96
kei¢iami k/v stovai m. 21 1.14.5 75,98 1 595,58
gyvatukai vnt. 5 1.1.4.23 95,81 479,05
Védinimo sistemos pertvarkymas 4 984,80
4 |Kanaly i§valymas (buty skaiciui) — 5 1.2.1.1 142,96 714,80
Minirekuperatoriy jrengimas 7 1.2.1 610,00 4 270,00
Stogo Siltinimas m2 28 310,48
5 Stogo danga - 198,00 1.3.1.13 115,03 22 775,94
Pastogés §iltinimas 132,00 1.3.23 35,78 4 722,96
Lietaus nuvedimas m 28,80 1.3.1.18 28,18 811,58
6 |ISoreés sieny Siltinimas m2 285,00 1.4.1.8 148,85 42 422,25
Cokolio Siltinimas 79,00 12 461,44
7 |AntZzeminé dalis m2 31,00 1.42.8 199,84 6 195,04
PoZeminé dalis 48,00 1422 130,55 6 266,40
8 [Nuogrinda m 20,00 1.4.3 100,28 2 005,60
Bendro naudojimo patalpy dury keitimas 10,50 11 482,33
9 Iéjimo m2 5,20 1.6.2.2 1184,08 6 157,22
Risio 2,20 1.62.2 1184,08 2 604,98
Tambiiro 3,10 1.7.1.40 877,46 2 720,13
10 [Pandusai m2 2,5 1.6.3.1 210,38 525,95
Buty langy ir balkonuy dury keitimas 13,46 4 102,61

11 |Langai m2 11,46 1.19.2 304,80 3493,01
Balkony durys 2,00 T 304,80 609,60
Elektros instaliacijos atnaujinimas 1 750,22
12 |Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 2,00 1.10.1.16 515,01 1 030,02
Automaty pakeitimas (buty skai€iui) vnt. 5,00 1.10.1.13 144,04 720,20

r)<




Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas 4 233,75

13 |[stovai m. 22 2.25.5 86,10 1 894,20
iSvadai m. 15 2.25.1 155,97 2 339,55
Geriamojo vandens vamzdyno keitimas 4 002,83

14 |magistraliniai vamzdynai m. 49 2.11.1.1 51,29 2 513,21
stovai m. 22 2.11.1.2 67,71 1 489,62
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 2 598,98
Sieny remontas su daZymu 81 2.31.1 23,78 1926,18

15 |Luby remontas su daZymu m 21 2.31.3 21,60 453,60
Laipty remontas su daZymu 11 2314 18,04 198,44
Turékly remontas 2 2.31.5 10,38 20,76

IS viso| 147 664,44

PVM| 31 009,54

I$ viso su PVM| 178 673,98

Parengé:
IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




Individualiy investicijy paskirstymo lentelé
Naugarduko g. 68A, Vilnius

Pasirinktas B paketas

Kt lingal Minirekupe| Viso Eur su
BUTAS | Plotas . . | Mansardos | Balkono suma Eur su P
Virtuve m2 ratoriai PVM
langas durys PVM
1 45,14 - - 1 2,00 737,62 738,10 1475,72
2 28,58 - - - - 738,10 738,10
3 33,22 - - - - 2 214,30 2214,30
4 93,81 - - - - 738,10 738,10
6 65,74 1 6 11,46 4226,54 738,10 4 964,64
266,49 1 6 1 13,46 4964,16 5166,70 | 10 130,86
-
/ \ :3:,‘
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Palyginimo lentelé
Naugarduko g. 684, Vilnius

B paketas

Gyventojy patvirtintas planas

Planas po koregavimo 2022 m. lapkritis

Patalpy [ ita | Prelimi I - Prelimi

o | g | s | el | PR sty | SO | P
(bendrasis) | suma i§ viso . » atemus ¢ suma i§ viso $ s BESMUS

plotas m? Eur valstybés | jmokos dydis, Eur valstybés jmokos dydis,

’ paramg, Eur Eur/m2 ’ paramg, Eur Eur/m2

1 45,14 17 027,11 11 961,20 1,10 30 024,77 21231,40 1,96

2 28,58 10 810,73 7 593,75 1,11 18 813,68 13 308,30 1,94

3 33,22 12 445,64 8 744,40 1,10 23 224,48 16 396,32 2,06

4 93,81 33 794,63 23 769,83 1,06 60 068,77 42 530,89 1,89

6 65,74 26 089,77 18 303,32 1,16 46 542,28 32 845,56 2,08
100 167,89 70 372,50 178 673,98 126 312,48




Daugiabuc¢io namo Naugardukoe g. 68A, Vilnius, eskizinis planas ir fasadai

Eskizinis planas
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Galinis fasadas
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Priedas Nr. 2 Nuotraukos

Naugarduko g. 68A, Vilnius



Naugarduko g. 68A, Vilnius K



Naugarduko g. 68A, Vilnius
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