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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Daugiabučio namo Grybo g. 37 Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

koregavimo (toliau – Investicijų planas) užsakovas yra VŠĮ Atnaujinkime miestą. Investicijų 

planas koreguojamas pirkimo sutarties Nr. 04-23-462, 2023-09-28 pagrindu tarp VŠĮ Atnaujinkime 

miestą ir Aušros Jarmoškienės, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo 

pažyma Nr. 592672. 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas koreguojamas 

vadovaujantis: 

1. Investicijų plano rengimo vadovo ir rengėjo Vytauto Valeikos 2021 metais paruoštu 

investicijų planu; 

2. Pastatų energinio naudingumo eksperto Vytauto Valeikos atlikta vizualine apžiūra Nr. 1 

(atlikta 2020-10-22), statinio apžiūros aktu; 

3. Pastatų energinio naudingumo eksperto Vytauto Valeikos išduotu Pastato energinio 

naudingumo sertifikatu Nr. KG-0393-00548 bei priedais Pastato energijos sąnaudų 

skaičiavimo rezultatai ir Priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti 

įvertinimas; 

4. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu (LR 

Aplinkos ministro 2009-11-10 įsakymas Nr. D1-677), (pakeitimas 2019-08-14 įsakymu 

Nr. D1-488, įsigalioja nuo 2019-08-14); 

5. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa (LR Vyriausybės 2011-12-

28 nutarimas Nr. 1556); 

6. Kainodara paremta APVA skelbiamais įkainiais ir statybų rinkos analize. 

 

Mokesčiai už šilumos energiją sudaro iki 80 % visų būsto energijai skirtų išlaidų, todėl labai 

svarbu išmokti racionaliai ją naudoti ir taip sumažinti išlaidas šildymui. Kai lauko oro temperatūra 

žemesnė už kambario temperatūrą, kambarys vėsta, nes šilumos energija iš šiltesnės aplinkos teka į 

vėsesnę (per sienas, stogą, grindis, duris ir langus) – tai labiausiai išryškėja žiemą. Ši prarasta 

šilumos energija vadinama šilumos nuostoliais. 

 
Šiems nuostoliams kompensuoti reikalinga papildoma šilumos energija. Todėl šilumos 

suvartojimą daugiabučiams namams šildyti lemia jų esamų išorinių atitvarų (sienų, stogo, langų ir 

t.t.)  būklė.  
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Daugiabučių namų renovacija atneša įvairiapusę naudą. Tai - padidėjusi nekilnojamo turto 

vertė, mažesnis šilumos sunaudojimas ir atitinkamai mažesnės šildymo sąskaitos, pagaliau tai - 

pagerėjusios gyvenimo sąlygos ir racionali investicija su sparčia grąža.  

Daugiabučių renovacijos projektų vertę reikėtų skaičiuoti pagal tai, kaip investicijos 

pasiskirsto sukurdamos naudą. Vertinant modernizavimo projekto patrauklumą, būtina įvertinti ne 

tik energijos efektyvumą. Energijos taupymas yra tik dalis renovacijos rezultatų. Dar yra pastato 

fizinės būklės atstatymas bei higienos normų (šiluminio komforto ir oro kokybės) gerinimo 

priemonės. Verta atsižvelgti į tai, kad periodiškas pastato renovavimas yra būtina pastato 

gyvavimo ciklo dalis, siekiant atstatyti nusidėvėjusių pastato elementų ir sistemų būklę, tokiu būdu 

mažinant avarijų riziką ir išlaikant pastate tinkamas gyvenimo sąlygas. Todėl klaidinga visų 

investicijų atsiperkamumą skaičiuoti tik sutaupomos energijos sąskaita. Atskyrus išlaidas pagal 

naudas, daugiabučių renovacija tampa ypač patraukli.  

 

 
 

Investicijų planas yra ekonominė projekto dalis, kurios uždavinys - pagal namo energinio 

naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagrįsti namo 

atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, 

investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams ir nustatyti pagrindines 

techninės užduoties sąlygas kitoms projekto dalims parengti. Butų ir kitų patalpų savininkams 

nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir gavus preliminarų finansuotojo sutikimą dėl 

Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto dalys rengiamos vadovaujantis 

Statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ nuostatomis. Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti 

reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti 

skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: 1) energijos taupymo ir kitų pastato 

atnaujinimo priemonių pasirinkimo; 2) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių 

sprendinių; 3) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamuojų 

laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. 

 

Parengtas investicijų planas atitinka Vilniaus miesto savivaldybės bendrajam planui ar 

kitiems teritorijų planavimo dokumentams. 

 

Investicijų plano rengimo vadovas ir rengėjas: Aušra Jarmoškienė, kvalifikacijos atestato Nr. 

0433, suteikta teisė atlikti energinio naudingumo sertifikavimą, gyv. Girulių 16-14, Vilnius, tel.: 8-

616-95118, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 592672. 
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) __plytų mūras                            _______________ ; 

1.2. aukštų skaičius ___4                   __________________________________________________; 

1.3. statybos metai 1963, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.                        ; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data F, KG-0393-00548,2021-01-11; 

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m
2
) _             ___________________________________; 

1.6. atkuriamoji namo vertė, Eur (VĮ Registrų centro duomenimis) _     299               ____________; 

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 

1 lentelė 

Eilės 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis, 

vnt. 
Pastabos 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 32 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.2. butų naudingasis plotas m
2 

1199,90 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt. 1 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis (naudingasis) plotas 
m

2 
192,69 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.1.5. namo naudingasis plotas (2.1.2+2.1.4) m
2 

1392,59 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko butų (patalpų) sąrašas 

pastate 

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. 
fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. 

angų plotą), įskaitant angokraščius 
m

2 
1326,06 Plytų mūras. 

2.2.2. 
fasadinių sienų šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 1,27 

STR 2.01.02:2016 

reglamentuotas leistinas šilumos 

perdavimo koeficientas 0,20 

W/m
2
K 

2.2.3. cokolio plotas m
2 

160,56 

Antžeminė cokolio dalis ~ 

91,77m
2 

Požeminė cokolio dalis ~ 

68,79m
2
 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m
2
K 0,71  

2.3. stogas (nurodyti konstrukciją) 

2.3.1. stogo dangos plotas m
2 

551,90 Šlaitinis stogas. 

2.3.2. stogo šilumos perdavimo koeficientas W/m
2
K 0,85 

STR 2.01.02:2016 

reglamentuotas leistinas šilumos 

perdavimo koficientas 0,16 

W/m
2
K  

2.4. Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų: vnt. 88  

2.4.1.1. skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos vnt. 77  
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pralaidumo langus  

2.4.2. butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m
2 

188,16  

2.4.2.1. 
plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo langus  
m

2 
163,52  

2.4.3.  
skaičius butų ir kitų patalpų balkonų 

(lodžijų) durų, iš jų:  
vnt 24  

2.4.3.1 
skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris  
vnt. 21  

2.4.4. 
plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) 

durų, iš jų: 
m

2 
37,92  

2.4.4.1.  
 plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo duris 
m

2
 33,18  

2.5. bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys: 

2.5.1. 
skaičius bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: 
vnt. 16  

2.5.5.1. 

skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.)  

vnt. 6  

2.5.2. 
plotas bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų: 
m

2 
25,50  

2.5.2.1. 

plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos 

pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų 

(laiptinių, rūsių ir kt.)  

m
2 

21,12  

2.5.3. lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius vnt. 4 

Įėjimų į laiptines durys (2 vnt.) - 

metalinės, įėjimų į rūsį durys (2 

vnt.) - metalinės. 

2.5.4. lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas m
2 

10,15  

2.6. rūsys  

2.6.1. rūsio perdangos plotas m
2 

197,44 

Pagal Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų 

banko išrašą.  

2.6.2. 
rūsio perdangos šilumos perdavimo 

koeficientas 
W/m

2
K 0,71  

* Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, 

paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant 

suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir 

negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles 

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 
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3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 
 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas

* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, 

nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, 

statybos tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, registracijos 

numeriai, vykdytojai) 

3.1. 
sienos 

(fasadinės) 
3 

Mūro sienose vietomis yra smulkių 

įtrūkimų, vietomis sienos drėksta nuo 

kiaurų lietvamzdžių. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.2 
pamatai ir 

nuogrindos 
3 

Cokolio tinkas sutrūkęs, vietomis 

nukritęs. Nuogrinda vietomis 

susmukusi, nuolydis vietomis į pastato 

pusę. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.3. stogas 3 

Šiferio lakštai vietomis sutrūkę, 

praleidžia vandenį. Lietaus nuvedimo 

sistema paveikta korozijos. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.4. 

langai ir 

balkonų durys 

butuose ir 

kitose 

patalpose 

3 
11 vnt. langų ir 3 vnt. balkonų durų 

nepakeisti. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.5. 

balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos 

3 
Aptvarai yra šiferio lakštų, kuris yra 

kenksmingas žmonių sveikatai. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.6. 
rūsio 

perdanga 
3 Defektų nepastebėta 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.7. 

langai ir 

lauko durys 

laiptinėse ir 

kitose 

bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

3 

Rūsio langai nepakeisti. Rūsio durys 

nepakeistos (1 vnt.), laiptinės durys 

nepakeistos (1 vnt.). 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.8. 

šildymo 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto 

centralizuotų šilumos tinklų. Esamas 

šilumos punktas automatizuotas, 

tačiau jis neatitinka šilumos taupymui 

keliamų reikalavimų (automatika 

susidėvėjusi, nepritaikytas naujai 

mažesnių temperatūrų dvivamzdei 

šildymo sistemai), todėl jis turi būti 

demontuojamas. Šildymo sistema 

išbalansuota, patalpos šildomos 

netolygiai, nėra galimybės reguliuoti 

patalpos temperatūrą. Vamzdynai 

paveikti korozijos, izoliacija 

susidevėjusi. Šiluminė energija, 

suvartota patalpų šildymui, 

apskaitoma bendrai ir išdalijama 

patalpų savininkams proporcingai 

turimam plotui.  

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.9. 

karšto 

vandens 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Nėra balansinių ventilių, neveikia 

uždaromoji armatūra, izoliacija 

netvarkinga, vamzdžiai paveikti 

korozijos. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 
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3.10. 

vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos 

3 Vamzdynai paveikti korozijos. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.11. 

nuotekų 

šalinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3 Vamzdynai paveikti korozijos. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.12. 

vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas 

vyksta pro langus ir duris, oro 

ištraukimas pro vertikalius vėdinimo 

kanalus. Nevalyti ventiliacijos kanalai. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

3.13. 

elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos 

3 

Netvarkingas bendrųjų patalpų 

apšvietimas, ant šviestuvų nėra 

apsauginių gaubtų. 

Kasmetinių apžiūrų aktai; vizualinės 

apžiūros aktas Nr.1 2020-10-22; 

apžiūros aktasNr. MBN-AA-20-

0410 2019-04-08. 

 * Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 

1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai 

nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų. 

 

 

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

  

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį __2016-2019__ metai. 

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.   

 

3 lentelė 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui 

pagal energinio naudingumo sertifikato 

duomenis  

kWh/metus 

kWh/m
2
/metus 

283474 

221,36 
 

Pagal pastato sertifikato 

duomenis 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė F 

Faktinės sąnaudos 

vertinamos pagal AB 

Vilniaus šilumos tinklai 

duomenys. 

4.1.3. 

Faktinės šiluminės energijos sąnaudos 

namo patalpų šildymui pagal 

ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto 

rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m
2
/metus 

200958 

156,92 

4.1.4. 
4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų 

vidutinis dienolaipsnių skaičius 
dienolaipsnis 3104,00 

4.1.5. 
Šiluminės energijos sąnaudos patalpų 

šildymui vienam dienolaipsniui 
kWh/dienolaipsniui 64,74 

 

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo 

sertifikato duomenis: 
 

Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 100,02 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per pastato stogą – 23,48 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per pastato langus – 37,90 kWh/m
2
/metus 

Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius – 19,94 kWh/m
2
/metus 

Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti – 30,76 kWh/m
2
/metus 

Elektros suvartojimas pastate – 17,86 kWh/m
2
/metus 
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5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės  
 

Jei projekto techninėje užduotyje numatytas skirtingų variantų palyginimas, numatomos priemonės pateikiamos pagal variantus. 

4 lentelė 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Darbų kiekis 

(m
2
, m, vnt., 

kompl., butas) 

Skaičiuojamoji 

kaina, Eur 

(be PVM) 

Įkainis, 

Eur 

(be PVM) 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų 

principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) 

* 

1 2 3 4 5 6 7 

I paketas (pagal gyventojų pageidavimus) 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės 

5.1.1. 

Šilumos punkto ar 

katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas 

arba individualių katilų 

ir (ar) karšto vandens 

ruošimo įrenginių 

įrengimas ar keitimas 

Numatoma įrengti automatizuotą šilumos punktą, su komercinės šilumos apskaitos 

sistemomis šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos šaltinis pastatui - miesto 

centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos 

jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per plokštelinius 

šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis 

šilumokaitis, karšto vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. 

Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro 

temperatūrą, paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens 

cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbliai. Pradinis šildymo 

sistemos užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas 

iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą. Šaltas vanduo karšto 

vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos punkto 

patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turėti 

komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba 

šilumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į pastatą 

administruojančios įmonės esamą Energetinių resursų apskaitos ir valdymo 

informacinę sistemą. Šilumos punkto vamzdynai plieniniai. Armatūra ir įrengimai 

šiluminiame punkte padengiami šilumine izoliacija. Šilumos punkto galia šildymui 

ir karšto vandens ruošimui ~259,00kW. 

- 1 komplektas 17612,00 17612,00 

5.1.4. 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas ar 

pertvarkymas 

(balansavimas, 

vamzdynų keitimas, 

Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo 

vieta –šiluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais 

plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo 

magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos  termoizoliaciniais kevalais 

su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama 

- 1 komplektas 73140,00 73140,00 
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izoliavimas, šildymo 

prietaisų, termostatinių 

ventilių įrengimas, 

individualių šilumos 

apskaitos prietaisų ar 

daliklių sistemos 

įrengimas) 

uždaromoji armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, 

taip pat nuleidimo trišakiai. Namo laiptinėse, pirmuose aukštuose, įrengiami nauji 

šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji šoninio 

prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami 

termostatiniai ventiliai, kurie leis individuliai reguliuoti kiekvieno kambario 

šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinių 

ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą 

nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Šiluma laiptinėse reguliuojama 

su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės 

vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – 

automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir 

atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami 

termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje 

sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant 

termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų 

apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio 

ventilio ir slėgio perkryčio reguliatoriaus. Po montavimo sistema sureguliuojama ir 

išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos modernizavimui 

nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.  

Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 48 vnt. (~24 vnt. - tiekimo, ~24 vnt. - grįžtamo), 

radiatorių skaičius ~ 90 vnt. (bendras galingumas apie 84 kW), šildymo sistemos 

stovų ilgis ~ 920 m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo 

patalpose ~ 180 m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~ 

180 m.  

5.1.5. 

Karšto vandens 

sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir 

(ar) izoliavimas 

Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto 

vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus (tiekimo ir cirkuliacijos) ir jų 

izoliaciją. Pakeičiami seni gyvatukai (rankšluosčių džiovintuvai) naujais. Ant 

karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo 

ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami 

techninio darbo projekto ruošimo metu.  

Karšto vandens stovų ilgis ~ 255m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo 

naudojimo patalpose ~ 120m, izoliuojamų karšto vandens sistemos magistralinių 

vamzdžių ilgis ~ 375m, rankšluosčių džiovintuvai ~ 32 vnt., terminio balansavimo 

ventiliai ~ 8 vnt. 

- 1 komplektas 21950,00 21950,00 

5.1.6. 
Natūralios vėdinimo 

sistemos sutvarkymas 

arba pertvarkymas 

Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje 

vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei 

reikalinga – paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo 

- 32 butai 7348,00 229,63 
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deflektoriai. 

5.1.8. 
Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas 

Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) įrengiami decentralizuoto 

vėdinimo įrenginiai su EC ventiliatoriumi ir šilumos atgavimu. Įrenginiai su 

integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas ne mažesnis nei trijų 

padėčių našumas,  su pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, ne mažesnis nei 85% 

efektyvumas. Įrenginiai turi turėti ne mažiau nei septynis darbo režimus. Esant 

techniniai galimybei, įrenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, 

naudojant šoninius pajungimus. 

- 

Decentralizuotas 

vėdinimas 

įrengiamas 32 

butuose 

(~64vnt.). 

38400,00 600,00 

5.1.9. 

Šlaitinio stogo 

šiltinimas, įskaitant 

stogo konstrukcijos 

sustiprinimą ar 

deformacijų šalinimą, 

stogo dangos keitimą, 

lietaus nuvedimo 

sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą 

Keičiama esama stogo danga, pakeičiami seni, supuvę grebėstai, gegnės, mūrlotai ir 

kitos stogo konstrukcijos. Visos naujos medinės konstrukcijos privalo būti 

padengtos antiseptikais ir antipirenais. Prieš dedant stogo dangą, būtina įrengti 

priešvėjinę plėvelę. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto rengimo 

metu. Aptaisomi kraigai, karnizai, prieglaudos. Įrengiama metalinė apsauginė 

tvorelė Esami kaminai ant stogo suremontuojami, atstatomi (jei reikalinga 

paaukštinami), kad atitiktų priešgaisrinius reikalavimus ir apskardinami. 

Atnaujinama lietaus nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas 

atliekamas iš spalvotos skardos. Lietaus nuvedimo sistema pajungiama į 

centralizuoto lietaus tinklą (esant techniniai galimybei). Nesant techniniai 

galimybei lietaus nuvedimo sistemą pajungti į centralizuotą lietaus tinklą, techninio 

projekto rengimo metu turi būti pateiktas sprendimas dėl lietaus vandens surinkimo 

ir nukreipimo nuo pastato. Atstatomi nuotekų alsuokliai ir iškeliami virš stogo 

dangos su stogeliu. Atnaujinamas esamas įėjimo į pastatą stogelis 

(suremontuojamas, apšiltinamas, nauja danga, įrengiama lietaus nuvedimo sistema). 

Viršutinių aukštų balkonams įrengiami metalinių konstrukcijų stogeliai. Atlikus 

stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Detalūs stogo 

dangos keitimo darbai, sprendimai, medžiagų tipas parenkamas techninio darbo 

projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. 

- 

Keičiamos stogo  

dangos kiekis 

~551,90 m²  

 

63468,50 

 

115,00 

5.1.10. 
Perdangos pastogėje 

šiltinimas 

Apšiltinama pastato pastogės perdanga. Prieš pradedant pastogės apšiltinimo 

darbus, pašalinamos visos pastogėje esančios šiukšlės, statybinis laužas. Perdanga 

šiltinama minkšta mineraline vata ir priešvėjine kieta vata. Prieš dedant 

termoizoliaciją, patiesiama garo izoliacija ant esamos perdangos. Įrengiami 

praėjimo takai. Sumontuojamas naujas priešgaisrinis liukas patekimui į pastogę. 

Apšiltintos pastogės perdangos šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas 

UN≤ 0,16 (W/m
2
K). Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis 

parenkamas rengiant techninį darbo projektą.  

≤0,15 

Apšiltinamos 

pastogės kiekis  

~564,31 m²  

16929,30 30,00 

5.1.11. 

Sutapdinto (plokščio) 

stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 

Apšiltinami įėjimų į pastatą (laiptines) stogeliai, pakeičiama esama stogo danga. 

Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis, detalūs techniniai 

sprendimai parenkami rengiant techninį darbo projektą. Apšiltinto stogo šilumos 

≤0,15 
Sutapdinto stogo 

kiekis ~22,40m² 
3472,00 155,00 
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perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, t.y. stogo 

šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,15 (W/m
2
K). 

5.1.12. 

Išorinių sienų 

šiltinimas, įskaitant 

sienų konstrukcijos 

defektų pašalinimą  

Išorinės sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Atliekamas išorinių 

sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, įtrūkimų, 

išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. 

Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, 

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus 

būtina numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. Šiltinamos sienos konstrukciją 

sudaro: karkasas, apdailos medžiaga ir šilumos izoliacijos medžiagos (parenkama 

techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp 

šiltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natūralus 

oro srautas šiame kanale užtikrina ventiliaciją, kuri pašalina drėgmę iš šiltinamojo 

sluoksnio ir sienų ir taip užkerta kelią šilumą saugančių šiltinamųjų savybių 

sumažėjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila  parenkama techninio darbo 

projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Apšiltinami 

angokraščiai aplink langus ir duris. Keičiamos visų langų išorinės palangės (prieš 

tai apšiltinant apačią). Tambūrų sienos šiltinamos įrengiant tinkuojamo fasado 

sistemą. Esami balkonų stiklinimai ir esami aptvėrimai demontuojami. Visos 

balkonų išorinės atitvaros (balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) 

remontuojamos, stiprinamos. Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, 

įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir kt. (detalūs 

sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Visos balkonų 

plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai 

balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Atnaujinami/įrengiami balkonų aptvėrimai. 

Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo 

kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas 

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant 

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba 

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos 

≤0,18 

Fasado sienų 

kiekis 

~1326,06m² 

 

 

Esamų balkonų 

plokščių kiekis 

~72,00m² 

225430,20 

 

 

 

 

36000,00 

170,00 

 

 

 

 

500,00 
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produktus. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

5.1.13. 

Cokolio šiltinimas, 

įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų 

pašalinimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar 

įrengimų nuo 

šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą  

Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (plyšių, 

įtrūkimų, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai 

paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, 

permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių 

atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į 

žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 0,6 m) šiltinimo darbai: 

pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei 

antžeminės dalies apdaila (antžeminė dalis - ventiliuojama sistema, apdaila 

parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinamos šviesduobės. 

Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema 

(statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių 

apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią 

turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas 

CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį 

techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms 

termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant 

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba 

(netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms 

sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos 

produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

<0,20 

Cokolio šiltinimo 

kiekis 

(antžeminės 

dalies) ~91,77m² 

 

Cokolio šiltinimo 

kiekis 

(požeminės 

dalies) ~68,79m² 

 

17619,84 

 

 

 

 

9011,49 

 

192,00 

 

 

 

 

131,00 

5.1.14. 
Nuogrindos 

sutvarkymas 

Atstatoma (įrengiama) nuogrinda aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, 

nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos 

plytelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 

cm.  

- 
Nuogrindos 

kiekis ~86,37m
2
 

3653,45 42,30 

5.1.16. 

Bendrojo naudojimo 

patalpose esančių 

langų keitimas 

(įskaitant apdailos 

Keičiami abiejų laiptinių viršutiniai langai ir seni rūsio langai naujais PVC profilių 

langais. Langų profiliai - baltos spalvos, vienas iš stiklų su selektyvine danga. 

Skirstymas analogiškas keičiamiems langams. Atliekant vidinių angokraščių 

apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka 

≤1,1 
Keičiamų langų 

kiekis ~11,42m² 
4568,00 400,00 
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darbus) norminius reikalavimus. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

šioms atitvaroms keliamus reikalavimus, t.y. jų šilumos perdavimo koeficientas ne 

didesnis nei U≤1,1W/m
2
K. 

5.1.17. 

Bendrojo naudojimo 

lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, 

rūsio, konteinerinės, 

šilumos punkto) 

keitimas (įskaitant 

apdailos darbus) 

Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsius ir vidaus tambūro durys.  

Išorinių vienvėrių metalinės konstrukcijos rūsio ir laiptinės lauko durų blokas. 

Plieninio profilio milteliniu būdu dažyta stakta, apšiltinta akmens vata, durų varčia 

iš metalinių profilių ir išorinio plieno lakšto, apšiltinta akmens vata. Stiklo paketas 

(sustiprinto/ saugaus stiklo) su selektyviniu stiklu, užpildytas dujomis (stiklo paketo 

plotas ne mažiau kaip 0,20 m²). Rūsio durys su hidrauliniu pritraukėju, rakinama 

spyna, nulenkiama rankena, durų atramomis ir fiksatoriais. Laiptinės durys su 

hidrauliniu pritraukėju, telefonspyne, didele traukiama rankena, durų atramomis ir 

fiksatoriais. Stiklo paketo išdėstymą tikslinti darbų atlikimo metu. Vienvėrės 

plastikinės tambūro durys (su šilumos izoliacija), durų varčia iš PVC profilio. 

Stiklo paketas (sustiprinto/ saugaus stiklo) užpildytas dujomis, vienas iš stiklų su 

selektyvine danga (stiklo paketo plotas ne mažiau kaip 0,20 m²). Apatinė durų dalis 

nepermatoma, su apšiltintu plastiko užpildu. Durys su hidrauliniu pritraukėju, 

palenkiama rankena, durų atramomis ir fiksatoriais. Stiklo paketo išdėstymą 

tikslinti darbų atlikimo metu. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas 

kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos 

rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. 

≤1,6 

Metalinių durų 

kiekis 4 vnt. 

( ~10,15m²) 

 

Plastikinių durų 

kiekis 2 vnt. 

( ~5,06m²) 

 

5684,00 

 

 

1669,80 

 

560,00 

 

 

330,00 

5.1.18. 

Įėjimo laiptų remontas 

ir pritaikymas 

neįgaliųjų poreikiams 

(panduso įrengimas) 

Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės, įrengiami pandusai. Detalūs sprendimai 

priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu. 

 
- 2 laiptinės 3000,00 1000,00 

5.1.19. 

Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų durų 

keitimas mažesnio 

šilumos pralaidumo 

langais (įskaitant 

apdailos darbus) 

Esami seni langai ir balkonų durys keičiami į naujus plastikinius, kurių šilumos 

perdavimo koeficientas ne didesnis nei U≤1,1 W/m
2
K. Profiliai - baltos spalvos. 

Langai su stiklo paketais užpildytais dujomis, vienas iš stiklų su selektyvine danga. 

Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". 

Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių 

kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš 

išorės (derinama su užsakovu techninio darbo projekto rengimo metu). Pakeistų 

langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus 

reikalavimus.  

≤1,1 

Keičiamų langų 

ir balkonų durų 

kiekis ~29,38m² 

11752,00 400,00 

5.1.22. 
Bendrojo naudojimo 

elektros inžinerinės 

Atnaujinami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų 

skydelių. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po 
- 1 komplektas 14448,80 14448,80 
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sistemos, apšvietimo 

sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių 

keitimas, šviesos diodų 

(LED) apšvietimo ir 

automatinės 

apšvietimo valdymo 

sistemos įrengimas) 

pastato modernizavimo darbų ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės 

sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą pastato elektros 

galią. Pakeisti įvadinį kabelį į stovus. Sutvarkoma įvadinė spinta, butų apskaitos 

paskirstymo skydai rekonstruojami, sumontuojami atjungimo automatai, laiptinėse 

ir rūsyje sumontuojami trūkstami šviestuvai ir jungikliai arba pakeičiami naujais. 

Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. 

Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų 

rekomendacijas. Laiptinių kiekis - 2 vnt., rūsio plotas ~197,44m². 

Iš viso, Eur be PVM: 575157,38 

PVM: 120783,05 

Iš viso, Eur su PVM: 695940,43 

5.2. Kitos priemonės 

5.2.2. 

Geriamojo vandens 

sistemos atnaujinimas 

ar keitimas 

Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas 

pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.  Atnaujinami 

šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai  rūsyje ir uždaromoji armatūra. 

Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų 

uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami 

techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~160m. 

- 1 komplektas 10780,00 10780,00 

5.2.3. 

Buitinių nuotekų 

sistemos atnaujinimas 

ar keitimas 

Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir 

pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro 

naujus vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. Esant techniniai galimybei, 

magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į 

koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo 

projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~180m. 

- 1 komplektas 11771,00 11771,00 

5.2.9. 

Laiptinių vidaus sienų, 

lubų, grindų 

paruošimas dažymui ir 

dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir 

dažymas 

Nuo laiptinių sienų, lubų, laiptų aikštelių, laiptų maršų apačios, kraštų ir viršaus 

nuvalomi sutrūkinėję, atsilupę dažai ir tinkas. Laiptinėse atliekamas atskirų vietų 

sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudaužant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai. 

Sienos gruntuojamos giliai įsiskvrebiančiu gruntu, paviršiai glaistomi ir šlifuojami 

(2 kartus). Atliekamas tarpinis gruntavimas. Paruošus lygų paviršių, sienos 

dažomos dviem sluoksniais 1 klasės, visiškai matiniais, ypatingo atsparumo 

šlapiam trynimui dažais. Lubos, laiptų maršų, laiptų aikštelių apačia ir kraštai 

gruntuojamos giliai įsiskvrebiančiu gruntu, paviršiai glaistomi ir šlifuojami (2 

kartus). Atliekamas tarpinis gruntavimas. Paruošus lygų paviršių, lubos dažomos 

dviem sluoksniais 1 klasės, visiškai matiniais dažais. Remontuojamos esamos laiptų 

pakopos ir grindys. Nuvalomi nešvarumai ištrupėjimai, remontuojamos išdaužos 

pakopose ir grindys. Paruošus lygų paviršių, laiptų pakopos dažomos dviem 

- 
Laiptinių kiekis - 

2 vnt. 
13067,20 6533,60 
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sluoksniais betoninėms grindims skirtais dažais. Esami turėklai atnaujinami, 

remontuojami. Nuo turėklų nuvalomi seni dažai, rūdys, jie gruntuojami, dažomi. 

Porankiai keičiami į naujus medinius, dažomi medienai skirtais vandens pagrindo 

dažais, skirtais naudoti vidaus patalpose. Medžiagų tipas ir spalvos parenkamos 

techninio darbo projekto rengimo metu.  

Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~105,23m²; Turėklų tvarkymas ~37,67m²; Sienų 

tvarkymas ~371,45 m²; Lubų ir laiptų apačios tvarkymas ~105,23m². 

Iš viso, Eur be PVM: 35618,20 

PVM: 7479,82 

Iš viso, Eur su PVM: 43098,02 

GALUTINĖ INVESTICIJŲ SUMA su PVM: 739038,45 

5.3. Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais 5,83% 
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6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

 

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis 

naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika. Suminės 

šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatytos pagal planuojamas 

įgyvendinti energiją taupančias priemones. Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis 

naudingumas įvertintas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties 

skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis 

išreiškiamas procentais. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis 

apskaičiuojamas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu 

ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Rodikliai nustatomi vadovaujantis 

Aprašo 14 punktu. Duomenys surašyti į 5 lentelę. 

 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

Mato 

vnt. 

Kiekis 

Esama padėtis I paketas 

1 2 3 4 5 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C 

6.2. 

Skaičiuojamosios namo šiluminės 

energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 

karštam vandeniui ruošti, 

iš jų pagal energiją taupančias priemones: 

kwh/ metus 

kwh/m2/metus 
322865 

252,12 

100540 

78,51 

6.2.1. išorinių sienų šiltinimas kwh/m2/metus 100,02 9,61 

6.2.2. stogo šiltinimas kwh/m2/metus 23,48 3,84 

6.2.3. patalpų langų keitimas kwh/m2/metus 37,90 10,23 

6.3. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui  ir karštam 

vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis 

procentais - 68,86% 

6.4. Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 51,80 

PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. 
Pastato energinio naudingumo klasė, 

įgyvendinus pirmojo etapo priemones 
klasė - - 

6.6. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui  ir karštam 

vandeniui ruošti sumažėjimas, palyginti su 

esamos padėties duomenimis, įgyvendinus 

pirmojo etapo priemones 

procentais - - 

Pastaba: C/B klasių atvejais, jei pastato projektavimas/statyba finansuota LR/ES biudžeto lėšomis, turi būti 

išmatuotas pastato sandarumas. 
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8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją 

statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto 

įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir 

įgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelėje. Jei numatytas skirtingų namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. 

 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

I PAKETAS  

(pagal gyventojų pageidavimus) 

Preliminari kaina, Eur Santykinė kaina, Eur/m
2
 

1 2 3 4 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   739038,45 530,69 

8.1.1 
Iš jų:Statybos darbai, tenkantys energijos 

efektyvumą didinančioms priemonėms  
695940,43 499,75 

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, 

ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

96075,00 68,99 

8.3. Statybos techninė priežiūra 14780,77 10,61 

8.4. Projekto administravimas 8593,67 6,17 

Galutinė suma: 858487,89 616,47 

Pastaba: Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, kurios 

neturi viršyti 5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą 

projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo (modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma 

pasiekti C ar B pastato energinio naudingumo klasę; <...> bet ne mažiau kaip 4000 eurų (be PVM), neatsižvelgiant į 

daugiabučio namo naudingąjį plotą.  

 

 

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

 

Investicijų atsipirkimo laikas apskaičiuotas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų ekonominio naudingumo įvertinimo metodika. 

Investicijų ekonominio įvertinimo rodikliai. 

8 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai Mato vnt. 

Rodiklio reikšmė 

I paketas 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas   

9.1.1. pagal suvestinę kainą metai 40,6 

9.1.2. atėmus valstybės paramą metai 24,6 

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas   

9.2.1. pagal suvestinę kainą metai 32,9 

9.2.2. atėmus valstybės paramą metai 22,5 

 

 



18 

 

11. Projekto finansavimo planas 

10 lentelė 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabas 

I paketas  

(pagal gyventojų 

pageidavimus) 

Suma, EUR  

Procentinė 

dalis nuo visos 

sumos % 

1. 2 3 4 7 

11.1. 
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir 

įgyvendinimo laikotarpiu 
  

 

11.1.1 Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos 0,00 0% 
 

11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 739038,45 86% 
 

11.1.3 

Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant 

projekto parengimo, jo administravimo ir statybos 

techninės priežiūros išlaidas 

119449,44 14% 

 

11.1.4 
Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo 

lėšos) 
0,00 0% 

 

Iš viso: 858487,89 100%  

11.2. 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos 

kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą, iš jų: 
339212,56 40% 

 

11.2.1. projekto parengimo išlaidų kompensavimas  96075,00 100% 
Valstybės 

parama nuo 

2017 m. 

lapričio 01d. - 

100% 

11.2.2. statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas 14780,77 100% 

11.2.3. 
projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 

kompensavimas 
8593,67 100% 

11.2.4. 
valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms:       

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

208782,13 30%  

11.2.4.2. 
papildoma valstybės parama, kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos 
10980,99 10%  

11.2.4.2.1

. 

valstybės paramos dydis, kai įgyvendinant atnaujinimo 

projektą daugiabučiame name, įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos 

punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų 

2131,05 10%  

11.2.4.2.2

. 

valstybės paramos dydis, kai pertvarkoma ar keičiama 

šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant 

individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių 

sistemą ir (ar) termostatinius ventilius 

8849,94 10%  

 

 



19 

 

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams  

11 lentelė 

B
u

tų
 i

r 
k

it
ų

 p
a

ta
lp

ų
 n

u
m

er
is

 a
r 

k
it

a
s 

id
en

ti
fi

k
a

v
im

o
 p

o
žy

m
is

 

P
a

ta
lp

ų
 n

a
u

d
in

g
a

s 
(b

en
d

ra
si

s)
 

p
lo

ta
s,

 m
2
 

Investicijų suma, Eur 

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma, 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m2 P
a

st
a

b
o

s 

Energinį efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms 

K
it

o
s 

p
ri

em
o
n

ės
 

Iš
 v

is
o
 

B
en

d
ro

si
o

s 

in
v

es
ti

ci
jo

s 

 

In
d

iv
id

u
a

li
o

s 

in
v

es
ti

ci
jo

s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I paketas 

Butas Nr.1 29,06 13256,27 1452,00 899,35 15607,63 4641,63 10966,00 1,57  

Butas Nr.2 37,40 17060,72 1452,00 1157,46 19670,18 5848,73 13821,46 1,54  

Butas Nr.3 42,33 19309,64 1452,00 1310,03 22071,67 6562,28 15509,39 1,53  

Butas Nr.4 41,03 18716,62 1452,00 1269,80 21438,42 6374,12 15064,30 1,53  

Butas Nr.5 28,92 13192,41 1452,00 895,02 15539,43 4621,37 10918,06 1,57  

Butas Nr.6 37,81 17247,75 5333,68 1170,15 23751,58 7072,57 16679,01 1,84  

Butas Nr.7 42,38 19332,45 1452,00 1311,58 22096,03 6569,51 15526,51 1,53  

Butas Nr.8 41,94 19131,73 1452,00 1297,96 21881,70 6505,83 15375,87 1,53  

Butas Nr.9 28,97 13215,22 1452,00 896,57 15563,79 4628,60 10935,18 1,57  

Butas Nr.10 37,43 17074,41 1452,00 1158,39 19684,80 5853,07 13831,73 1,54  

Butas Nr.11 41,89 19108,92 1452,00 1296,42 21857,34 6498,59 15358,75 1,53  

Butas Nr.12 41,33 18853,47 1452,00 1279,09 21584,55 6417,54 15167,01 1,53  

Butas Nr.13 28,89 13178,72 1452,00 894,09 15524,82 4617,02 10907,79 1,57  

Butas Nr.14 36,99 16873,69 5333,68 1144,77 23352,14 6953,89 16398,26 1,85  

Butas Nr.15 41,84 19086,11 1452,00 1294,87 21832,98 6491,36 15341,63 1,53  

Butas Nr.16 40,46 18456,60 1452,00 1252,16 21160,76 6291,62 14869,14 1,53  

Butas Nr.17 40,73 18579,77 1452,00 1260,52 21292,28 6330,70 14961,58 1,53  

Butas Nr.18 42,14 19222,97 1452,00 1304,15 21979,12 6534,78 15444,34 1,53  

Butas Nr.19 37,69 17193,01 1452,00 1166,43 19811,45 5890,70 13920,75 1,54  
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Butas Nr.20 29,25 13342,95 4026,88 905,23 18275,06 5441,59 12833,47 1,83  

Butas Nr.21 41,45 18908,21 1452,00 1282,80 21643,01 6434,91 15208,10 1,53  

Butas Nr.22 42,63 19446,49 1452,00 1319,32 22217,81 6605,70 15612,11 1,53  

Butas Nr.23 38,35 17494,08 1452,00 1186,86 20132,94 5986,23 14146,72 1,54  

Butas Nr.24 29,15 13297,33 1452,00 902,14 15651,47 4654,66 10996,81 1,57  

Butas Nr.25 40,33 18397,30 1452,00 1248,14 21097,44 6272,80 14824,63 1,53  

Butas Nr.26 41,96 19140,85 1452,00 1298,58 21891,44 6508,72 15382,71 1,53  

Butas Nr.27 38,44 17535,14 1452,00 1189,65 20176,78 5999,25 14177,53 1,54  

Butas Nr.28 29,31 13370,32 1452,00 907,09 15729,40 4677,81 11051,59 1,57  

Butas Nr.29 40,87 18643,63 1452,00 1264,85 21360,48 6350,96 15009,52 1,53  

Butas Nr.30 41,87 19099,80 5333,68 1295,80 25729,28 7660,20 18069,08 1,80  

Butas Nr.31 37,61 17156,52 1452,00 1163,96 19772,48 5879,12 13893,36 1,54  

Butas Nr.32 29,45 13434,18 1452,00 911,42 15797,60 4698,08 11099,53 1,57  

Neįrengta 

pastogė 
192,69 87899,22 0,00 5963,39 93862,61 27889,19 65973,43 1,43  

Iš viso: 635256,51 60683,92 43098,02 739038,45 219763,12 519275,33 1,55  

Pastaba: Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos 

proporcingai daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ir kitų patalpų naudingajam (bendrajam) plotui ir individualios 

investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, rekuperacinių (vėdinimo) sistemų, nesusietų su bendrosiomis pastato 

inžinerinėmis sistemomis ir skirtų vienos patalpos savininko poreikiams tenkinti, įrengimui ir kitoms priemonėms).  
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13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

 

Preliminari mėnesinė įmoka (eurais/m
2
), susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

investicijų apmokėjimu (neįskaitant lengvatinio kredito palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo 

ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plane numatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 

neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų 

savininkas) už apskaičiuotąją pagal formulę: 

 

I = ((Ee – Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ka, kur: 

 

I – didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka 

(Eur/m
2
 per mėnesį); 

Ee – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kWh/m
2
 per metus); 

Ep – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kWh/m
2
 per metus); 

Ke – šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo 

dieną (Eur/kWh) t.y. Vilniaus mieste 0,0874 Eur/kWh,2023-10-01 tarifas; 

12 – mėnesių skaičius per metus (mėn.); 

Kp – šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos 

koeficientas – 2,2; 

K – koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Programos, priedo pastabos 4 punktą, – 1,2; 

Ka – koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai 

(saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) – 1,3. 

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų 

išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų 

savininkas). 

 

Didžiausia (leistina) mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų 

bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui I paketui yra 3,34 EUR/m
2
/mėn. 

 

Jei preliminarus mėnesinės įmokos tarifas tenkantis konkrečiam butui viršija didžiausios 

(leistinos) įmokos tarifo dydį, tvirtinant Investicijų planą turi būti gautas to buto savininko rašytinis 

sutikimas arba koreguojamas investicijų dydis, ar ilginamas kredito gražinimo terminas. 

 

I  paketo preliminarios mėnesinės įmokos neviršyja didžiausios leistinos mėnesinės įmokos. 

 

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metų, kuris patikslinamas kreditavimo 

sutartyje. 
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1 priedas. NATŪRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO AKTAS  

 

2023-10-24 Nr. 01 

 

Vilnius 

Statinio adresas: Grybo g. 37, Vilnius. 

 

Natūrinis matavimas: Dėl darbų kiekių nustatymo Investicijų plano rengimui. 

Statinio planuojamus  statybos darbų kiekius nustatė: Aušra Jarmoškienė. 

Investcijų plano rengimo vadovė: Aušra Jarmoškienė. 

Kiti: 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. 

Kiekis 

Planuojami darbų kiekiai, 

nustatyti atliekant 

matavimus vietoje 

 

I PAKETAS 

1 2 3 4 

I 
ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS 

PRIEMONĖS* 
 

 

1. 
Fasado sienų šiltinimas, įskaitant sienų  konstrukcijos defektų 

pašalinimą. 
m² 

Fasado sienų kiekis ~1326,06m² 

 

Esamų balkonų plokščių kiekis 

~72,00m² 

2. 
Cokolio sienų šiltinimas,  įskaitant cokolio sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą 
m² 

Cokolio šiltinimo kiekis 

(antžeminės dalies) ~91,77m² 

 

Cokolio šiltinimo kiekis 

(požeminės dalies) ~68,79m² 

 

Nuogrindos kiekis ~86,37m
2
 

3. 

 

 Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio 

stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) 

perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir 

(ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas 

energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai 

eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą 

didinančių priemonių elementai 

m² 

Keičiamos stogo  dangos kiekis 

~551,90 m² 

 

Apšiltinamos pastogės kiekis  

~564,31 m² 

 

Sutapdinto stogo kiekis ~22,40m² 

4. 
Langų  ir balkonų durų butuose ir kitose patalpose keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus  
m² ~40,80m² 

5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos  

laikančiosios konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

m² - 

6. 

Laiptinių  lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant 

susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir 

pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

m² 

Metalinių durų kiekis  

4 vnt.( ~10,15m²) 

 

Plastikinių durų kiekis  

2 vnt.( ~5,06m²) 

7. Rūsio perdangos šiltinimas m² - 

8. 
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas 

ar įrengimas 
Vnt. 

Decentralizuotas vėdinimas 

įrengiamas 32 butuose (~64vnt.). 

9. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: 
 

 
 

9.1 

šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto 

vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat 

ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas 

Vnt. 

Šilumos punkto galia šildymui ir 

karšto vandens ruošimui 

~259,00kW 
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9.2 balansinių ventilių ant stovų įrengimas Vnt. ~ 24 

9.3 šildymo sistemos vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas m ~ 180m 
9.4 šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas Vnt. (m) ~ 90 vnt. (~1100m) 

9.5 

individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos 

ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose 

patalpose 

Vnt. 
- 

~ 90 vnt. 

9.6. Rankšluosčių džiovintuvai (kombinuoti) Vnt. ~ 32 vnt. 

9.7. karšto vandens vamzdynų keitimas m ~ 375m 

9.8. karšto vandens vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas m ~ 375m 

10. 

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu 

energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo 

prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

Vnt. - 

11. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos Vnt. 
Laiptinių kiekis - 2 vnt., rūsio 

plotas ~197,44m² 

II. 
KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PRIEMONĖS* 
  

11. Vandentiekio inžinerinės sistemos m ~ 160 m 

12. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos (buitinės) m ~180m 

13. Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos (lietaus) m - 

14. Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos m - 

15. Drenažo inžinerinės sistemos m - 

16. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas  m² 

Laiptų ir aikštelių tvarkymas 

~105,23m²; Turėklų tvarkymas 

~37,67m²; Sienų tvarkymas 

~371,45 m²; Lubų ir laiptų 

apačios tvarkymas ~105,23m² 

 

 

Natūrinius matavimus atliko: 

 

Aušra Jarmoškienė 
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2 priedas. Kainos pagrindimas 
 

Priemonė Kiekis, m
2 

1 m
2
/ 

1vnt./ 1 

komplekto 

kaina, Eur 

be PVM 

I paketas 

Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas arba individualių 

katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo 

įrenginių įrengimas ar keitimas 

1 komplektas 

Šilumos punkto galia šildymui ir karšto vandens ruošimui 

~259,00kW 

17612,00 

Šildymo sistemos atnaujinimas ar 

pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių įrengimas, 

individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 

daliklių sistemos įrengimas) 

1 komplektas 

Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 48 vnt. (~24 vnt. - tiekimo, 

~24 vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 90 vnt. (bendras 

galingumas apie 84 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 920 m, 

šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose 

~ 180 m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių 

ilgis ~ 180 m 

73140,00 

Karšto vandens sistemos pertvarkymas, 

atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) 

izoliavimas 

1 komplektas 

Karšto vandens stovų ilgis ~ 255m, karšto vandens vamzdynų 

ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 120m, izoliuojamų karšto 

vandens sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~ 375m, 

rankšluosčių džiovintuvai ~ 32 vnt., terminio balansavimo 

ventiliai ~ 8 vnt. 

21950,00 

Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas 

arba pertvarkymas 
32 butai 229,63 

Individualių rekuperatorių įrengimas Decentralizuotas vėdinimas įrengiamas 32 butuose (~64vnt.). 600,00 

Šlaitinio stogo šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus 

nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą 

Keičiamos stogo  dangos kiekis ~551,90 m²  115,00 

Perdangos pastogėje šiltinimas Apšiltinamos pastogės kiekis  ~564,31 m²  30,00 

Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo 

dangos įrengimas 
Sutapdinto stogo kiekis ~22,40m² 155,00 

Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą  

Fasado sienų kiekis ~1326,06m² 

 

Esamų balkonų plokščių kiekis ~72,00m² 

170,00 

 

500,00 

Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą  

Cokolio šiltinimo kiekis (antžeminės dalies) ~91,77m² 

 

Cokolio šiltinimo kiekis (požeminės dalies) ~68,79m² 

192,00 

 

131,00 

Nuogrindos sutvarkymas Nuogrindos kiekis ~86,37m
2
 42,30 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų 

keitimas (įskaitant apdailos darbus) 
Keičiamų langų kiekis ~11,42m² 400,00 

Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, 

šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos 

darbus) 

Metalinių durų kiekis 4 vnt.( ~10,15m²) 

 

Plastikinių durų kiekis 2 vnt.( ~5,06m²) 

560,00 

 

330,00 

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas 

neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 
2 laiptinės 1000,00 

Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų 

keitimas mažesnio šilumos pralaidumo 

langais (įskaitant apdailos darbus) 

Keičiamų langų ir balkonų durų kiekis ~29,38m² 400,00 

Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas  

(elektros kabelių keitimas, šviesos diodų 

(LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo 

valdymo sistemos įrengimas) 

1 komplektas 

Laiptinių kiekis - 2 vnt., rūsio plotas ~197,44m². 
14448,80 

Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar 

keitimas 

1 komplektas 

Keičiamų vamzdynų ilgis ~160m 
10780,00 

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 1 komplektas 11771,00 
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keitimas Keičiamų vamzdynų ilgis ~180m 

Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų 

paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir dažymas 

Laiptinių kiekis - 2 vnt. 

Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~105,23m²; Turėklų tvarkymas 

~37,67m²; Sienų tvarkymas ~371,45 m²; Lubų ir laiptų apačios 

tvarkymas ~105,23m² 

6533,60 
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3 priedas. Pastato energinio naudingumo sertifikatas 
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4 priedas. Individualių investicijų paskirstymas 

 

 I paketas 

Butų ir kitų patalpų 

numeris 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2
 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

balkonų durų 

keitimas, m
2
 

Butų ir kitų 

patalpų langų ir 

balkonų durų 

keitimas, Eur
 

Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas, vnt.
 

Individualių 

rekuperatorių 

įrengimas, Eur 

Butas Nr.1 29,06 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.2 37,40 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.3 42,33 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.4 41,03 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.5 28,92 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.6 37,81 8,02 3881,68 2,00 1452,00 

Butas Nr.7 42,38 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.8 41,94 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.9 28,97 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.10 37,43 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.11 41,89 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.12 41,33 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.13 28,89 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.14 36,99 8,02 3881,68 2,00 1452,00 

Butas Nr.15 41,84 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.16 40,46 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.17 40,73 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.18 42,14 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.19 37,69 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.20 29,25 5,32 2574,88 2,00 1452,00 

Butas Nr.21 41,45 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.22 42,63 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.23 38,35 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.24 29,15 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.25 40,33 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.26 41,96 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.27 38,44 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.28 29,31 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.29 40,87 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.30 41,87 8,02 3881,68 2,00 1452,00 

Butas Nr.31 37,61 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Butas Nr.32 29,45 0,00 0,00 2,00 1452,00 

Neįrengta pastogė 192,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 


